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Дело № 2285-МЭ/18 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы. 

Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосудар-

ственная экспертиза строительных проектов (ООО «Мосэксперт»). 

ИНН 7710879653 

КПП 771001001 

ОГРН 5107746014426 

Адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 5. 

Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info. 
 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик: Акционерное общество «Транспортно-пересадочный 

узел «Рассказовка» (АО «ТПУ «Рассказовка»). 

ИНН 7701387398 

КПП 770101001 

ОГРН 1147746148538 

Адрес: 110000, город Москва, переулок Девяткин, дом 5, строение 3. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы АО «ТПУ 

«Рассказовка» от 20 июля 2018 года № 238. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы между ООО 

«Мосэксперт» и АО «ТПУ «Рассказовка» от 20 июля 2018 года № 2285-

МЭ. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экс-

пертизы 

Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведе-

ния экспертизы 

Корректировка проектной документации объекта капитального строи-

тельства.  

Результаты инженерных изысканий. 

Задание на корректировку проектной документации. 

Задание на выполнение инженерных изысканий. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации. 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования. 
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строитель-

ства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Жилой комплекс.  

Строительный адрес: город Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, 

тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А, 13/9А (Новомосковский администра-

тивный округ).  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капиталь-

ного строительства 

Тип объекта: нелинейный 

Вид объекта: здание непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта: многоквартирные жилые здания 

со встроенными помещениями общественного назначения дошкольная об-

разовательная организация; подземные автостоянки. 
 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Наименование показателей, единицы изм.  

Площадь участка по ГПЗУ № RU 77229000-042649, кв. м 53250±48 

Площадь участка по ГПЗУ № RU 77229000-038589, кв. м 17719±21 

Площадь участка 1 этапа строительства (Жилой дом №1, 

ТП1), кв. м 
17095,00 

Площадь участка 2 этапа строительства (этапы 2.1 и 2.2 – 

Жилой дом № 2 и Дошкольная образовательная организа-

ция (ДОО), кв.м 

32727,00 

Площадь участка этапа строительства 2.1 (Жилой дом 

№ 2), кв. м 
24111,00 

Площадь участка этапа строительства 2.2 (Дошкольная 

образовательная организация (ДОО), кв. м  
8616,00 

Площадь участка 3 этапа строительства (Жилой дом № 3, 

ТП2), кв. м 
17719,00 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав слож-

ного объекта, применительно к которому подготовлена проектная до-

кументация 

Жилой дом № 1(этап строительства 1) 

Наименование показателей, единицы изм.  

Площадь застройки, кв. м 4134,40 

Количество этажей 19-23+ техни-
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ческий чердак 

+ подвал 

Верхняя отметка, м +75,00 

Высота здания, м 75,00 

Количество секций 10 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных 

стен, кв. м 
88766,40 

Строительный объем, куб. м 304743,39 

Строительный объем подземной части, куб. м 15003,84 

Строительный объем надземной части, куб. м 289739,55 

Общая площадь здания, кв. м 81920,70 

Общая площадь подземной части, кв. м 3684,20 

Общая площадь надземной части, кв. м 78236,50 

Общая площадь встроенных коммерческих помещений 

1-го этажа 
2159,80 

Площадь инвентарных для жильцов дома, кв. м 1152,5 

Площадь квартир, кв. м 57762,20 

Количество квартир, шт. 1153 

Количество квартир студий, шт. 198 

Количество однокомнатных квартир, шт. 496 

Количество двухкомнатных квартир, шт. 344 

Количество трехкомнатных квартир, шт. 115 

 

Трансформаторная подстанция (ТП1) (этап строительства 1) 

Наименование показателей, единицы изм.  

Площадь застройки, кв. м 110,0 

Строительный объем, куб. м 521,6 

Строительный объем подземной части, куб. м 198,1 

Строительный объем надземной части, куб. м 323,5 

Общая площадь здания, кв. м 110,0 

 

Жилой дом № 2 (этап строительства 2.1) 

Наименование показателей, единицы изм.  

Площадь застройки, кв. м 5618,00 

Количество этажей 
1-28+ техни-

ческий чердак 

+ подвал 

Верхняя отметка, м +89,96 

Высота здания 89,96 

Количество секций 9 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных 

стен, кв. м 
118936,04 

Строительный объем, куб. м 409207,36 
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Строительный объем подземной части, куб. м 23708,71 

Строительный объем надземной части, куб. м 385498,65 

Общая площадь здания, кв. м 107156,24 

Общая площадь подземной части, кв. м 4599,92 

Общая площадь надземной части, кв. м 102556,32 

Общая площадь встроенных коммерческих помещений 

1-го этажа, кв. м 
2815,59 

Общая площадь квартир, кв. м 71943,56 

Количество квартир, шт. 1658 

Количество квартир студий, шт. 463 

Количество однокомнатных квартир, шт. 409 

Количество двухкомнатных квартир, шт. 353 

Количество трехкомнатных квартир, шт. 352 

Количество четырехкомнатных квартир, шт. 81 

 

Дошкольная образовательная организация (этап строительства 2.2.)  

Наименование показателей, единицы изм.  

Площадь застройки, кв. м 1327,73 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных 

стен, кв. м 
3324,29 

Количество этажей 3 + повал 

Верхняя отметка, м +12,46 

Высота здания 12,46 

Строительный объем, куб. м 15641,72 

Строительный объем подземной части, куб. м 3206,90 

Строительный объем надземной части, куб. м 12434,82 

Общая площадь здания, кв. м 3460,95 

Общая площадь подземной части, кв. м 434,96 

Общая площадь надземной части, кв.м 3025,99 

Вместимость, чел./групп 225/9 

 

Жилой дом № 3 (этап строительства 3) 

Наименование показателей, единицы изм.  

Площадь застройки, кв. м 2766,95+394,33 

Количество этажей 
14-23 + техниче-

ский чердак + под-

земн. автостоянка 

Верхняя отметка, м +75,00 

Высота здания 75,00 

Количество секций 7 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наруж-

ных стен, кв. м 
56527,71+394,33 
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Строительный объем, куб. м 242436,88 

Строительный объем подземной части, куб. м 56759,66 

Строительный объем надземной части, куб. м 185677,22 

Общая площадь здания, кв. м 56598,40 

Общая площадь подземной части, кв. м 9637,09 

Общая площадь надземной части, кв. м 46961,31 

Общая площадь встроенных коммерческих помеще-

ний 1-го этажа, кв. м 
1327,05 

Площадь квартир, кв. м 33589,97 

Количество квартир, шт. 592 

Количество квартир студий, шт. 48 

Количество однокомнатных квартир, шт. 149 

Количество двухкомнатных квартир, шт. 316 

Количество трехкомнатных квартир, шт. 57 

Количество четырехкомнатных квартир, шт. 22 

Количество машино-мест в автостоянке, шт. 368 

 

Трансформаторной подстанции (ТП2) (этап строительства 3) 

Наименование показателей, единицы изм.  

Площадь застройки, кв. м 25,00 

Строительный объем, куб. м 129,10 

Строительный объем подземной части, куб. м 49,00 

Строительный объем надземной части, куб. м 80,00 

Общая площадь здания, кв. м 25,00 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирова-

ния строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) 

- ветровой район – I; 

- категория сложности инженерно-геологических условий – II (сред-

ней сложности); 

- интенсивность сейсмических воздействий – 5 и менее баллов; 

- климатический район – IIВ; 

- снеговой район – III. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, не-

обходимые для идентификации объекта капитального строительства 

Не представлялись. 
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2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Не требуется. 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Центр городских 

инноваций и технологий» (ООО «Центр городских инноваций и техноло-

гий»). 

ИНН 7718574156 

КПП 770901001 

ОГРН 1067746256841 

Адрес: 105120, город Москва, улица Сыромятническая Нижняя, дом 

10, стр. 4, комн. 205. 

Адрес электронной почты: rivkin.ia@cgiit.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 

Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» от 07 

марта 2019 года № СП-2706/19. 

Главный архитектор проекта: Серик Л.А. 

Главный инженер проекта: Гусев А.Н. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИНГС» (ООО 

«ВИНГС»). 

ИНН 7717571360 

КПП 771701001 

ОГРН 1067758596641 

Адрес: 129366, город Москва, улица Ярославская, дом 13А, строение 

1. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации «Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков» 

от 09 апреля 2019 года № 0093/09-04-2019/3. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВПК-ПРОЕКТ» (ООО 

«ВПК-ПРОЕКТ»). 

ИНН 5005058807 

КПП 500501001 

ОГРН 1145005000425 

Адрес: 142209, Московская область, Воскресенский район, город Вос-

кресенск, улица Кагана, дом 19, пом. 20. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и 

проектирования» от 11 февраля 2019 года № 2242/01. 
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Общество с ограниченной ответственностью «ППР ЭКСПЕРТ» (ООО 

«ППР ЭКСПЕРТ»). 

ИНН 7723624388 

КПП 772301001 

ОГРН 1077759030744 

Адрес: 115432, город Москва, улица Трофимова, дом 18а, оф. 2. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Проектировщики оборонного и энергетического ком-

плексов» от 26 февраля 2019 года № П-060-260219-771. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сател» (ООО «Сател»). 

ИНН 7715559657 

КПП 773601001 

ОГРН 1057746599107 

Адрес: 119296, город Москва, улица Молодежная, дом 3, пом. XVII. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проект-

ной отрасли» от 25 февраля 2019 года № 0004213. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецсетьПроект-

инжиниринг» (ООО «СпецсетьПроект-инжиниринг»). 

ИНН 7718716202 

КПП 771801001 

ОГРН 1087746974996 

Адрес: 107076, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, стр. 

1. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» от 06 декабря 

2018 года № 546. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Труд-Центр» (ООО 

«Труд-Центр»). 

ИНН 7710387926 

КПП 770701001 

ОГРН 1027739633635 

Адрес: 127055, город Москва, улица Лесная, дом 43. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Союз проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений от 

28 февраля 2019 года № 897. 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной доку-

ментации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторно-

го использования 

Не требуется. 
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2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

- задание на разработку проектной документации для строительства 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: город Москва, п. Внуковское, д. Рас-

сказовка, тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А, 13/9А, утвержденное за-

стройщиком ООО «ТПУ «Рассказовка» в 2018 году; 

- задание на разработку проектной документации Раздела «Мероприя-

тия по обеспечению доступа инвалидов» для строительства объекта: «Жи-

лой комплекс по адресу: город Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, тер. 

ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А, 13/9А, утвержденное застройщиком ООО 

«ТПУ «Рассказовка» и согласованное Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы 18 июня 2018 года; 

- задание на корректировку проектной документации объекта капи-

тального строительства «Жилой комплекс по адресу: город Москва, п. 

Внуковское, д. Рассказовка, тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А, 13/9А, 

утвержденное застройщиком ООО «ТПУ «Рассказовка» в 2018 году; 

- задание на разработку проектной документации Раздела «Мероприя-

тия по обеспечению доступа инвалидов» для строительства объекта: Жи-

лой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, поселение Внуков-

ское, тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А. Жилой дом №2 корпус 1, 2, 3. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

- постановления Правительства Москвы от 28 июня 2018 года № 632-

ПП «Об утверждении проекта планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Рассказовка»; 

- градостроительный план земельного участка № RU 77229000-

042649 (кадастровый номер 77:17:0100211:14392), подготовленного Ко-

митетом по архитектуре и градостроительству г. Москвы, дата выдачи 21 

февраля 2019 года; 

- градостроительный план земельного участка № RU 77229000-038589 

(кадастровый номер участка 77:17:0100211:14415), подготовлен Комите-

том по архитектуре и градостроительству города Москвы, дата выдачи 15 

июня 2018 года. 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния 

- Технические условия на присоединение к электрическим сетям ПАО 

«МОЭСК» от 21 февраля 2019 года № И-19-00-914744/102; 

- Технические условия на наружное освещение от 27 апреля 2018 года 

№ 17905, выданы ГУП «Моссвет»; 
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- договор с АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 

17 августа 2019 года № 6719 ДП-В, от 24 апреля 2019 года № 7992 ДП-В; 

- Технические условия на присоединение к централизованной системе 

водоотведения ООО «Олета» б/д № 2-29/04/19, б/д № 3-29/04-19; 

- Технические условия на присоединение к сети дождевой канализа-

ции ООО «Олета» от 29 апреля 2019 года № 8-29/04/19, от 29 апреля 2019 

года № 9-29/04/19; 

- договор о подключении к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» от 

27 декабря 2017 года № 10-11/17-1112 (приложение 1 - условия подключе-

ния № Т-УП1-01-171122/5; 

- Технические условия ООО «Телеком Центр» от 29 ноября 2017 года 

№ 1-ОТПУР на проектирование сетей телефонизации, телевидения и пере-

дачи данных; 

- Технические условия ООО «Телеком Центр» от 29 ноября 2017 года 

№ 4-ОТПУР на радиофикацию; 

- Технические условия Департамент ГОЧСиПБ Правительства Моск-

вы от 28 сентября 2018 года № 7661 на сопряжение объектовой системы 

оповещения Жилого дома № 1; 

- Технические условия Департамент ГОЧСиПБ Правительства Моск-

вы от 14 марта 2019 года № 10318 на сопряжение объектовой системы 

оповещения Жилого дома № 2; 

- Технические условия ООО «Телеком Центр» от 29 ноября 2017 года 

№ 1-ОТПУР на проектирование сетей телефонизации, телевидения и пере-

дачи данных; 

- Технические условия ООО «Телеком Центр» от 29 ноября 2017 года 

№ 4-ОТПУР на радиофикацию. 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования  
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

строительство объекта капитального строительства «Жилой комплекс» по 

адресу: город Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, тер. ТПУ «Рассказов-

ка», з/у 13/6А, 13/9А (Новомосковский административный округ) рассмот-

рены ООО «Мосэксперт» - положительное заключение от 26 июня 2018 

года регистрационный № 77-2-1-3-0090-18.  

 

Проектная документация представлена на рассмотрение в связи с 

частичной корректировкой проектных решений по Жилому дому №1 и 

изменением объемно-планировочных и инженерных решений Жилого 

дома № 2. 

В соответствии с требованиями п. 45 «Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145, 



10 

  2285-МЭ/18 

экспертной оценке подлежит та часть проектной документации, в которую 

были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с 

проектной документацией, в отношении которых была ранее проведена 

экспертиза. 

 

В соответствии с п. 1.6 задания на разработку проектной документа-

ции для строительства объекта: «Жилой комплекс» по адресу: город 

Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А, 

13/9А, утвержденное застройщиком АО «ТПУ «Рассказовка», предусмот-

рено выделение 3 этапов строительства: 

1-й этап строительства – жилой дом № 1, ТП 1; 

2-й этап строительства – жилой дом № 2 с подземной автостоянкой; 

дошкольное образовательное учреждение; 

3-й этап строительства – жилой дом № 3 с подземной автостоянкой; 

ТП 2. 

 

В соответствии с заданием на корректировку проектной документации 

объекта для строительства объекта: «Жилой комплекс» по адресу: город 

Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А, 

13/9А, утвержденное застройщиком ООО «ТПУ «Рассказовка», преду-

смотрено разделение 2 этапа строительства: 

Этап 2.1 – жилой дом № 2 в составе 3-х корпусов; 

Этап 2.2 – дошкольная образовательная организация. 

 

Представлены: 

- письмо ОАО «Ленметрогипротранс» на имя директора дирекции по 

проектированию АО «Мосинжпроект» от 12 апреля 2018 года № 3027-

042065 с информацией о рассмотрении и согласовании отчета «Оценка 

влияния строительства жилых домов и торгово-развлекательного центра, 

расположенного по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Внуковское, д. 

Рассказовка (ТПУ «Рассказовка») на тоннель метрополитена Калининско-

Солнцевской линии; 

- письмо АО «Мосинжпроект» на имя Генерального директора АО 

«ТПУ «Рассказовка» от 19 апреля 2018 года № 1-542-24792/2018 с инфор-

мацией о рассмотрении и согласовании отчета «Оценка влияния строи-

тельства жилых домов и торгово-развлекательного центра, расположенно-

го по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Внуковское, д. Рассказовска 

(ТПУ «Рассказовка») на тоннель метрополитена Калининско-Солнцевской 

линии; 

- письмо АО «Мосинжпроект» на имя Генерального директора АО 

«ТПУ «Рассказовка» от 22 марта 2018 года № 1-543-17357/2018 с инфор-

мацией о согласовании проектных решений по организации рельефа при-

легающих друг к другу участков, разрабатываемых АО «Мосинжпроект» и 

ООО «ЦГИТ»; 
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- письмо АО «ТПУ «Рассказовка» с информацией о выполнении вы-

несения из пятна застройки на участке с кадастровым номером 

77:17:0100211:14392 всех существующих сетей инженерного обеспечения 

от 15 июня 2018 года № 15/06/8-247; 

- письмо АО «ТПУ «Рассказовка» от 20 июня 2018 года № 20/06/18-

259 с информацией о наличии расчетов, подтверждающих отсутствие пре-

вышений гигиенических нормативов на жилую застройку, находящуюся в 

50-ти метровой зоне влияния существующего многофункционального 

комплекса (объект V класса), расположенного по адресу: г. Москва, пос. 

Внуковское, д. Рассказовка, Боровское шоссе, 28-й км; 

- письмо Департамента строительства города Москвы от 07 марта 

2019 года № ДС-11-6482/19 с информацией о ликвидации производствен-

ного объекта, расположенного на участке с кадастровым номером 

50:21:0100211:922 в соответствии с ПП; 

- письмо Департамента строительства города Москвы от 07 марта 

2019 года № ДС-11-6483/19 с информацией о возможности размещение 

легкового транспорта жителей жилой застройки в количестве 1228 маши-

но-мест на парковочных местах, предусмотренных в ТПУ «Рассказовка»; 

- специальные технические условия на проектирование противопо-

жарной защиты объекта капитального строительства «Жилой дом № 1» по 

адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, Боровское ш., 28 км, 

вл. 1, согласованные с УНПР Главного управления МЧС России по городу 

Москве - письмо от 19 июля 2018 года № 2564-4-8 и Комитетом города 

Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспер-

тизе проектов - письмо от 26 июня 2018 года № МКЭ-30-1141/18-1; 

- специальные технические условия на проектирование противопо-

жарной защиты объекта капитального строительства: «Жилой комплекс, 

расположенный по адресу: г. Москва, п. Внуковское, тер. ТПУ «Рассказов-

ка», з/у 13/6А. Жилой дом №2, корпус 1, 2, 3» - согласованы УНПР Глав-

ного управления МЧС России по г. Москве - письмо от 04 апреля 2019 года 

№ 946-4-8 и Комитетом города Москвы по ценовой политике в строитель-

стве и государственной экспертизе проектов от 24 апреля 2019 года 

№ МКЭ-30-548/19-1; 

- специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство объекта «Жилой комплекс по адресу: г. Москва, поселение Внуков-

ское, тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А. Этап 2.1 - Жилой дом №2, корп. 1, 

2, 3», согласованы Комитетом города Москвы по ценовой политике в стро-

ительстве и государственной экспертизе проектов - письмо от 25 апреля 

2019 года № МКЭ-30-521/19-1; 

- разрешение на строительство от 30 июня 2018 года № 77-229000-

017532-2018 объекта капитального строительства «Жилой комплекс» по 

адресу: г. Москва, п. Внуковское, тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А, 

13/9А, выданное Комитетом государственного строительного надзора го-

рода Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР). 
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III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам ин-

женерных изысканий 

Дополнительные инженерно-геологические изыскания выполнены в 

декабре 2018 года – феврале 2019 года. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Дополнительные инженерно-геологические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) про-

ведения инженерных изысканий 

Земельный участок по адресу: город Москва, Новомосковский адми-

нистративный округ, п. Внуковское, д. Рассказовка. 
 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспе-

чившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Акционерное общество «Транспортно-пересадочный 

узел «Рассказовка» (АО «ТПУ «Рассказовка»). 

ИНН 7701387398 

КПП 770101001 

ОГРН 1147746148538 

Адрес: 110000, город Москва, переулок Девяткин, дом 5, строение 3. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результа-

там инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Научно-производственное общество с ограниченной ответственно-

стью «Новая экологическая экспертиза» (НПО «НОЭКС»). 

ИНН 7724181097 

КПП 501601001 

ОГРН 1027700410429 

Адрес: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Кирова, 

дом 3А, корп. 1. 

Адрес электронной почты: noeks@yandex.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция «Инженерные изыскания в строительстве» (регистрационный номер 

записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-

001-28042009) от 19 марта 2019 года № 1862/2019, дата регистрации в ре-

естре членов: 16.07.2009. 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО «ЦГПИ» 

№ RU.MCC.АЛ.840, сроком действия с 20 ноября 2018 года по 19 ноября 

2022 года, выданное АО «Мосстройсертификация». 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории АО «МОСТДОР-
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ГЕОТРЕСТ» № RU.MCC.АЛ.638, сроком действия с 18 мая 2016 года по 

17 мая 2020 года, выданное органом по аккредитации ОАО «Мосстройсер-

тификация». 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Задание, выданное и утвержденное заказчиком АО «ТПУ «Рассказов-

ка», на инженерно-геологические изыскания. Объект и адрес: Многофунк-

циональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, НАО, поселение Вну-

ковское, д. Рассказовка (приложение № 1 к договору на выполнение инже-

нерно-геологических изысканий от 20 декабря 2018 года № 50/18, заклю-

ченному между НПО «НОЭКС» и АО «ТПУ «Рассказовка»). 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа выполнения инженерно-геологических изысканий разра-

ботана НПО «НОЭКС» в 2018 году (приложение к договору на выполне-

ние инженерно-геологических изысканий от 20 декабря 2018 года № 50/18, 

заключенному между НПО «НОЭКС» и АО «ТПУ «Рассказовка»). 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки резуль-

татов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий на строительство объекта капи-

тального строительства «Жилой комплекс» по адресу: город Москва, п. 

Внуковское, д. Рассказовка, тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А, 13/9А (Но-

вомосковский административный округ) рассмотрены ООО «Мосэксперт» 

- положительное заключение от 26 июня 2018 года регистрационный № 77-

2-1-3-0090-18. 

Необходимость выполнения дополнительных инженерно-

геологических изысканий была вызвана изменением посадки и техниче-

ских характеристик проектируемого жилого дома № 2. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспер-

тизы) 
№ 

тома Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

  

Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям для разработ-

ки проектной документации по объекту: 

«Многофункциональный жилой ком-

плекс» по адресу: г. Москва, НАО, посе-

ление Внуковское, д. Рассказовка (в 2-х 

Томах). НПО «НОЭКС», 2019 г. 
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания.  

В феврале-апреле и августе-сентябре 2017 года силами НПО «НО-

ЭКС» были выполнены детальные инженерно-геологические изыскания на 

данной территории под строительство: жилого дома № 1 и ТП 1 (1-й этап 

строительства); жилого дома № 2 с подземной автостоянкой и дошкольно-

го образовательного учреждения (2-й этап строительства); жилого дома № 

3 с подземной автостоянкой и ТП 2 (3-й этап строительства). 

Необходимость выполнения дополнительных инженерно-

геологических изысканий была вызвана изменением посадки и техниче-

ских характеристик проектируемого жилого дома № 2. 

Дополнительные изыскания под жилой дом № 2 выполнялись силами 

НПО «НОЭКС» в декабре 2018 года – феврале 2019 года. В ходе изыска-

ний были выполнены следующие виды и объемы работ: 

- сбор, обработка, анализ и использование фондовых материалов в 

пределах территории участка проектируемого строительства; 

- рекогносцировочное обследование территории; 

- пробурено 45 скважин глубиной 35,0 м каждая; общий объем буро-

вых работ составил 1575 п.м.; 

- проведено статическое зондирование грунтов в 17 точках на глубину 

до 28,2 м; 

- произведены испытания грунтов статическими нагрузками (винто-

выми штампами площадью 600 см2) – 12 опытов; 

- отобраны пробы грунта для лабораторных исследований: 138 моно-

литов; 20 проб для определения коррозионной агрессивности грунта по от-

ношению к углеродистой и низколегированной стали, а также к бетону и 

ж/б конструкциям; 3 пробы воды на химический анализ; 

- выполнены определения прочностных и деформационных характе-

ристик грунтов, в том числе: испытания методом трехосного сжатия – 30 

опытов; 

- произведено испытание песчаных грунтов на виброползучесть – 3 

опыта; 

- камеральная обработка материалов и составление технического от-

чета. 

 

4.1.2.2. Топографические, инженерно-геологические, экологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагает-

ся осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитально-

го строительства, с указанием наличия распространения и проявле-

ния геологических и инженерно-геологических процессов 

Инженерно-геологические изыскания.  

В геоморфологическом отношении территория приурочена к аккуму-

лятивному, пологоволнистому рельефу основной морены, сформирован-

ному московским ледником. Абсолютные отметки поверхности земли (по 

устьям скважин) составляют 184,07-185,94 м. 
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Поверхность ровная, осложнена планировочными работами, не за-

строена, частично спланирована, подземные коммуникации развиты слабо. 

Гидрографическая сеть представлена р. Алешинка и Мичуринским 

прудом, находящимися северо-западнее в 1,0 км и р. Ликова, протекаю-

щей в 2,5 км юго-западнее.  

Климат района работ умеренно-континентальный и характеризуется 

следующими основными показателями: средняя годовая температура воз-

духа равна +5,0°С; абсолютный максимум температуры составил +37,6°С; 

абсолютный минимум температуры составил -36,0°С; среднегодовое коли-

чество осадков – 630 мм. 

Климатический район – II, климатический подрайон – IIГ. 

Сейсмичность района работ – 5 и менее баллов. 

На основании материалов, полученных в результате бурения, в геоло-

гическом строении обследованной территории до разведанной глубины 

35,0 м принимают участие (сверху вниз): современные техногенные обра-

зования (tQIV), среднечетвертичные ледниковые отложения московского 

оледенения (gQII
ms), среднечетвертичные водно-ледниковые отложения 

московско-днепровского межледенения (f,lgQII
dn-ms), среднечетвертичные 

ледниковые отложения днепровского оледенения (gQII
dn), нижнемеловыми 

отложениями (K1). 

Современные техногенные образования (tQIV) вскрыты во всех сква-

жинах с поверхности до глубины 0,4-3,4 м и представлены суглинком тем-

но-коричневым, серо-коричневым, полутвердым, с частыми прослоями су-

глинка тугопластичного, песка средней крупности, с включениями до 15% 

дресвы, щебня, мусора строительного, грунты не слежавшиеся, возраст не 

более 5 лет. Среднечетвертичные ледниковые отложения московского оле-

денения (gQII
ms) вскрыты во всех скважинах под слоем насыпных грунтов 

на глубине 0,4-3,4 м, прослежены до отметки 6,0-12,0 м и представлены: 

суглинком красновато-коричневым, песчанистым, тугопластичным, с про-

слоями песка средней крупности, с включениями до 15% дресвы, щебня, 

вскрытым в виде пластовых и выклинивающихся тел практически всеми 

скважинами в верхней части разреза, мощностью 1,1-9,4 м; суглинком 

желтовато-коричневым, песчанистым, мягкопластичным, с прослоями во-

донасыщенного песка, с включениями до 15% дресвы, щебня известняка, 

вскрытым в виде в виде пластовых и выклинивающихся тел практически 

всеми скважинами в верхней и средней части разреза, мощностью 0,7-9,8 

м. Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения московско-

днепровского межледенения (f,lgQII
dn-ms) вскрыты на глубине 6,0-12,0 м, 

прослежены до глубины 11,0-17,0 м во всех скважинах в средней части 

разреза в виде пластового тела выдержанной мощности и представлены су-

глинком зеленовато-серым, серо-коричневым, песчанистым, полутвердым, 

с редким включением дресвы и щебня, мощностью 1,2-9,8 м. Среднечет-

вертичные ледниковые отложения днепровского оледенения (gQII
dn) 

вскрыты на отметке 11,0-17,0 м (подошва прослежена до глубины 24,3-27,0 

м) во всех скважинах в нижней части разреза в виде пластового тела вы-
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держанной мощности и представлены суглинком темно-серо-коричневым, 

песчанистым, полутвердым, с включениями до 20% дресвы и щебня, мощ-

ностью 8,5-14,6 м. Нижнемеловые отложения (K1) вскрыты в нижней части 

разреза на отметке 24,3-27,0 м в виде пластового тела, прослежены до мак-

симальной разведанной глубины 35,0 м и представлены песком зеленова-

то-серым, серым, мелким, плотным, слюдистым, водонасыщенным, вскры-

той мощностью 8,0-10,7 м. 

На момент изысканий (декабрь 2018года – февраль 2019 года) гидро-

геологические условия территории характеризуются распространением 

двух водоносных горизонтов. 

Воды межморенного горизонта развиты спорадически по порам и 

тонким прослоям песков в глинистых ледниковых отложениях московско-

го горизонта. Воды распространены линзовидно и вскрыты в шести сква-

жинах на глубине 5,0-9,4 м (абсолютные отметки 180,8-174,8 м). Воды 

напорно-безнапорные, с величиной напора 0,0-0,3 м. Установившийся уро-

вень зафиксирован на глубинах 4,8-9,2 м (абсолютные отметки 181,0-175,0 

м). Локальным верхним водоупором служат моренные отложения москов-

ского оледенения, нижним водоупором – межморенные флювиогляциаль-

ные отложения. Питание и разгрузку водоносный горизонт осуществляет 

за счет перетекания в другие горизонты, а в местах залегания близко к по-

верхности – за счет атмосферных осадков. В период ливневых дождей, ин-

тенсивного снеготаяния или в случае нарушения поверхностного стока, 

возможно поднятие уровней подземных вод на 1,0-1,5 м. Также возможно 

образование вод типа «верховодка» в неоднородных техногенных отложе-

ниях с многочисленными включениями строительного мусора, подстилае-

мых глинистыми четвертичными отложениями. 

Подземные воды горизонта по коррозионным свойствам характери-

зуются: к бетону – неагрессивны, по степени воздействия на арматуру же-

лезобетонных конструкций при условии постоянного погружения – не-

агрессивны, при периодическом смачивании – слабоагрессивны. 

Воды надъюрского горизонта развиты в толще песчаных отложений 

нижнемелового возраста, вскрыты всеми скважинами на глубине 24,3-27,0 

м (абсолютные отметки 160,52-157,93 м). Воды напорные, величина напо-

ра 12,9-15,7 м. Установившийся уровень зафиксирован на глубинах 10,2-

11,9 м (абсолютные отметки 174,65-173,07 м). Верхним водоупором слу-

жат моренные отложения днепровского оледенения, нижним водоупором – 

глины юрского возраста. Питание и разгрузку водоносный горизонт осу-

ществляет за счет перетекания в другие горизонты. 

Подземные воды горизонта по коррозионным свойствам характери-

зуются: к бетону – неагрессивны, по степени воздействия на арматуру же-

лезобетонных конструкций при условии постоянного погружения – не-

агрессивны, при периодическом смачивании – слабоагрессивны. 

Исследуемая территория отнесена к неподтопляемой. 

По результатам выполненных инженерно-геологических работ в гео-

логическом разрезе территории выделено 6 инженерно-геологических эле-



17 

  2285-МЭ/18 

ментов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQIV); 

ИГЭ-2 Суглинок тугопластичный (gQII
ms); 

ИГЭ-3 Суглинок мягкопластичный (gQII
ms); 

ИГЭ-4 Суглинок полутвердый (fQII
dn-ms); 

ИГЭ-5 Суглинок полутвердый (gQII
dn); 

ИГЭ-6 Песок мелкий, плотный, водонасыщенный (K1). 

Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4 по 

отношению к углеродистой и низколегированной стали – высокая; по от-

ношению к бетону и железобетонным конструкциям грунты неагрессивны. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для: насып-

ных грунтов (ИГЭ-1) – 1,69 м; суглинков (ИГЭ-2) – 1,14 м. 

По степени морозной пучинистости грунты, залегающие в зоне сезон-

ного промерзания, представленные насыпными грунтами (ИГЭ-1) и су-

глинками (ИГЭ-2), оцениваются как среднепучинистые. 

Территория отнесена к VI категории устойчивости относительно ин-

тенсивности образования карстовых провалов (провалообразование ис-

ключается). 

Специфические грунты представлены насыпным отложениями (ИГЭ-

1). 

По инженерно-геологическим условиям территория относится ко II 

(средней) категории сложности. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экс-

пертизы 

Инженерно-геологические изыскания.  

Представлена актуальная выписка из реестра членов саморегулируе-

мой организации; 

Добавлена информация о климатическом районе и подрайоне терри-

тории. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, вне-

сенных в ходе проведения экспертизы) 
№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 
1  Раздел 1. Пояснительная записка.  

1.1 04/04-2/1-П-ПЗ Книга 1. Пояснительная записка.  
1.2 04/04-2/1-П-СП Книга 2. Состав проекта.  

2  
Раздел 2. Схема планировочной органи-

зации земельного участка. 
 

2.1 04/04-2/1-П-ПЗУ 
Книга 1. Схема планировочной организа-

ции земельного участка. 
 

3  Раздел 3. Архитектурные решения.  
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3.1 04/04-2/1-П-АР1 
Книга 1. Архитектурные решения. Жилой 

дом № 1. 
 

3.2 04/04-2/1-П-АР2 
Книга 2. Архитектурные решения. Жилой 

дом № 2. 
 

4  
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 
 

4.2 04/04-2/1-П-КР2 
Книга 2. Конструктивные и объёмно- 

планировочные решения. Жилой дом №2. 
 

5  

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений 

 

5.1  Подраздел 1. Система электроснабжения.  

5.1.1 04/04-2/1-П-ИОС 1.1 

Книга 1. Система внутреннего электро-

снабжения и освещения. Молниезащита и 

заземление. Жилой дом № 1. 
 

5.1.2 04/04-2/1-П-ИОС 1.2 

Книга 2. Система внутреннего электро-

снабжения и освещения. Молниезащита и 

заземление. Жилой дом № 2. 
 

5.1.5 04/04-2/1-П-ИОС 1.5 
Книга 5. Наружные сети электроснабже-

ния. 
 

5.1.6 04/04-2/1-П-ИОС 1.6 Книга 6.Наружные сети электроосвещения  

5.1.7 04/04-2/1-П-ИОС 1.7 
Книга 7. Электрооборудование и электро-

освещение ИТП. Жилой дом № 1. 
 

5.1.8. 04/04-2/1-П-ИОС 1.8 
Книга 8. Электрооборудование и электро-

освещение ИТП. Жилой дом № 2. 
 

5.2  Подраздел 2. Система водоснабжения.  

5.2.1 04/04-2/1-П-ИОС 2.1 
Книга 1. Внутренние сети водоснабжения. 

Жилой дом № 1. 
 

5.2.2 04/04-2/1-П-ИОС 2.2 
Книга 2. Внутренние сети водоснабжения. 

Жилой дом № 2. 
 

5.2.6 04/04-2/1-П-ИОС 2.6 
Книга 6. Водомерный узел. Жилой дом  

№ 1 . 
 

5.2.7 04/04-2/1-П-ИОС 2.7 
Книга 7. Водомерный узел. Жилой дом  

№ 2. 
 

5.2. 

10 
04/04-2/1-П-ИОС 2.10 

Книга 10. Автоматическое водяное пожа-

ротушение. Внутренний противопожар-

ный водопровод. Жилой дом № 1. 
 

5.2. 

11 
04/04-2/1-П-ИОС 2.11 

Книга 11. Автоматическое водяное пожа-

ротушение. Внутренний противопожар-

ный водопровод. Жилой дом № 2. 
 

5.3  Подраздел 3. Система водоотведения.  

5.3.1 04/04-2/1-П-ИОС 3.1 
Книга 1. Внутренние сети водоотведения. 

Жилой дом № 1. 
 

5.3.2 04/04-2/1-П-ИОС 3.2 
Книга 2. Внутренние сети водоотведения. 

Жилой дом № 2. 
 

5.3.5 04/04-2/1-П-ИОС 3.5 Книга 5 Наружные сети водоотведения.  

5.4  
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование, тепловые сети. 
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5.4.1 04/04-2/1-П-ИОС 4.1 
Книга 1. Отопление, вентиляция, конди-

ционирование. Жилой дом №1. 
 

5.4.2 04/04-2/1-П-ИОС 4.2 
Книга 2. Отопление, вентиляция, конди-

ционирование. Жилой дом №2. 
 

5.4.5 04/04-2/1-П-ИОС 4.5 

Книга 5. Индивидуальный тепловой 

пункт. Тепломеханический раздел. Жи-

лой дом №1. 
 

5.4.6 04/04-2/1-П-ИОС 4.6 

Книга 6. Индивидуальный тепловой 

пункт. Тепломеханический раздел. Жи-

лой дом №2. 
 

5.5  Подраздел 5. Сети связи.  

5.5.1 04/04-2/1-П-ИОС 5.1 

Книга 1. Внутренние сети. Интернет, те-

лефонизация, телевидение, радиовеща-

ние. Жилой дом №1 
 

5.5.2 04/04-2/1-П-ИОС 5.2 

Книга 2. Внутренние сети. Интернет, те-

лефонизация, телевидение, радиовеща-

ние. Жилой дом №2 
 

5.5.5 04/04-2/1-П-ИОС 5.5 

Книга 5. Автоматическая пожарная сиг-

нализация (АПС), система оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ), проти-

вопожарная автоматика. Жилой дом №1. 

 

5.5.6 04/04-2/1-П-ИОС 5.6 

Книга 6. Автоматическая пожарная сиг-

нализация (АПС), система оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ), проти-

вопожарная автоматика. Жилой дом №2. 

 

5.5.9 04/04-2/1-П-ИОС 5.9 

Книга 9. Объединённая диспетчерская 

служба (ОДС), система видеонаблюде-

ния, система контроля и управления до-

ступом, система сигнализации МГН, объ-

ектовая система оповещения, автомати-

зированная система коммерческого учета 

энергоресурсов (АСКУЭ). Жилой дом 

№1. 

 

5.5. 

10 
04/04-2/1-П-ИОС 5.10 

Книга 10. Система видеонаблюдения, си-

стема контроля и управления доступом, 

система сигнализации МГН, объектовая 

система оповещения, автоматизирован-

ная система коммерческого учета энерго-

ресурсов (АСКУЭ). Жилой дом №2 

 

5.5. 

13 
04/04-2/1-П-ИОС 5.13 

Книга 13. Автоматизированная система 

управления и диспетчеризации (АСУД). 

Жилой дом №1 
 

5.5. 

14 
04/04-2/1-П-ИОС 5.14 

Книга 14. Автоматизированная система 

управления и диспетчеризации (АСУД). 

Жилой дом №2. 
 

5.5. 

17 
04/04-2/1-П-ИОС 5.17 Книга 17. Наружные сети связи.  

5.5. 

19 
04/04-2/1-П-ИОС 5.19 

Книга 19. Автоматизация ИТП. Жилой 

дом №1. 
 

5.5. 

21 
04/04-2/1-П-ИОС 5.21 

Книга 21. Автоматизация ИТП. Жилой дом 

№2. 
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5.7  Подраздел 7. Технологические решения.  

5.7.2 04/04-2/1-П-ИОС 7.2 
Книга 2.Вертикальный транспорт. Жилой 

дом № 2. 
 

5.7.6 04/04-2/1-П-ИОС 7.6 
Книга 6. Система мусороудаления. Жилой 

дом № 2. 
 

5.7.6 04/04-2/1-П-ИОС 7.6 
Книга 6. Система мусороудаления. Жилой 

дом № 2. 
 

6  
Раздел 6. Проект организации строитель-

ства. 
 

6.1 04/04-2/1-П-ПОС 1 
Книга 1. Проект организации строитель-

ства. 
 

6.2 04/04-2/1-П-ПОС 2 

Книга 2. Проект организации строитель-

ства на прокладку коммуникаций за гра-

ницами участка. 
 

8  
Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. 
 

8.1 04/04-2/1-П-ООС 

Подраздел 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды (в том числе 

защита от шума на период строительства 

и период эксплуатации) 

 

8.2 04/04-2/1-П-ДР 

Подраздел 2. «Мероприятия по охране 

объектов растительного мира. На участке 

строительства (Дендроплан)» 
 

  

Подраздел 3. Результаты расчета и выво-

ды по продолжительности инсоляции и 

уровню естественного освещения. 
 

8.3.3 04/04-2/1-П-ИО3 

Книга 3. Результаты расчета и выводы по 

продолжительности инсоляции и уровню 

естественного освещения. Жилой дом №2 
 

  

Подраздел 5. Технологический регламент 

процесса обращения с отходами строи-

тельства и сноса. 
 

  
Подраздел 4. Охранно-защитная дерати-

зационная система. 
 

8.4.1 04/04-2/1-П-ОЗДС1 
Книга 1. Охранно-защитная дератизаци-

онная система. Жилой дом №1   
 

8.4.2 04/04-2/1-П-ОЗДС2 
Книга 2. Охранно-защитная дератизаци-

онная система. Жилой дом №2   
 

8.5.2 04/04-2/1-П-ТР2 

Книга 2. Технологический регламент 

процесса обращения с отходами строи-

тельства и сноса. Жилой дом №2 
 

8.15 04/04-2/1-П-ДР2 

Подраздел 6. «Мероприятия по охране 

объектов растительного мира. На участке 

прокладки внеплощадочных наружных 

инженерных сетей. (Дендроплан)» 

 

9  
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 
 

9.1  
Подраздел 1. Мероприятия по обеспече-

нию пожарной безопасности. 
 

9.1.1 04/04-2/1-П-ПБ1.1 
Книга 1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Жилой дом №1 
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9.1.2 04/04-2/1-П-ПБ1.2 
Книга 2. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Жилой дом №2 
 

9.2  
Подраздел 2. Системы противодымной 

защиты. Технологическая часть. 
 

9.2.1 04/04-2/1-П-ПБ 2.1 

Книга 1. Системы противодымной защи-

ты. Технологическая часть. Жилой дом  

№ 1. 
 

9.2.2 04/04-2/1-П-ПБ 2.2 

Книга 1. Системы противодымной защи-

ты. Технологическая часть. Жилой дом  

№ 2. 
 

10  
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. 
 

10.1 04/04-2/1-П-ОДИ1 
Книга 1. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. Жилой дом № 1. 
 

10.2 04/04-2/1-П-ОДИ2 
Книга2. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. Жилой дом № 2. 
 

10.1  

Раздел 10.1 Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта капи-

тального строительства. 
 

10.1.

2 
04/04-2/1-П-ТБЭ2 

Книга 2 Требования к обеспечению без-

опасной эксплуатации объекта капиталь-

ного строительства. Жилой дом № 2. 
 

11.1.  

Раздел 11.1 Мероприятия по обеспече-

нию соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований осна-

щённости зданий и сооружений прибора-

ми учёта используемых энергетических 

ресурсов. 

 

11.1.

2 
04/04-2/1-П-ЭЭ2 

Книга 2.Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённо-

сти зданий и сооружений приборами учё-

та используемых энергетических ресур-

сов. Энергетический паспорт. Жилой дом 

№2  

 

11.2  

Раздел 11.2 Сведения о нормативной пе-

риодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного до-

ма, об объеме и составе указанных работ 

 

11.2.

2 
04/04-2/1-П-ПКР2 

Книга 2.Сведения о нормативной перио-

дичности выполнения работ по капиталь-

ному ремонту многоквартирного дома, об 

объеме и составе указанных работ. Жи-

лой дом № 2.  

 

Дополнительно представлены: 

Оценка влияния строительства Жилого дома №2 (корпуса 1, 2, 3) на 

окружающую застройку. ООО «СтройГеоПроект». 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Проведение из-

мерений вибрации, прогнозирование уровней шума и вибрации от движе-

ния поездов Калиниско-Солнцевской линии метрополитена и выдача ре-

комендаций по шумо/виброизоляции в проектируемом жилом доме по ад-



22 

  2285-МЭ/18 

ресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Внуковское, в составе МФК «ТПУ 

«Рассказовка», жилой дом, корпус 2 с разработкой технических решений 

по виброзащите здания». 

Отчет о предварительном планировании действий пожарно-

спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-

спасательных работ, связанных с тушением пожаров. ООО «ВИНГС». 

Специальные технические условия на проектирование противопожар-

ной защиты объекта капитального строительства «Жилой дом № 1» по ад-

ресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, Боровское ш., 28 км, вл. 

1. 

Специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство объекта «Жилой комплекс по адресу: г. Москва, поселение Внуков-

ское, тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А. Этап 2.1 - Жилой дом №2, корп. 1, 

2, 3». ГАУ «НИАЦ», 2019 год. 

Специальные технические условия на проектирование противопожар-

ной защиты объекта капитального строительства: «Жилой комплекс, рас-

положенный по адресу: г. Москва, п. Внуковское, тер. ТПУ «Рассказовка», 

з/у 13/6А. Жилой дом №2, корпус 1, 2, 3». ООО «ВИНГС», 2019 год. 

Расчет по определению величин пожарного риска Жилой дом № 2. 

ООО «ВИНГС». 

Расчётный Анализ по Жилому дому № 2. ООО «ЦГИТ». 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

Раздел «Пояснительная записка» представлен на повторную эксперти-

зу в связи с внесенными изменениями в смежные разделы. 

Представлен раздел «Пояснительная записка», содержащий реквизиты 

документа (и его копию), на основании которого принято решение о разра-

ботке проектной документации; исходные данные и условия для подготов-

ки проектной документации на объект капитального строительства и их 

копии; сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, сведения о потребности объекта капитального строитель-

ства в топливе, газе, воде и электрической энергии; сведения о категории 

земель, на которых располагается объект капитального строительства; тех-

нико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства; сведения о наличии разработанных и согласованных специ-

альных технических условий; сведения о компьютерных программах, ко-

торые использовались при выполнении расчетов конструктивных элемен-

тов здания; заверение проектной организации. 

 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировка схемы планировочной организации земельного участ-

ка этапов строительства 1 и 2.1 выполнена в связи с: 
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- получением нового градостроительного плана земельного участка 

(ГПЗУ) № RU 77229000-042649 (кадастровый номер 77:17:0100211:14392), 

подготовленным Комитетом по архитектуре и градостроительству г. 

Москвы, дата выдачи 121.02.2019 года. (площадь участка 53250 м.кв.) вза-

мен ранее выданного № RU 77229000-038595 (кадастровый номер 

77:17:0100211:14392), подготовленным Комитетом по архитектуре и гра-

достроительству г. Москвы, дата выдачи 15/06/2018 года. (площадь участ-

ка 53250 м.кв.); 

- разделение 2 этапа проектирования на два подэтапа: 2.1 и 2.2; 

- изменением границ 1 этапа проектирования; 

- изменением этажности, конфигурации и посадки жилого дома № 2; 

- изменением схемы транспортного обслуживания этапов 1, 2.1 и 2.2; 

- изменением количества размещаемых машино-мест на открытых ав-

тостоянках комплекса; 

- изменением решений организации рельефа этапов строительства 1, 

2.1 и 2.2; 

- изменение отметки 0.00 жилого дома №2; 

- изменением объемов работ, учтенных в картограмме земляных масс; 

- изменением решений по благоустройству и озеленению территории 

этапов строительства 1, 2.1 и 2.2; 

- изменением основных технико-экономических показателей земель-

ных участков этапов строительства; 

- изменением планового расположения сетей инженерного обеспече-

ния комплекса; 

- уточнение расчетного количества жителей жилого дома № 2 (этап 

2.1), было 1366 человек, стало 1799 человек. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектной до-

кументацией, получившей положительное заключение ООО «Мосэксперт» 

от 26 июня 2018 года регистрационный № 77-2-1-3-0090-18.  

 

Участок 1 этапа строительства ограничен: с севера – ул. Анны Ахма-

товой; с востока – ул. Корнея Чуковского и далее – перспективным разме-

щение торгового центра в соответствии с ППТ; с запада – незастроенной 

территорией, перспективной застройки второй очереди строительства; с 

юга – дублером Боровского шоссе. 

Участок очереди строительства 2.1 ограничен: с севера – ул. Анны 

Ахматовой; с востока – территорией застройки 1 очереди строительства - с 

запада – красными линиями УДС в соответствии с ППТ; с юга – дублером 

Боровского шоссе. 

Суммарная площадь участка размещения жилого комплекса в грани-

цах двух ГПЗУ составляет 70 969 кв.м. 

Суммарная площадь участка в границах проектирования жилого ком-

плекса составляет 67 541 кв.м. 

Суммарная площадь участков этапов строительства 1 и 2.1 составляет 

41206 кв.м. 
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Часть участка проектирования (в границах ГПЗУ № RU 77229000-

042649 и в границах ГПЗУ № RU 77229000-038589) расположена в грани-

цах технической зоны метрополитена (строящаяся линия м. Рассказовка).  

Основные виды разрешенного использования участка проектирования 

(в границах ГПЗУ № RU 77229000-042649 и в границах ГПЗУ № RU 

77229000-038589): код (2.6.0); код (2.7.1.0); код (3.1.1); код (3.1.2); код 

(3.1.3); код (3.2.2); код (3.2.3); код (3.2.4); код (3.3.0); код (3.4.1.0); код 

(3.5.1.0); код (3.6.1); код (3.7.1); код (3.8.1); код (3.8.2); код (3.8.3); код 

(4.1.0); код (4.2.0); код (4.3.0); код (4.4.0); код (4.5.0); код (4.6.0); код 

(4.8.0); код (4.9.0); код (4.10.0); код (7.1.1); код (7.1.2); код (7.2.1); код 

(7.2.2); код (12.0.1); код (12.0.2) в соответствии с классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденным прика-

зом Министерства экономического развития РФ от 01 сентября 2014 года 

№ 540. 

В соответствии с п. 2.3 ГПЗУ № RU 77229000-042649, участок разде-

лен на подзоны (№ 1, № 2 и № 3). 

Площадь подзоны № 1, предназначенной для строительства высотно-

го жилого комплекса, составляет 4,0274 га; процент застройки не ограни-

чен, максимальная плотность застройки 51,6 тыс.кв/га.  

Площадь подзоны № 2, предназначенной для строительства дошколь-

ной образовательной организации, составляет 0,8544 га; процент застройки 

не ограничен, максимальная плотность застройки 3,3 тыс.кв/га. 

Площадь подзоны №3, не предназначенной для строительства, со-

ставляет 0,0079 га; процент застройки 0%, максимальная плотность за-

стройки 0 тыс.кв/га. 

Части земельного участка: № 1 площадью 3481 кв.м; № 2 площадью 

626 кв.м и № 3 площадью 246 кв.м расположены в границах красных ли-

ний УДС и не могут быть использованы в целях строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства. 

В соответствии с п. 2.3 ГПЗУ № RU 77229000-038589, участок разде-

лен на подзоны (№ 1 и № 2). 

Площадь подзоны №1, не предназначенной для строительства, со-

ставляет 0,0111 га; процент застройки 0%, максимальная плотность за-

стройки 0 тыс.кв/га.  

Площадь подзоны №2, предназначенной для строительства высотного 

жилого комплекса, составляет 1,7608 га; процент застройки 70%, макси-

мальная плотность застройки 40 тыс.кв/га.  

Часть земельного участка (в границах ГПЗУ № RU 77229000-038589) 

№ 1 площадью 1828 кв.м. расположена в границах красных линий улично-

дорожной сети и не может быть использована в целях строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства. 

В границах участков проектирования отсутствуют объекты капиталь-

ного строительства. 
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Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, на отведенных участках не имеется. 

Части участка проектирования (площадью 6689 кв.м. в границах 

ГПЗУ № RU 77229000-042649 и площадью 6340,83 кв.м. в границах ГПЗУ 

№ RU 77229000-038589) расположены в границах санитарно-защитной зо-

ны (ориентировочная) в соответствии с постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 (редакция 

от 25 апреля 2014 года) «О введении в действие новой редакции санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов» (рассматриваемый участок располагается за 

границами указанной зоны). 

На участке проектирования имеются инженерные сети, подлежащие 

демонтажу и перекладке. На участке имеются некапитальные сооружения, 

подлежащие демонтажу (предоставлено письмо АО «ТПУ «Рассказовка» с 

информацией о выполнении вынесения из пятна застройки на участке с ка-

дастровым номером 77:17:0100211:14392 всех существующих сетей инже-

нерного обеспечения от 15 июня 2018 года № 15/06/8-247).  

На участке проектирования отсутствуют зеленые насаждения, подле-

жащие вырубке.  

Корректировка планировочной организации участка разработана на 

электронной копии инженерно-топографического плана в масштабе в М 

1:500, подготовленного ГБУ «Мосгоргеотрест» (заказ от 19 сентября 2018 

года № 3/6431-18 и заказ от 24 января 2019 года № 3/6486Б-18). 

В соответствии с корректировкой задания на проектирование, утвер-

жденного Заказчиком, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, 

расположенных на участке проектирования, ведется поэтапно: 

- этап 1 (расположен в границах ГПЗУ № RU 77229000-042649): 10-

секционный жилой дом переменной этажности (23-19); трансформаторная 

подстанция №1 (4БКТРП); площадь участка 1 этапа строительства 17095 

кв.м; 

- этап 2.1 (расположен в границах ГПЗУ № RU 77229000-042649): 9-

секционный жилой дом переменной этажности (1-28); площадь участка 2.1 

этапа строительства 24111,00 кв.м; 

- этап 2.2 (расположен в границах ГПЗУ № RU 77229000-042649): от-

дельно стоящий 3-этажный ДОО на 225 человек;  

- 3 этап (расположен в границах ГПЗУ № RU 77229000-038589): 7-

секционный жилой дом переменной этажности (14-23) с подземным гара-

жом-автостоянкой емкостью 368 м/м. Расположен в границах ГПЗУ № RU 

77229000-038589); ТП-2. 

Настоящим заключением рассмотрена корректировка этапов строи-

тельства 1 и 2.1. 

На участок жилой застройки этапов 1 и 2.1 предусмотрено устройство 

въезда с ул. Анны Ахматовой и Корнея Чуковского (спецтранспорт). К жи-



26 

  2285-МЭ/18 

лым домам предусмотрен подъезд пожарной техники. Ширина проездов 

жилой застройки составляет 4,2 метра и 6,0 метров. Ширина тротуаров со-

ставляет 2,0 – 6,0 метров.  

Расчетное количество жителей жилого комплекса (этап 1, этап 2.1 и 

этап 3) составляет 4083 человек (в том числе для 1 этапа строительства 

1 444 человек; для 2.1 этапа строительства 1799 человек, для 3 этапа строи-

тельства 840 человек). 

Расчетное количество машино-мест для обеспечения жителей жилой 

застройки машино-местами для постоянного хранения составляет 1287 

единиц (в том числе для 1 этапа строительства 455 единиц; 567 единиц для 

этапа 2.1; 265 единиц для 3 этапа строительства). 

Проектными решениями для постоянного хранения автомобилей жи-

телей на отведенной территории предусмотрено размещение 327 машино-

мест (17 машино-мест на открытых автостоянках (в том числе 2 для инва-

лидов, из них 1 для МГН М4); 310 машино-мест в подземном паркинге 3 

этапа строительства. 

Дефицит машино-мест постоянного хранения (количеством 960 еди-

ниц) компенсируется возможностью размещения на объектах, предусмот-

ренных в составе ТПУ «Рассказовка», в радиусе нормативной доступности 

в соответствии с утвержденным проектом планировки (предоставлено 

письмо Департамента строительства города Москвы от 07 марта 2019 года 

№ ДС-11-6483/19 с информацией о возможности размещение легкового 

транспорта жителей жилой застройки в количестве 1228 машино-мест на 

парковочных местах, предусмотренных в ТПУ «Рассказовка»). 

Расчетное количество машино-мест для обеспечения жителей жилой 

застройки машино-местами для временного хранения составляет 250 еди-

ницу (в том числе для 1 этапа строительства 88 единиц; для 2.1 этапа стро-

ительства 110 единиц; для 3 этапа строительства 52 единиц). 

Расчетное количество машиномест для обслуживания встроенных по-

мещений общественного назначения составляет 28 единиц (в том числе 

для 1 этапа строительства 10 единиц; для 2 этапа строительства 12 единиц; 

для 3 этапа строительства 6 единиц). 

Всего потребность во временных автостоянках для жилого комплекса 

составляет 278 единиц. 

Проектными решениями предусмотрено размещение 220 машино-

места для временного хранения на запроектированных в границах участка 

открытых автостоянках (в том числе 22 для инвалидов, из них 11 для МГН 

М4). 58 машино-мест для временного хранения размещаются в подземном 

паркинге 3 этапа строительства.  

Предоставлено письмо ГУП «Московский метрополитен» в адрес АО 

«ТПУ «Рассказовка» о возможности использования части земельного 

участка с кадастровым номером 50:21:0100211:105 для расширения парко-

вочного пространства (лист согласования к документу от 20 апреля 2018 

года № УД-25-9526/18. 
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Предоставлено письмо АО «Мосинжпроект» от 11 мая 2018 года № 1-

543-29358/2018 о возможности устройства открытого автомобильного пар-

кинга на участке с кадастровым номером 50:21:0100211:105. 

Корректировка решений по организации рельефа участка жилой за-

стройки (в том числе участков 1, 2.1 очередей строительства) выполнены 

методом проектных горизонталей сечением рельефа через 0,1м и решены в 

увязке с проектируемыми внутриквартальными проездами, с существую-

щими отметками асфальтового покрытия проезжих частей ул. Анны Ахма-

товой и ул. Корнея Чуковского. Организация рельефа и картограмма зем-

ляных масс учитывают возможность поэтапной разработки и планирова-

ния грунта. Вертикальная планировка участка жилой застройки, в том чис-

ле участков 1, 2.1 этапов строительства, обеспечивает нормальный отвод 

атмосферных вод от фасадов проектируемых зданий по лоткам проектиру-

емой проезжей части в дождеприемные решетки проектируемой сети дож-

девой канализации, с дальнейшим подключением к городской системе во-

доотведения и поверхностного стока в соответствии с техническими усло-

виями ООО «Олета» от 21 ноября 2017 года № 1-21/11/17 года. Продоль-

ные и поперечные уклоны по проездам и тротуарам жилой застройки, 

находятся в пределах нормативных значений.  

Относительная отметка 0,00 жилого дома № 1 при корректировке не 

изменена и соответствует абсолютной отметке на местности 184,48; отно-

сительная отметка 0,00 жилого дома № 2 после корректировки соответ-

ствует абсолютной отметке на местности 184,20.  

Решениями по благоустройству территории комплекса предусмотрено 

устройство площадок для игр детей суммарной площадью 839 кв.м. (377 

кв.м на 1 этапе и 462 кв.м. на этапе 2.1), для отдыха взрослых суммарной 

площадью 278 кв.м. (181кв.м на 1 этапе и 97 кв.м. на этапе 2.1), а также для 

занятий спортом суммарной площадью 399 кв.м.(208 кв.м на 1 этапе и 191 

кв.м. на этапе 2.1).  

В границах проектируемого участка проектом предусмотрено разме-

щение хозяйственных площадок с установкой контейнеров для сбора ТБО 

(не менее 20 метров от стен жилых домов и не более 100 метров от входов 

в здания) 

Решения по устройству дорожных конструкций жилой застройки вы-

полнены на основании рекомендаций альбома ГУП «Мосинжпроект» СК 

6101-2010 «Дорожные конструкции для города Москвы. Типовые кон-

струкции». Проезды выполняются с покрытием из асфальтобетона, пеше-

ходные тротуары, тротуары с возможностью проезда и отмостки запроек-

тированы с покрытием из бетонной тротуарной плитки и гранитной брус-

чатки. Детские площадки запроектированы со специальным резиновым 

покрытием. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с 

проезжей частью на пути следования инвалидов не превышает 0,015 м.  

Конструкции дорожных покрытий территории ДОО запроектированы 

в соответствии с альбомом ГУП «Мосинжпроект» СК-2010, а также с уче-

том технологических рекомендаций производителей специальных резино-
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вых покрытий. Проезды и площадка для мусорных контейнеров запроек-

тированы с покрытием из двухслойного асфальтобетона. Тротуар запроек-

тирован с покрытием из тротуарной плитки толщиной 60 мм, площадки 

для игр и занятий спортом запроектированы с применением специального 

резинового покрытия, а также с включением площадок спортивного газо-

на, устойчивого к вытаптыванию. Хозяйственный проезд отделяется от 

тротуара бетонным бордюром БР 100.30.15. Проезд между зданием и под-

ходами к игровой зоне отделяется от тротуара и газона бетонным бордю-

ром БР 100.20.8, уложенным на высоту 5 см. Высота бортового камня в ме-

стах пересечения тротуаров с проезжей частью на пути следования детей и 

МГН не превышает 0,015 м. 

Решения по озеленению участка жилой застройки осуществляются 

высадкой деревьев и кустарников с учетом их санитарно-защитных и деко-

ративных свойств, а также устройством газонов и цветников. 

На сводном плане сетей инженерного обеспечения показано плановое 

расположение инженерных сетей для жилой застройки 1, 2 и 3 этапов 

строительства. 

Основные технические показатели земельного участка в границах 

проектирования 1 этапа 

Наименование 

показателя 

1 этап 

(Ж1) 

1 этап 

(Ж1) 

до корректировки после корректировки 

Площадь участка проектирования 29 000,00 17 095,00 

Площадь застройки, 

 в том числе: 

- жилые дома 

- инж. соор. (ТП) 

 4 244,40 

 

(4134,40) 

 (110,0)0 

 4 244,40 

 

(4134,40) 

 (110,00) 

Площадь покрытий 16757,00 10050,00 

Площадь озеленения 7 998,60  2 800,60 

Основные технические показатели земельного участка в границах 

проектирования 2 этапа (2.1 и 2.2) 

Наименование 

показателя 

2 этап 

(Ж2, ДОО) 

2.1 этап 

(Ж2) 

2.2 этап 

(ДОО) 

до 

корректировки 
после корректировки 

Площадь участка проектирования 24250,00 24111,00 8 616,00 

Площадь застройки, в том числе: 

- жилые дома 

- ДОО 

6027,72 

4357,11+324,88 

(1327,73) 

5632,00 

(5632,00) 

- 

1327,73 

- 

(1327,73) 

Площадь покрытий 7970,40 12934,00 3162,00 

Площадь озеленения 10251,88 5545,00 4126,27 

Основные технические показатели земельного участка в границах 

проектирования 3 этапа (без изменений) 
Наименование 

показателя 

3 этап 

(Ж3) 

3 этап 

(Ж3) 

до корректировки после корректировки 

Площадь участка проектирования 17 719,00 17 719,00 

Площадь застройки, в том числе: 3186,28 3186,28 
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- жилые дома 

- инженерные соор. 

(2 766,95+394,33) 

(25,00) 

(2 766,95+394,33) 

(25,00) 

Площадь покрытий 6633,9 6633,9 

Площадь озеленения 7898,82 7898,82 

Основные технические показатели земельного участка в границах 1, 2 

и 3 этапов после корректировки 
Наименование 

показателя 

1 этап  

(Ж1) 

2 этап 3 этап 

(Ж3) ВСЕГО 2.1 этап  

(Ж2) 

2.2 этап  

(ДОО) 

Площадь участка в границах ГПЗУ 53 250,00 17719,00 70 969,00 

Площадь участка проектирования 17095,00 24111,0

0 

8616,00 17719,00 
67541,00 

Площадь застройки, в том числе: 

- жилые дома 

 

- инженерные соор. 

- ДОО 

 4244,40 

(4134,40) 

  

 (110,00) 

- 

5632,00 

(5632,00) 

 

- 

- 

1327,73 

- 

 

- 

(1327,73) 

3186,28 

(2766,95

+394,33) 

(25,00) 

- 

14390,41 

(12927,28) 

 

(135,00) 

(1327,73) 

Площадь покрытий 10050,00 12934,00 3162,00 6633,9 32779.9 

Площадь озеленения 2800,60 5545,00 4126,27 7898,82 20370,69 

 

Все указанные в проектной документации материалы могут быть за-

менены на их аналоги. 

 

4.2.2.3. Архитектурные решения. 

Этап 1. Жилой дом № 1. 

Строительство 10-секционного 19-23-этажного с верхним техническим 

чердаком и подвалом жилого дома. 

Здание сложной в плане формы и состоит: 

- секция 1 – 23-этажная с верхним техническим чердаком и подвалом, 

торцевая, с размерами в осях 28,70х15,10 м; 

- секция 2 – 23-этажная с верхним техническим чердаком и подвалом, 

торцевая, с размерами в осях 25,50х15,10 м; 

- секции 3, 4 и 7 – 23-этажные с верхним техническим чердаком и под-

валом, рядовые, с размерами в осях 15,10х22,50 м; 

- секция 5 – 23-этажная с верхним техническим чердаком и подвалом, 

угловая, с размерами в осях 18,45х15,10 м, глубиной 15,10 м и углом 94°; 

- секция 6 – 23-этажная с верхним техническим чердаком и подвалом, 

рядовая, с размерами в осях 19,30х15,10 м; 

- секция 8 – 19-этажная с верхним техническим чердаком и подвалом, 

угловая, с размерами в осях 18,45х15,10 м, глубиной 15,10 м и углом 86°; 

- секция 9 – 23-этажная с верхним техническим чердаком и подвалом, 

рядовая, с размерами в осях 22,60х15,10 м; 

- секция 10 – 23-этажная с верхним техническим чердаком и подвалом, 

торцевая, с размерами в осях 22,30х15,10 м. 

Отметка парапета основной части здания +75,00. В секции 3 в уровне 

1 и 2 этажей запроектирована проездная арка. 
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Корректировкой проектной документации предусматривается: 

- дополнительное размещение венткамер в подвале секций 1-5 на от-

метке минус 4,37 и секциях 6-10 на отметке минус 3,32; 

- увеличение их количества инвентарных за счет уменьшения их пло-

щади в подвале секций 1-5 на отметке минус 4,37 и секциях 6-10 на отмет-

ке минус 3,32; 

- устройство дополнительных технических коридоров для прокладки 

инженерных сетей с перепланировкой инвентарных в подвале секций 1-5 

на отметке минус 4,37 и секциях 6-10 на отметке минус 3,32; 

- уточнение планировочных решений помещений 1 этажа в связи с 

устройством дополнительных воздухозаборных шахт; 

- уточнение планировочных решений двухкомнатных квартир (2Б-4 и 

2Б-3), расположенных на 4-23 этажах секций 8 и 9. 

Остальные архитектурные решения жилого дома № 1 – без изменения, 

в соответствии с проектной документацией, получившей положительное 

заключение ООО «Мосэксперт» от 26 июня 2018 года регистрационный № 

77-2-1-3-0090-18.  

Этап 2.1. Жилой дом № 2. 

Корректировкой проектной документации предусматривается: 

- изменение объемно-планировочных решений, этажности и технико-

экономических показателей здания. 

Откорректированные решения 

Строительство 9-секционного 1-28-этажного с техническим чердаком и 

подвалом жилого дома, здание сложной в плане формы и состоит из трех 

корпусов и одноэтажных пристроенных объемов: 

корпус 1 – «Г»-образной формы, двухсекционный: секция 1 - торце-

вая, с размерами в осях 25,33х15,26 м; секция 2 - торцевая, с размерами в 

осях 45,34х15,26 м; 

корпус 2 – «Г»-образной формы, трехсекционный: секция 1 - торце-

вая, с размерами в осях 24,18х15,26 м; секция 2 – рядовая, с размерами в 

осях 22,4х15,26 м; секция 3 - торцевая, с размерами в осях 15,26х41,02 м; 

корпус 3 – прямоугольной в плане формы, четырехсекционный: сек-

ция 1 – торцевая, с размерами в осях 26,50х19,76 м; секция 2 – рядовая с 

размерами в осях 22,26х19,76 м; секция 3 – рядовая с размерами в осях 

22,00х19,76 м; секция 4 – торцевая с размерами в осях 26,75х19,76 м. 

пристроенные помещения в осях А-В и 1-13, А-Д/3 и 14-1/3, А-А/3 и 

14-31/3. 

Отметка парапета основной части здания +89,96. В осях 5-6, 8-9 и 13-

14 в уровне 1 этажа запроектированы проездные арки. 

Размещение: 

- в подвале в осях 1/1-12/1 и И1-Р1 (корпус 1), 1/2-19/2 и А/2-П/2 (кор-

пус 2), 14-31/3 и А-Д/3 (корпус 3) на отметке минус 2,45 и минус 1,50 в 

корпусе 1; на отметке минус 3,90, минус 3,35 и минус 2,90; в корпусе 3; 
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минус 3,35, минус 2,70, минус 1,95, минус 1,50 в пристроенных помещени-

ях – помещений ВРУ, венткамер, помещений СС, помещения ИТП, поме-

щения ГРЩ, помещения насосной АУПТ и насосной,  

- в техническом подполье в осях И1-Д и 1-9 (корпус 1), 9-12 и 13-14 

(корпус 2) - помещений прохождения инженерных коммуникаций;  

- на 1 этаже: 

в жилой части секций 1 – 9 (отметка +0,965 и +0,98 в корпусе 1; от-

метка +0,715 в корпусе 2; отметка +0,65, +0,165 и минус 0,035 в корпусе 3) 

- вестибюльной группы, помещения консьержа с с/узлом, помещения убо-

рочного инвентаря, колясочной, мусоросборной камеры в каждой секции; 

в нежилой части секций 1 – 9 и пристроенных помещениях (отметка 

+0,965 и +0,915 в корпусе 1; отметка +0,715 +0,515, +0,00, +0,115 в корпусе 

2; отметка +0,165, +0,165 и минус 0,215, 0,00, +0,165 и +0,115, 0,065, 0,035 

в корпусе 3, в пристроенных помещениях+0,865, +0,615, +0,465, +0,215) - 

помещений без конкретной технологии с отдельными входами под разме-

щение офисов (с с/узлом и комнат, уборочного инвентаря); 

- на отметке +4,16 в корпусах 1 и 2 – пространства для прокладки ин-

женерных коммуникаций; 

- на 2 – 28 этажах (отметка +6,06 - +84,06) – квартир; 

- на отметке +86,76 – технического чердака; 

- на отметке +89,43 – выходов на кровлю. 

Связь по этажам - одной лестницей и тремя лифтами грузоподъемно-

стью 1х1000 кг и 2х450 кг в каждой секции, кроме секции 2 корпуса 1 и 

секции 3 корпуса 2; в секции 2 корпуса 1 и секции 3 корпуса 2 - двумя 

лестницами и четырьмя лифтами грузоподъемностью 1х1000 кг и 3х450 кг 

в каждой секции. 

Отделка фасадов: 

- наружные стены – навесной вентилируемый фасад с облицовкой 

плитами из фиброцемента; 

- окна – ПВХ-профиль, двухкамерный стеклопакет; 

- окна нежилых этажей – алюминиевый профиль, двухкамерный стек-

лопакет. 

Отделка квартир и коммерческих помещений 1 этажа производится 

после сдачи объекта в эксплуатацию. 

Все указанные в проектной документации материалы могут быть за-

менены на их аналоги. 

Архитектурные решения ДОО и жилого дома № 3 – без изменения, в 

соответствии с проектной документацией, получившей положительное за-

ключение ООО «Мосэксперт» от 26 июня 2018 года № 77-2-1-3-0090-18.  

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Корректировкой проектной документации предусматриваются изме-

нения конструктивных и объемно-планировочных решений жилого дома 

№ 2. 
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Жилой дом № 2 состоит из трех 28-ми этажных корпусов, объединен-

ных одноэтажной пристройкой с помещений общественного назначения 

(БКФН) 

Корпус 1 состоит из двух жилых секций, сблокированных на общей 

фундаментной плите. Корпус имеет «Г-образную» форму в плане с габа-

ритными осевыми размерами 40,59х30,08 м. 

Корпус 2 состоит из трех жилых секций, сблокированных на общей 

фундаментной плите. Корпус имеет «Г-образную» форму в плане с габа-

ритными осевыми размерами 61,84х41,02 м. 

Корпус 3 состоит из четырех жилых секций, сблокированных на двух 

фундаментных плитах. Корпус имеет прямоугольную форму в плане с га-

баритными осевыми размерами 97,81х15,26 м, состоит из двух темпера-

турно-деформационных блоков с габаритными осевыми размерами 

48,76х15,26 м и 48,75х15,26 м, разделенных деформационным швом ши-

риной 100 мм в осях 16/3-17/3. 

Одноэтажная пристройка в осях 2-А/1 и 3-1/3 отделена от жилых кор-

пусов деформационными швами шириной 50 мм. В осях 1/3 – 31/3 м/о А-

А/3 пристройка расположена на фундаментах корпуса 3. Пристройка объ-

единена с корпусами подземной частью. Наземная часть пристройки со-

стоит из семи блоков: в осях Д-А/1 м/о 8/1-12/1 с габаритными осевыми 

размерами 6,00х15,26 м, в осях Б-В м/о 3-5 с габаритными осевыми разме-

рами 15,10х7,00 м, в осях Б-В м/о 6-8 с габаритными осевыми размерами 

17,96х7,00 м, в осях А-В м/о 9-12 с габаритными осевыми размерами 

20,25х13,38 м, в осях А-Д/3 м/о 14-1/3 с габаритными осевыми размерами 

10,08х15,26 м, в осях А-А/3 м/о 1/3– 16/3 с габаритными осевыми размера-

ми 48,76х4,50 м в осях А-А/3 м/о 1/3– 31/3 с габаритными осевыми разме-

рами 48,75х4,50 м. 

За относительную отметку (0,000) принят уровень чистого пола пер-

вого этажа, что соответствует абсолютной отметке 184,20 м. Максималь-

ная отметка парапета здания – 274,16 м (89,960). Высота подвала «в свету» 

– от 1,71 до 4,23 м; высота нижнего технического этажа «в свету» – 1,7 м; 

высота 1-го этажа «в свету» – от 4,8 до 5,9 м; высота типовых этажей – 

3,0 м; высота верхнего технического этажа «в свету» – 1,7а м.  

Уровень ответственности здания – II (нормальный), коэффициент 

надежности по ответственности принят равным 1,0. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Конструктивная схема – перекрестно-стеновая с жесткими узлами со-

пряжения монолитных стен с перекрытиями и фундаментами. Общая 

жесткость и пространственная неизменяемость обеспечиваются совмест-

ной работой наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит пе-

рекрытий и ядер жесткости из лифтовых и лестничных шахт. 

Огнестойкость несущих монолитных железобетонных конструкций 

обеспечивается их габаритными размерами (сечениями, толщинами) и ве-

личиной защитного слоя бетона. 



33 

  2285-МЭ/18 

Расчетные обоснования принятых конструктивных решений выполне-

ны с использованием программного комплекса «STARK ES» (сертификат 

соответствия № RA.RU.АБ86.Н01070). 

Фундаменты жилых корпусов – монолитные железобетонные плиты 

толщиной 1500 мм из бетона класса В35, W8, F150, армированного карка-

сами и отдельными стержнями из арматуры классов А500С и А240.  

Фундаменты корпуса 1 располагаются в двух уровнях: - в осях 1/1-

12/1 м/о Ж/1-Р/1 верх фундаментной плит на отметке 181,65 м (-2,550); - в 

осях 8/1-12/1 м/о А/1-Ж/1 верх фундаментных плит на отметке 182,60 м (-

1,600).  

Фундаменты корпуса 2 располагаются в трех уровнях: - в осях 1/2-

14/2 м/о Ж/2-П/2 верх фундаментной плит на отметке 181,20 м (-3,000); - в 

осях 14/2-19/2 м/о Ж/2-П/2 верх фундаментных плит на отметке 180,20 м (-

4,000); - в осях 14/2-19/2 м/о А/2-Ж/2 верх фундаментных плит на отметке 

180,75 м (-3,450).  

Фундаменты корпуса 3 располагаются в одном уровне: - верх фунда-

ментных плит на отметке 180,60 м (-3,600). 

Фундаменты пристройки –монолитные железобетонные плиты тол-

щиной 400 мм из бетона класса В25, W8, F150, армированного каркасами и 

отдельными стержнями из арматуры классов А500С и А240.  

Фундаменты пристройки расположены в нескольких уровнях: - в осях 

Д-А/1 м/о 8/1-12/1 и в осях Б-В м/о 3-5 верх фундаментных плит на отмет-

ке 182,60 м (-1,600); в осях Б-В м/о 5-6 и в осях Б-В м/о 8-9 верх фунда-

ментной плиты на отметке 181,40 м (-2,800); в осях Б-В м/о 6-8 верх фун-

даментной плиты на отметке 182,40 м (-1,800); в осях А-В м/о 9-12 верх 

фундаментной плиты на отметке 182,15 м (-2,050); в осях А-А/3 м/о 13-14 

и в осях А-Д/3 м/о 14-1/3 верх фундаментной плиты на отметке 180,75 м (-

3,450). 

Под фундаментами 28-этажных корпусов выполняются армированная 

защитная цементно-песчаная стяжка, виброизоляционные маты «Sylomer 

SR450» толщиной 12 и 25 мм, полимерно-битумная двухслойная гидро-

изоляция типа «ИКОПАЛ Н ЭПП» (или аналог), бетонная подготовка тол-

щиной 150 мм из бетона класса В15.  

Гидроизоляция деформационных швов организуется с помощью бан-

дажных лент типа «ИКОПАЛ» и «НЕОДИЛ», жгутов типа «КОРДОН». 

Основание фундаментов – естественное. Грунты основания – суглин-

ки: красновато-коричневые, тугопластичные (ИГЭ-2 по результатам инже-

нерно-геологических изысканий, с характеристиками – φ=18,6º, 

Е=25,6МПа, с=33кПа, ρ=2,11 г/см3) желтовато-коричневые, мягкопластич-

ные (ИГЭ-3 по результатам инженерно-геологических изысканий, с харак-

теристиками – φ=19,8º, Е=14,5МПа, с=23кПа, ρ=2,08 г/см3); зеленовато-

серые, серо-коричневые, полутвердые (ИГЭ-4 по результатам инженерно-

геологических изысканий, с характеристиками – φ=20,2º, Е=23,9МПа, 

с=28кПа, ρ=2,01 г/см3); темно-серо-коричневые, полутвердые (ИГЭ-5 по 
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результатам инженерно-геологических изысканий, с характеристиками – 

φ=21,4º, Е=28,3МПа, с=42кПа, ρ=2,15 г/см3). 

В местах устройства рабочих швов бетонирования и опирания наруж-

ных стен подземной части предусмотрена установка гидрошпонок и гид-

ропрокладок. 

В местах опирания стен возле деформационных швов и пилонов про-

ектом предусмотрено вертикальное (поперечное) армирование. 

Подземная часть. 

Наружные стены корпусов – монолитные железобетонные толщиной 

250 мм из бетона класса В35, W8, F150.  

Наружные стены пристройки – монолитные железобетонные толщи-

ной 250 мм из бетона класса В25, W8, F150.  

Наружные стены защищаются полимерно-битумной двухслойной 

гидроизоляцией типа «ИКОПАЛ Н ЭПП» и утепляются плитами экструди-

рованного пенополистирола типа «Пеноплэкс 35» толщиной 130 мм под 

защитой профилированной мембраны типа «ВИЛЛАДРЕЙН 8 Гео».  

Гидроизоляция деформационных швов организуется с помощью бан-

дажных лент типа «ИКОПАЛ» и «НЕОДИЛ», жгутов типа «КОРДОН». 

Наружные стены вдоль оси А защищаются виброизоляционными ма-

тами «Sylomer SR450» толщиной 12 и 25 мм.  

Внутренние стены корпусов, включая лестничные клетки и лифтовые 

шахты – монолитные железобетонные толщиной 200 и 250 (300) мм из бе-

тона класса В35, W8, F150. 

Пилоны корпусов – монолитные железобетонные толщиной 250 (300) 

мм из бетона класса В35.  

Внутренние стены пристройки – монолитные железобетонные толщи-

ной 200 и 250 мм из бетона класса В25, W8, F150. 

Перекрытия подземной части – монолитные железобетонные толщи-

ной 250 мм из бетона класса В35. 

Лестничные площадки и марши – монолитные железобетонные из бе-

тона класса В25. 

Входные группы – монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

Железобетонные конструкции подземной части армируются каркаса-

ми и отдельными стержнями из арматуры классов А500С и А240.  

Устройство подземной части здания выполняется в котловане глуби-

ной до 6,0 м в естественных откосах с углами 45º и 50º, на отдельных 

участках под защитой консольного шпунтового ограждения из стальных 

труб диаметрами 530х8 мм и 426х8 мм с обвязочной балкой – из швеллера 

№30П. Длина труб и шаг установки – переменные, в зависимости от глу-

бины котлована. Длина – от 8,0 до 16,0 м. Шаг – от 0,7 до 1,5 м. Забирка – 

из доски 40 мм.  

Надземная часть. 

Несущие монолитные железобетонные конструкции соосны с несу-

щими конструкциями подземной части. Температурные блоки разделены 
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на всю высоту здания осадочными швами с заполнением негорючим мине-

раловатным утеплителем. 

Стены корпусов с 1-го этажа по 6-ой этаж включительно – монолит-

ные железобетонные толщиной 200 и 250 мм из бетона класса В35. 

Пилоны корпусов с 1-го этажа по 6-ой этаж включительно – монолит-

ные железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса В35. 

Перекрытия корпусов с 1-го этажа по 6-ой этаж включительно – мо-

нолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В35 с ло-

кальными монолитными балками толщиной 250 и 300 мм. В местах 

устройства лоджий предусмотрены терморазъемы вкладышей из экструди-

рованного пенополистирола типа «Пеноплэкс». 

Монолитные железобетонные балки в корпусе 3 на отметке 190,16 м 

(+5,960) по оси А сечением 250х1100(h) мм, по оси А/3 сечением 

300х850(h) мм 

Стены корпусов с 7-го этажа и выше – монолитные железобетонные 

толщиной 200 и 250 мм из бетона класса В25. 

Пилоны корпусов с 7-го этажа и выше – монолитные железобетонные 

толщиной 250 мм из бетона класса В25. 

Перекрытия корпусов с 7-го этажа и выше – монолитные железобе-

тонные толщиной 200 мм из бетона класса В25. В местах устройства лод-

жий предусмотрены терморазъемы вкладышей из экструдированного пе-

нополистирола типа «Пеноплэкс». 

Покрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона 

класса В25.  

Стены и пилоны блоков пристройки – монолитные железобетонные 

толщиной 200 и 250 мм из бетона класса В25. 

Покрытия блоков пристройки на отметке 189,51 м (+5,310) – моно-

литные железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса В25 с контур-

ными монолитными железобетонными балками сечением 250х1100(h) мм.  

Лестничные марши – сборные «Z-образные» железобетонные по се-

рии 1.050.1-2.1. 

Армирование несущих конструкций надземной части здания и плит 

перекрытия и покрытия, выполняется отдельными арматурными стержня-

ми, собираемыми в пространственные каркасы на вязке. Арматура класса 

А500С и А240. Армирование плит состоит из двух фоновых сеток армиро-

вания: нижней и верхней, с устройством усиления нижней сетки отдель-

ными арматурными стержнями в пролетной зоне, а верхней сетки – на 

опоре. При угловом и тавровом пересечении стен в зонах особого напря-

жения, предусмотрено поперечное армирование.  

Наружные самонесущие стены в переделах этажа между монолитных 

железобетонных простенков каркаса – кладка из пенобетонных блоков 

плотностью не ниже D600 (класс прочности не менее В2,5) толщиной 

250мм. Наружные стены утепляются минераловатными плитами типа 

«ROCKWOOL Венти БАТТС Н» толщиной 150 мм и типа «ROCKWOOL 

Венти БАТТС» толщиной 50 мм, облицовываются крупноформатными 



36 

  2285-МЭ/18 

фиброцементными панелями в составе сертифицированной навесной фа-

садной системы с воздушным зазором.  

Кровля – плоская, совмещенная с внутренним водостоком. Гидроизо-

ляция – двухслойная полимерно-битумная типа «ИКОПАЛ Н» и «ИКО-

ПАЛ В». Утеплитель – плиты минераловатные типа «ROCKWOOL РУФ 

БАТТС» общей толщиной 200 мм. Разуклонка – керамзит с цементно-

песчаной стяжкой. В местах размещения оборудования и выходов на кров-

лю предусмотрено покрытие кровли из бетонной плитки. 

Перегородки, отделяющие места общего пользования от квартир или 

помещений общественного назначения, межквартирные перегородки и пе-

регородки между помещениями различного назначения – кладка из ячеи-

стобетонных блоков D600 толщиной 200 мм.  

Перегородки санитарных помещений 1-го этажа и помещений в под-

земном уровне – кирпичные толщиной 120 и 250 мм. При высоте перего-

родок более 3,0 м предусматривается устройство фахверка из двутавров 

14Б2 или швеллеров № 14. 

Внутриквартирные перегородки, включая санитарные помещения – 

гипсовые пазо-гребгниевые плиты (ПГП) толщиной 80 мм. По границам и 

внутри помещений с влажным режимом устанавливаются влагостойкие 

ПГП. 

Представленные результаты расчетов подтверждают принятые реше-

ния с учетом требований механической безопасности к основным несущим 

конструкциям жилого дома № 2. По результатам расчетов установлено:  

Для Корпуса 1 

- максимальная расчетная осадка фундаментов 152 мм; 

- средняя расчетная осадка фундамента 135 мм < Sumax=150 мм; 

- относительная разность осадок (∆s/L)u=0,00135 < 0,003; 

- среднее давление под подошвой фундамента 𝑅z=457,1 кПа < 

Rо=615,8 кПа; 

- максимальные горизонтальные деформации здания 89,2 мм < 

ℎ/500=170,0 мм. 

Для Корпус 2 

- максимальная расчетная осадка фундаментов 154 мм; 

- средняя расчетная осадка фундамента 137 мм < Sumax=150 мм; 

- относительная разность осадок (∆s/L)u=0,00092 < 0,003; 

- среднее давление под подошвой фундамента 𝑅z=428,8 кПа < 

Rо=615,8 кПа; 

- максимальные горизонтальные деформации здания 37,6 мм < 

ℎ/500=170,0 мм. 

Для Корпус 3 

- максимальная расчетная осадка фундаментов 155,3 мм  

- средняя расчетная осадка фундамента 135 мм < Sumax=150 мм; 

- относительная разность осадок (∆s/L)u=0,00129 < 0,003; 
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- среднее давление под подошвой фундамента 𝑅z=396,9 кПа < 

Rо=615,8 кПа; 

- максимальные горизонтальные деформации здания 157,0 мм < 

ℎ/500=170,0 мм. 

Максимальный прогиб плит перекрытия – 𝑓=20,92мм < 25,6 мм. 

Выполнены расчеты по устойчивости шпунтового ограждения по кон-

сольной схеме для каждого сечения и длины стальных труб на 10 харак-

терных участках. Максимальное горизонтальное перемещение шпунтового 

ограждения в уровне верха котлована составляет 65,0 мм; коэффициент 

устойчивости откосов котлована – Куст.=1,488. 

Оценка влияния нового строительства на здания и сооружения окру-

жающей застройки, в том числе на проектируемые, выполнена ООО 

«СтройГеоПроект» в соответствии с п.9.36 СП 22.13330.2016 и подтвер-

ждает, что влияние нового строительства не превышает допустимые зна-

чения. 

Проектные решения по шумо- и виброзащите подземной части жилых 

(укладка виброизоляционного полотна Sylomer толщиной 12 и 25 мм под 

плитным фундаментом, в конструкции пола подвала и по периметру 

наружных стен) приняты на основании исследований и заключения 

НИИСФ РААСН. Данные решения могут быть уточнены на стадии РД по 

результатам натурных испытаний. 

Все указанные в проектной документации материалы могут быть за-

менены на их аналоги. 

Геотехнический мониторинг 

Учитывая инженерно-геологические условия площадки строительства 

и наличие сооружений и инженерных коммуникаций в зоне влияния ново-

го строительства, проектом предусматривается организация геотехниче-

ского мониторинга. 

Объем работ по геотехническому мониторингу сооружений окружа-

ющей застройки, попадающих в зону влияния нового строительства, опре-

деляется на стадии рабочего проектирования в соответствии с требования-

ми Приложения М СП 22.13330.2011 и должен включать: 

- геодезические измерения горизонтальных перемещений ограждения 

котлована на всех этапах строительства до выполнения всех работ «нуле-

вого» цикла; 

- геодезические измерения деформаций оснований, фундаментов и 

подземной части строящегося здания; 

- геодезические измерения осадок существующих сооружений и ин-

женерных коммуникаций, попадающих в зону влияния котлована проекти-

руемого объекта, на всех этапах строительства; 

- периодическое освидетельствование состояния несущих конструк-

ций существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, 



38 

  2285-МЭ/18 

попадающих в зону влияния котлована проектируемого объекта, на всех 

этапах строительства. 

Комплекс работ по организации и проведению мониторинга должен 

осуществляться специализированной организацией. 

4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий, содержание технологических решений 

Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения. 

Система электроснабжения. 

Предусматривается корректировка проектных решений по устройству 

сетей электроснабжения жилых домов № 1 и № 2, в связи с изменением 

архитектурных планировок, нагрузок на инженерные системы и назначе-

ния помещений. Корректировкой предусматривается изменение принципи-

альных схем ВРУ и щитов, изменение планов сетей электроснабжения, из-

менение типов светильников. Корректировка проведена в соответствии с 

заданием на разработку проектной документации. 

Внешнее электроснабжение комплекса выполняется от РУ-0,4кВ от-

дельно стоящей 4БКРТП (2х2500+2х1600 кВА)-10/0,4кВ с двумя масляны-

ми трансформаторами мощностью 2500 кВА и двумя масляными транс-

форматорами 1600 кВА каждый. Основными источниками электроснабже-

ния, в соответствии с Техническими условиями на присоединение к элек-

трическим сетям ПАО «МОЭСК» от 21 февраля 2019 года № И-19-00-

914744/102, является ПС №554 «Чоботы».  

Проектом предусматривается установка типовой комплектной транс-

форматорной подстанции типа 4БКРТП (2х2500+2х1600 кВА)-10/0,4кВ. В 

проектируемой БКРТП установлены трансформаторы ТМГ мощностью 

2500 кВА и 1600 кВА; распределительные устройства типа КСО298. 

Предусмотрена микропроцессорная релейная защита. Отходящие, ввод-

ные, трансформаторные секционные камеры оснащены вакуумными вы-

ключателями. Защита отходящих линий 0,4 кВ осуществляется плавкими 

вставками. Вентиляция силовых трансформаторов естественная. Нейтрали 

трансформаторов глухозаземленные. Напряжение 10±2х2,5%/0,23-0,4 кВ. 

Кабельные линии 0,4 кВ от ТП до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №1 и до 

ГРЩ1, ГРЩ2 жилого дома №2 выполняются кабелями с алюминиевыми 

жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПВБбШп-1 разных 

сечений. Прокладка кабелей 0,4 кВ по территории застройки проектирует-

ся в земляных траншеях, на глубине 0,7 м от планировочной отметки зем-

ли, при пересечении с проездами и инженерными коммуникациями – в 

трубах ПНД. 

Внутреннее электроснабжение. Категория по надежности электро-

снабжения – II. 

К I категории относятся электроприемники эвакуационного освеще-

ния, противодымная вентиляция, приборы пожарной сигнализации, насосы 
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автоматического пожаротушения и противопожарного водопровода, си-

стема оповещения о пожаре, огнезадерживающие клапаны, клапаны дымо-

удаления, ИТП, лифты, системы автоматики и управления зданием, систе-

мы видеонаблюдения, системы безопасности. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии по жилому дому 

№1 предусмотрены самостоятельные вводно-распределительных устрой-

ства, расположенные в электрощитовых помещениях, в подвале. 

Определенные проектом нагрузки по жилому дому №1 составляют:  

ВРУ-1 – (жилая часть секций 1,2) Рр= 456,6 кВт. 

ВРУ-2 – (жилая часть секций 3,4) Рр=385,0кВт. 

ВРУ-3 – (жилая часть секция 5) Рр=291,5кВт. 

ВРУ-4 – (жилая часть секций 6,7) Рр= 333,2кВт. 

ВРУ-5 – (жилая часть секция 8) Рр=198,3кВт. 

ВРУ-6 – (жилая часть секций 9,10) Рр=358,2кВт. 

ВРУ-7 – (помещения БКФН секций 1,2) Рр=108,3кВт. 

ВРУ-8 – (помещения БКФН секций 3,4) Рр=38,06кВт. 

ВРУ-9 – (помещения БКФН секция 5) Рр=54,0кВт. 

ВРУ-10 – (помещения БКФН секций 6,7) Рр=77,3кВт. 

ВРУ-11 – (помещения БКФН секция 8) Рр= 56,6кВт. 

ВРУ-12 – (помещения БКФН секций 9,10) Рр= 87,2кВт. 

ВРУ ИТП1 – Рр= 23,44кВт. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии по жилому дому 

№ 2 предусмотрены два главных распределительных устройства (ГРЩ1, 

ГРЩ2) и самостоятельные вводно-распределительных устройства, распо-

ложенные в электрощитовых помещениях, в подвале. 

Определенные проектом нагрузки по жилому дому №2 составляют:  

ВРУ-1 – (жилая часть секция 1) Рр= 368,1 кВт. 

ВРУ-2 – (жилая часть секция 2) Рр=313,0 кВт. 

ВРУ-2.1 – (жилая часть секция 2) Рр=275,7 кВт. 

ВРУ-3 – (жилая часть секция 3) Рр=330,9 кВт. 

ВРУ-4 – (жилая часть секций 6,7) Рр= 296,7 кВт. 

ВРУ-5 – (жилая часть секция 5) Рр=275,8 кВт. 

ВРУ-5.1 – (жилая часть секция 5) Рр=263,7 кВт. 

 

ВРУ-6 – (жилая часть секция 6) Рр=348,3 кВт. 

ВРУ-7 – (жилая часть секция 7) Рр=295,8кВт. 

ВРУ-8 – (жилая часть секция 8) Рр=295,0 кВт. 

ВРУ-9 – (жилая часть секция 9) Рр=341,6 кВт. 

ВРУ-10 – (помещения БКФН секций 1,2) Рр=151,3 кВт. 

ВРУ-11 – (помещения БКФН секций 3,4,5) Рр= 127,6 кВт. 

ВРУ-12 – (помещения БКФН секций 6,7) Рр= 154,4 кВт. 

ВРУ-13 – (помещения БКФН секций 6,7) Рр= 131,1 кВт. 

ВРУ ИТП – Рр= 40,7 кВт. 

Нагрузка на ГРЩ 1 Рр=1607,7 кВт. 

Нагрузка на ГРЩ 2 Рр=1524, кВт. 
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секций 9,10) Рр= 87,2кВт. 

ВРУ ИТП1 – Рр= 23,44кВт. 

Все ВРУ оборудованы двумя вводными панелями с переключателями-

разъединителями, распределительными панелями с автоматическими вы-

ключателями. Для потребителей I категории и систем противопожарной 

защиты предусмотрены самостоятельные панели ППУ с устройством АВР 

для обеспечения непрерывной работы.  

Автоматизированный учёт электроэнергии производится электронны-

ми счётчиками активной энергии, установленными на передних панелях в 

секторах учёта на вводных панелях ВРУ и в отдельных шкафах учета. 

Электроснабжение квартир осуществляется от устройства этажного 

распределительного, которое устанавливается на этажах, в межквартирных 

коридорах. 

Расчетные мощности квартир приняты по Техническому заданию на 

проектирование, и составляют для жилого дома №1: 10 кВт, ввод в кварти-

ры однофазный; для жилого дома №2: студии/ 1-комнатные квартиры - 10 

кВт; 2-комнатные квартиры - 12 кВт; 3-комнатные квартиры - 13 кВт; 4-

комнатные квартиры - 14 кВт; ввод трехфазный. 

В квартирах без отделки на время выполнения отделочных работ 

предусмотрены щиты механизации (ЩМ) индивидуального изготовления. 

Квартиры корпуса 3 (секции 6, 7, 8, 9) запроектированы с отделкой, с пол-

ной разводкой электрических сетей и установкой оконечных устройств. В 

этих квартирах предусматриваются квартирные щиты (ЩК) с выключате-

лем нагрузки на вводе, на отходящих линиях автоматические и дифферен-

циальные автоматические выключатели. 

Внутренние электросети - провода и кабели с медными жилами, с 

изоляцией, не поддерживающей горение, в основном кабели ВВГнг(А)-LS. 

Для потребителей систем СПЗ предусмотрены кабели ВВГнг(А)-FRLS, со-

ответствующих сечений. 

Электроосвещение – светодиодные светильники. Управление освеще-

нием лестничных площадок, имеющих естественное освещение, входов и 

номерного знака предусмотрено дистанционно с диспетчерского пункта 

ОДС и автоматически с помощью фотореле. Управление рабочим освеще-

нием межквартирных коридоров на типовых этажах дистанционно с дис-

петчерского пункта ОДС. 

Для повышения уровня электробезопасности используются УЗО, раз-

делительные трансформаторы 220/36В, уравнивание потенциалов (основ-

ная и дополнительная системы), молниезащита - по III уровню защиты, а 

также зануление (система заземления TN-С-S) электроустановок. 

Наружное освещение. Проект наружного освещения выполнен на ос-

новании Технических условий от 27 апреля 2018 года № 17905, выданных 

ГУП «Моссвет».  

Корректировкой проекта наружного освещения предусматривается 

уточнение кабельной трассы наружного освещения и изменение мест уста-

новки опор в связи с увязкой со смежными инженерными сетями. 
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Электроснабжение сети наружного освещения жилого выполняется от 

проектируемой пристройки наружного освещения БРП с ВРШ-НО-М8 на 8 

присоединений. Электроснабжение пристройки БРП осуществляется от 

4БКТП №1, от разных секций РУНН (0,4 кВ), двумя кабельными линиями 

АПВБбШп-1. Распределительная сеть наружного освещения до первой 

опоры запроектирована четырехжильным кабелем с медными жилами 

ВБбШв-1-4х16, проложенным в земле. 

Потребляемая мощность наружного освещения жилого дома №1 со-

ставляет 3,8кВт. 

Потребляемая мощность наружного освещения жилого дома №2 со-

ставляет 4,45кВт. 

Категория надежности электроснабжения проектируемого освещения 

- II. Средняя горизонтальная освещенность покрытия улиц и дорог местно-

го значения 4 ЛК, подъездов и хозяйственных площадок 2 ЛК; автостоянки 

2лк; детские площадки для подвижных игр – 10 лк. 

Для освещения выбраны светодиодные светильники типа GALAD 

Омега LED-80-ШБ/У60. 

Светильники по основным проездам и детским площадкам устанавли-

ваются на опорах типа НФГ-9(75)-02 высотой 9 м. 

Управление освещением - от оборудования ТМ которое согласно ТУ 

устанавливается в проектируемую БРП-НО. Для управления наружным 

освещением спортивных площадок предусмотрен щит управления типа 

ШУНО-СС.02.1К с контроллером БРИЗ РВ устанавливаемый на опоре НО 

№ 13. Шкаф ШУНО-СС.02.1К управляет светильниками направленными 

на детские площадки расположенные на опорах НО: №13, №14, №15, №16.  

 

Система водоснабжения 

Наружные сети водоснабжения в соответствии с договором АО 

«Мосводоканал» о подключении (технологическом присоединении) к цен-

трализованной системе холодного водоснабжения от 17 августа 2019 года 

№ 6719 ДП-В, от 24 апреля 2019 года № 7992 ДП-В, гарантированный 

напор 33 м.в.ст. 

Жилой дом № 1, № 2: 

Корректировкой предусмотрено: изменение точки врезки проектиру-

емого водопроводного ввода, изменение диаметра труб водопроводного 

ввода; 

Источником водоснабжения жилых домов № 1, № 2 является проек-

тируемый кольцевой водопровод диаметром 300 мм. Устройство кольцево-

го водопровода диаметром 300 мм, строительство водопроводных камер, 

осуществление врезок и прокладку водопроводных вводов в жилые дома 

№ 1 и № 2 до наружной стены здания, выполняет АО «Мосводоканал» в 

рамка договора технологического присоединения от 17 августа 2019 года 

№ 6719 ДП-В, от 24 апреля 2019 года № 7992 ДП-В. 

Жилой дом № 1. Проектом предусмотрен водопроводный ввод в две 

трубы диаметром 150 мм, на вводе предусмотрен водомерный узел со 
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счетчиком диаметром 80 мм и двумя обводными линиями с электроза-

движками. 

Жилой дом № 2. Проектом предусмотрен водопроводный ввод в две 

трубы диаметром 200 мм, на вводе предусмотрен водомерный узел со 

счетчиком диаметром 80 мм и двумя обводными линиями с электроза-

движками.  

Наружное пожаротушение расходом 110 л/с обеспечивается пожар-

ными гидрантами, расположенными на проектируемой кольцевой сети во-

допровода диаметром 300 мм, проходящего вдоль жилых домов №1, №2, а 

также на кольцевой сети ООО «Олета», проходящей по улице Ахматовой. 

Внутренние сети.  

Жилой дом №1: 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- уточнены расчетные расходы хозяйственно-питьевого и горячего во-

доснабжения; 

- уточнены рабочие характеристики насосных станций 1 и 2 зон водо-

снабжения; 

Жилой дом №2: 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- уточнены расчетные расходы хозяйственно-питьевого и горячего во-

доснабжения; 

- уточнены рабочие характеристики насосных станций 1 и 2 зон водо-

снабжения; 

Расчетные расходы воды: 

Жилой дом № 1 - общий расход воды – 477,292 куб.м/сут, 35,537 

куб.м/ч, 12,634 л/с; 

- расход горячей воды – 23,334 куб.м/ч, 7,172 л/с; 

1 зона - общий расход воды – 22,049 куб.м/ч, 8,459 л/с; 

- расход горячей воды – 11,082 куб.м/ч, 4,430 л/с; 

2 зона - общий расход воды – 19,763 куб.м/ч, 7,295 л/с; 

- расход горячей воды – 11,147 куб.м/ч, 4,202 л/с; 

Жилой дом № 2 - общий расход воды – 490,07 куб.м/сут, 38,0 куб.м/ч, 

13,10 л/с; 

- расход горячей воды – 21,10 куб.м/ч, 7,38 л/с; 

1 зона - общий расход воды – 19,20 куб.м/ч, 7,09 л/с; 

- расход горячей воды – 10,80 куб.м/ч, 4,09 л/с; 

2 зона - общий расход воды – 21,70 куб.м/ч, 7,91 л/с; 

- расход горячей воды – 12,20 куб.м/ч, 4,56 л/с. 

Качество воды на вводе соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. 

В жилых домах № 1, № 2 предусмотрены двухзонные системы хозяй-

ственно-питьевого и горячего водопровода: первая зона с отметки подвала 

по 12-й этаж (жилой дом №1), с 1-го по 14 этаж (жилой дом №2), система 

хоз-питьевого водопровода с нижней тупиковой разводкой, система горя-

чего водопровода с нижней разводкой и циркуляцией по стоякам и маги-
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стралям; вторая зона с 13-го по 23-й этаж (жилой дом №1), с 15-го по 28-й 

этаж (жилой дом №2), система хозяйственно-питьевого водопровода с 

верхней тупиковой разводкой, система горячего водопровода с верхней 

разводкой главным подающим стояком и циркуляцией по стоякам и маги-

стралям. Горячее водоснабжение от ИТП, в ванных комнатах квартир 

предусмотрены отводы с запорной арматурой для подключения водяных 

полотенцесушителей, на вводах в квартиры предусмотрены регуляторы 

давления, счетчики с импульсным выходом, бытовые пожарные краны.  

Хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение нежилых помеще-

ний на первом этаже жилых домов предусмотрено от сетей хозяйственно-

питьевого и горячего водоснабжения первой зоны, на вводах к потребите-

лям предусмотрены регуляторы давления, счетчики с импульсным выхо-

дом. 

Требуемые напоры для нужд хозяйственно-питьевого и горячего во-

доснабжения:  

жилой дом №1, 1 зона – 75,0 м.в.ст., 2 зона – 113,0 м.в.ст., обеспечи-

ваются автоматическими насосными станциями: 1 зона, Q = 30,45 куб.м/ч, 

Н = 42,0 м.в.ст.; 2 зона, Q = 26,26 куб.м/ч, Н = 80,0 м.в.ст.; 

жилой дом №2, 1 зона – 99,0 м.в.ст., 2 зона – 141,0 м.в.ст., обеспечи-

ваются автоматическими насосными станциями: 1 зона, Q = 28,50 куб.м/ч, 

Н = 89,0 м.в.ст.; 2 зона, Q = 28,47 куб.м/ч, Н = 131,0 м.в.ст. 

Материал труб для внутренних систем водоснабжения: стальные 

оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-91. Монтаж внут-

ренних систем водоснабжения предусмотрен в соответствии с СП 

73.13330.2016. 

Остальные решения приняты без изменений в соответствии с положи-

тельным заключением Московской негосударственной экспертизы строи-

тельных проектов (ООО Мосэксперт) №77-1-1-3-0090-18 от 26.06.2018г. 

Автоматическая установка пожаротушения. Внутренний противо-

пожарный водопровод. 

Жилой дом № 1 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- изменение трассировки трубопроводов систем пожаротушения в 

пределах подвала; 

- изменение расположение насосного оборудования и разводки трубо-

проводов водоснабжения автоматического пожаротушения в помещении 

насосной станции; 

- исключение ремонтных задвижек на кольцевых трубопроводах водо-

снабжения автоматического пожаротушения; 

Остальные решения приняты без изменений в соответствии с положи-

тельным заключением «Московской негосударственной экспертизы строи-

тельных проектов» (ООО «Мосэксперт») от 26 июня 2018 года № 77-1-1-3-

0090-18. 

Жилой дом № 2 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
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- изменение нормативных расходов для нужд внутреннего пожароту-

шения; 

- изменение гидравлического расчета систем пожаротушения и харак-

теристик насосного оборудования; 

- исключение систем пожаротушения подземного гаража; 

Проектом предусмотрены системы противопожарной защиты запро-

ектированные в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 

10.13130.2009, СТУ:  

надземная часть жилого дома №2 (выходы из квартир на жилых 

этажах, зона БКФН на первом этаже)  

- автоматическое спринклерное пожаротушение с интенсивностью 

подачи воды не менее 0,08 л/с*м2, расчетной площадью тушения 60 м2 и 

общим расходом воды не менее 10,0 л/с, совмещенное с внутренним про-

тивопожарным водопроводом с пожарными кранами диаметром 50мм с 

расходом 3 струи по 2,9 л/с.  

Система выполнена двухзонной, с единой насосной группой, гидрав-

лическое деление на зоны предусмотрено регуляторами давления, трубо-

проводы закольцованы по магистралям и стояками. 

Расчетные параметры системы: расход = 18,70 л/с (10,0 л/с – сприн-

клеры, 8,70 л/с – пожарные краны), требуемый напор = 143,0 м.в.ст., обес-

печиваются насосами: 

- рабочий насос АПТ, Q= 70,0 куб.м/ч, H= 110,40 м.в.ст. (1 рабочий, 1 

резервный); 

- жокей насос АПТ, Q=4,54 куб.м/ч, H= 115,0 м.в.ст. 

Спринклерные оросители приняты стандартного реагирования с тем-

пературой срабатывания 57°С, К=0,35. 

Сети пожаротушения монтируются из стальных труб по ГОСТ 3262-

75*, ГОСТ 10704-91. Монтаж внутренних систем пожаротушения преду-

смотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

Остальные решения приняты без изменений в соответствии с положи-

тельным заключением Московской негосударственной экспертизы строи-

тельных проектов (ООО Мосэксперт) от 26 июня 2018 года № 77-1-1-3-

0090-18. 

 

Система водоотведения. Канализация в соответствии с техническими 

условиями ООО «Олета» б/д № 2-29/04/19, б/д № 3-29/04-19. 

Наружные сети. Корректировкой предусмотрено: 

- изменение точки врезки в сеть хозяйственно-бытовой канализации; 

- изменение трассировки наружной сети хозяйственно-бытовой кана-

лизации; 

Отведение стоков от жилого дома №1 предусмотрено в существую-

щий колодец К1 на сети диаметром 300 мм, выполненной по проекту ЗАО 

«Инжпроектсервис № 727И-12-НК10. 
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Отведение стоков от жилого дома № 2 предусмотрено в колодец на 

проектируемой магистральной сети канализации диаметром 300 мм от жи-

лого дома № 1. 

Проектом предусмотрено: жилой дом № 1 - устройство канализацион-

ных выпусков диаметрами 100 и 150 мм, прокладка сетей канализации 

диаметром 200 и 300 мм, устройство подключения согласно ТУ; жилой 

дом № 2 - устройство канализационных выпусков диаметрами 100 и 200 

мм, прокладка сетей канализации диаметром 200 мм, устройство подклю-

чения в проектируемую магистральную сеть диаметром 300 мм от жилого 

дома № 1. В колодце на магистральной сети после жилых домов № 1 и № 2 

предусмотрена установка расходомера сточных вод. 

К прокладке приняты: выпуски - трубы ВЧШГ по ГОСТ Р ИСО 2531-

2012 в железобетонной обойме, внутриплощадочная сеть - трубы ВЧШГ 

по ГОСТ Р ИСО 2531-2012, полипропиленовые гофрированные трубы с 

двухслойной стенкой по ГОСТ Р 54475-2011, на железобетонном основа-

нии. Сеть прокладывается с нормативным уклоном, обеспечивающим са-

мотечный режим работы с незаиляющей скоростью.  

Под дорогами и в местах стоянок автомобилей сеть канализации про-

кладывается в железобетонной обойме. На сети предусмотрено строитель-

ство канализационных колодцев из сборных железобетонных элементов по 

типовым альбомам. 

Проектом предусмотрен демонтаж выведенных из эксплуатации сетей 

бытовой канализации диаметром 200 ВЧШГ длиной 268 м, колодцев 7 шт. 

Внутренние сети.  

Жилой дом № 1: 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- уточнение расчетных расходов хозяйственно-бытовой канализации; 

Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков: 

- жилая часть здания – 434,50 куб.м/сут, 35,43 куб.м/ч, 12,29 л/с; 

- нежилая часть здания – 5,655 куб.м/сут, 2,27 куб.м/ч, 1,15 л/с; 

Жилой дом № 2: 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- уточнение расчетных расходов хозяйственно-бытовой канализации; 

Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков: 

- жилая часть здания – 453,34 куб.м/сут, 38,0 куб.м/ч, 13,01 л/с; 

- нежилая часть здания – 3,54 куб.м/сут, 4,69 куб.м/ч, 2,0 л/с. 

Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы ка-

нализации с раздельными выпусками в наружные сети:  

- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантех-

нических приборов жилой части; 

- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантех-

нических приборов нежилых помещений на первом этаже; 

Горизонтальные разводки в пределах обслуживаемого этажа выпол-

няются силами жильцов, арендаторов. 
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Материал труб для внутренних систем бытовой канализации: поли-

мерные трубы по ТУ 4926-030-42943419-2008, чугунные безраструбные 

канализационные трубы. На стояках из полимерных материалов преду-

смотрена установка противопожарных муфт. Монтаж внутренних систем 

канализации предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

Остальные решения приняты без изменений в соответствии с положи-

тельным заключением Московской негосударственной экспертизы строи-

тельных проектов (ООО «Мосэксперт») от 26 июня 2018 года № 77-1-1-3-

0090-18. 

 

Наружные сети водоотведения. Дождевая канализация выполнена в 

соответствии с техническими условиями ООО «Олета» от 29 апреля 2019 

года № 8-29/04/19, от 29 апреля 2019 года № 9-29/04/19. 

Отведение поверхностного и талого стока от жилого дома №1 преду-

смотрено в существующие колодцы С-12рек. и С-23рек. на магистральной 

сети дождевой канализации диаметром 600 мм жилой застройки «Передел-

кино Ближнее» по проекту ЗАО «Инжпроектсервис» № 727И-12-ДК3. 

Отведение поверхностного и талого стока от жилого дома №2 преду-

смотрено в проектируемый колодец С-15 на магистральной сети дождевой 

канализации диаметром 600 мм жилой застройки «Переделкино Ближнее» 

по проекту ЗАО «Инжпроектсервис» № 768И-13-ДК3.1. 

Проектом предусмотрено устройство выпусков из жилых домов №1, 

№2 диаметрами 100, 150 мм, прокладка сетей водостока диаметрами 200, 

300, 400 мм со строительством дождеприемных колодцев, устройством 

подключений согласно ТУ. 

К прокладке приняты: выпуски - трубы ВЧШГ по ГОСТ Р ИСО 2531-

2012 в железобетонной обойме, внутриплощадочная сеть - полипропиле-

новые гофрированные трубы с двухслойной стенкой по ГОСТ Р 54475-

2011, на железобетонном основании, частично в железобетонной обойме. 

Сеть прокладывается с нормативным уклоном, обеспечивающим самотеч-

ный режим работы. 

Под дорогами и в местах стоянок автомобилей сеть дождевой канали-

зации прокладывается в железобетонной обойме. На сети предусмотрено 

строительство водосточных линейных, узловых и дождеприемных колод-

цев, из сборных железобетонных элементов по типовым альбомам. 

Проектом предусмотрен демонтаж выведенных из эксплуатации сетей 

дождевой канализации диаметром 400 мм железобетонных, длиной 282,0 

м, колодцев 7 шт, дождеприемных колодцев 3 шт. 

Внутренние сети. Корректировкой предусмотрено: 

Жилой дом № 1 - проектные решения без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Московской негосударственной экспертизы 

строительных проектов (ООО Мосэксперт) от 26 июня 2018 года № 77-1-1-

3-0090-18. 

Жилой дом № 2. Проектом предусмотрена система отведения дожде-

вых и талых стоков с кровли здания, сбор воронками с электрообогревом в 
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самотечную сеть внутреннего водостока и далее закрытым выпуском в 

наружную сеть водостока, расчетный расход стоков с кровли жилого дома 

– 33,85 л/с. 

Материал труб для системы внутренних водостоков: чугунные безрас-

трубные трубы с соединением усиленными хомутами.  

В жилом доме № 2 предусмотрены следующие сети дренажной кана-

лизации: 

- отведение стоков после срабатывания системы АПТ надземной части 

жилых домов, сбор трапами в дренажные стояки; 

- отведение стоков от технологических нужд в ИТП, насосной, вент-

камерах, кладовых, мусорокамер, сбор в приямки с погружными насосами 

(1 рабочий, 1 резервный). 

Все дренажные стоки из приямков отводятся закрытым выпуском в 

наружную сеть водостока. 

Материал труб для системы дренажной канализации: стальные водо-

газопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75. 

Монтаж внутренних систем водостока, дренажной канализации 

предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение. Приложение 1 к договору о подключении к системе 

теплоснабжения б/д и б/н – Условия подключения № Т-УП1-01-171122/5, 

выданные эксплуатирующей организацией – ПАО «МОЭК». 

Корректировкой системы наружного теплоснабжения Жилого дома 

№1 и Жилого дома №2, вызвана изменением тепловой нагрузки на здания, 

на основании Условий подключения № Т-УП1-01-181211/6 и № Т-УП1-01-

171122/54, выданные ПАО «МОЭК». Теплоснабжение МФК предусматри-

вается от наружных теплосетей РТС «Переделкино». Разрешённая тепло-

вая нагрузка на жилые дома №1 и №2 составляет 5,166 Гкал/час и 7,371 

Гкал/час соответственно. Параметры теплоносителя в точке подключения 

составляют: давление теплоносителя – 90/60 м вод. ст.; температура – 150-

70°С. 

Прокладка ответвлений к зданиям предусматривается от точки присо-

единения – граница с инженерно-техническими сетями до наружных стен 

ИТП зданий, в соответствии с Условиями подключения.  

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Параметры теплоносителя в 

точке подключения: расчетный температурный график в отопительный пе-

риод - 130-70°С, в летний период – 76-48°С; давление – 90-80 м. в. ст. 

(под.) 60-50 м. в. ст. (обр.). 

Максимальные тепловые потоки: 

Жилой дом № 1 (Гкал/час): отопительная – 2,494; вентиляционная – 

0,3681; система горячего водоснабжения – 1,716, в том числе 1-ая зона – 

0,90, 2-ая зона – 0,816. Общая тепловая нагрузка на ИТП жилого дома №1 

– 4,5781 Гкал/час. Разрешенная максимальная тепловая нагрузка на жилой 
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дом № 1 в соответствии с Условиями подключения № Т-УП1-01-181211/6 -  

5,166 Гкал/час. 

Жилой дом № 2 (Гкал/час): отопительная – 3,862, в том числе 1-ая зо-

на – 1,992, 2-ая зона – 1,870; вентиляционная – 0,382; система горячего во-

доснабжения – 1,519, в том числе 1-ая зона – 0,817, 2-ая зона – 0,880.  

Общая тепловая нагрузка на ИТП жилого дома № 2 – 5,763 Гкал/час. 

Разрешенная максимальная тепловая нагрузка на жилой дом № 2 в соот-

ветствии с Условиями подключения № Т-УП1-01-181211/4 - 6,778 

Гкал/час. 

По взрывопожарной и пожарной опасности все помещения тепловых 

пунктов соответствует категории «Д». Для помещений ИТП предусматри-

вается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, с 

рециркуляцией воздуха, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по 

тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Для откачки случай-

ных и аварийных вод из помещений ИТП в систему водостока предусмат-

риваются приямки с дренажными насосами с электроприводами, один из 

которых – резервный. Предусматриваются звуко-виброизоляционные ме-

роприятия: применение насосов с низкими шумовыми характеристиками; 

установка насосов на виброизолирующие основания и соединения трубо-

проводов с патрубками насосов через гибкие вставки устройство в поме-

щениях ИТП «плавающего пола»; звуко-виброизолирующая облицовка 

стен и перекрытия помещений ИТП.  

Для компенсации температурного расширения теплоносителя, под-

питки внутренних систем теплоснабжения, предусматриваются мембран-

ные расширительные баки и установки поддержания давления с насосами 

и мембранными расширительными баками. 

 Для учета расхода тепловых потоков и расхода воды потребителями 

на вводе в каждом ИТП предусматривается установка приборов учета теп-

ловой энергии в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теп-

лоносителя». 

Предусмотрена автоматизация управления технологическими процес-

сами с помощью контроллера, обеспечивающего поддержание требуемых 

параметров работы технологических систем и управление работой насос-

ного оборудования. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) жилого дома № 1. Преду-

сматривается корректировка проектных решений по устройству ИТП жи-

лого дома № 1, в связи с изменением тепловых нагрузок. Произведен под-

бор оборудования на вводе теплосети, систем отопления, вентиляции и го-

рячего водоснабжения (теплообменников, циркуляционных насосов, насо-

сов заполнения, установок поддержания давления с расширительным ба-

ком, запорно-регулирующей арматуры) на новую тепловую нагрузку; 

уточнено количество арматуры и материалов; овод случайных и аварий-

ных вод из помещения ИТП предусмотрен в дренажный приямок. Осталь-

ные решения по теплоснабжению – без изменений, в соответствии с поло-



49 

  2285-МЭ/18 

жительным заключением ООО «Мосэксперт» от 26 июня 2018 года реги-

страционный № 77-2-1-3-0090-18.  

Помещение ИТП располагается в подвале здания на отметке минус 

4,37 в осях 25-36 / Л-Н. Из помещения ИТП предусматриваются два выхо-

да через коридор и лестничную клетку. 

 Присоединение системы отопления и системы вентиляции жилого 

дома №1 предусматривается по независимой схеме с использованием раз-

борных пластинчатых теплообменников, с температурными режимами 80-

60 оС и 95-70оС соответственно. Циркуляция воды в системе отопления и 

вентиляции осуществляется циркуляционными насосами с частотно-

регулируемым приводом. Для автоматического поддержания температуры 

воды в системах по отопительному графику, перед теплообменниками 

предусматривается установка регулирующего клапана с электроприводом. 

Система горячего водоснабжения жилого дома принята двухзонной, с 

присоединением по двухступенчатой схеме. В качестве водоподогревате-

лей используются пластинчатые разборные теплообменники. Циркуляция 

воды в системе горячего водоснабжения осуществляется циркуляционны-

ми насосами с частотно-регулируемым приводом. Для автоматического 

поддержания температуры воды в системе ГВС предусматривается уста-

новка регулирующего клапана с электроприводом. Для горячего водо-

снабжения температура в подающем трубопроводе - 65ºC.  

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) жилого дома № 2. Преду-

сматривается корректировка проектных решений по устройству ИТП жи-

лого дома № 2, в связи с полным изменением объемно планировочных и 

конструктивных решений. Произведена полная переработка раздела. Про-

ектные решения по теплоснабжению жилого дома № 2 выполнены в соот-

ветствии с требованиями СТУ. 

Помещение ИТП располагается в подвале здания на отметке минус 

3,90 в осях П/2-Ж/2 / 18/2-19/2. Из помещения ИТП предусматривается два 

выхода: один – непосредственно наружу, второй - в коридор подвального 

этажа. 

Присоединение системы отопления и системы вентиляции жилого 

дома №2 предусматривается по независимой схеме с использованием раз-

борных пластинчатых теплообменников, с температурными режимами 80-

60 оС и 95-70оС соответственно. Система отопления жилого дома принята 

двухзонной. Предусматривается 100%-ый холодный резерв (с хранением на 

складе) теплообменников системы отопления. В случае выхода их из строя 

теплообменников, эксплуатирующая организация производит замену в срок 

не более 54 часов. Циркуляция воды в системе отопления и вентиляции 

осуществляется циркуляционными насосами с частотно-регулируемым 

приводом. Для автоматического поддержания температуры воды в систе-

мах по отопительному графику, перед теплообменниками предусматрива-

ется установка регулирующего клапана с электроприводом. 

Система горячего водоснабжения жилого дома принята двухзонной, с 

присоединением по двухступенчатой схеме. В качестве водоподогревате-
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лей используются пластинчатые разборные теплообменники. Предусмат-

ривается 100%-ый холодный резерв (с хранением на складе) теплообмен-

ников системы горячего водоснабжения. В случае выхода их из строя теп-

лообменников, эксплуатирующая организация производит замену в срок не 

более 54 часов. Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения осу-

ществляется циркуляционными насосами с частотно-регулируемым при-

водом. Для автоматического поддержания температуры воды в системе 

ГВС предусматривается установка регулирующего клапана с электропри-

водом. Для горячего водоснабжения температура в подающем трубопрово-

де - 62ºC.  

Отопление. 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

Откорректирована таблица воздухообменов, таблица характеристики 

оборудования и таблица тепловых нагрузок. 

Откорректированы принципиальные схемы воздуховодов. Исключены 

противопожарные клапаны на верхнем техническом этаже. Предусмотрена 

огнезащита транзитных воздуховодов. 

Откорректированы принципиальные схемы систем отопления. Преду-

смотрены сильфонные компенсаторы. 

Для жилого дома 2 в связи с полным изменением объемно планиро-

вочных и конструктивных решений производится полная переработка раз-

дела. 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

Откорректирована таблица воздухообменов, таблица характеристики 

оборудования и таблица тепловых нагрузок. 

Откорректированы принципиальные схемы воздуховодов. Исключены 

противопожарные клапаны на верхнем техническом этаже. Предусмотрена 

огнезащита транзитных воздуховодов. 

Откорректированы принципиальные схемы систем отопления. Преду-

смотрены сильфонные компенсаторы. 

Для жилого дома 2 в связи с полным изменением объемно планиро-

вочных и конструктивных решений производится полная переработка раз-

дела. 

Откорректированные решения 

Жилой дом №1 

Система отопления здания функционально разделена на систему 

отопления жилой части, систему отопления нежилых помещений 1го эта-

жа, систему отопления подвальной части. 

Система отопления жилой части проектируется двухтрубная поквар-

тирная с поэтажными ответвлениями от стояков для каждой квартиры. На 

ответвлениях в каждой квартире предусматриваются узлы управления в 

комплект которых входят: балансировочная и запорная арматура, счетчик 

учета расхода тепла и распределительные гребенки. Разводка в квартирах 

предусмотрена лучевого типа, прокладка полимерных труб в конструкции 

пола в квартирах проектируется в гофрированной изоляции для защиты 
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трубопроводов от повреждений и обеспечения свободного теплового рас-

ширения. Разводка магистральных теплопроводов системы отопления жи-

лой части принята с попутным движением теплоносителя, верхней развод-

кой подающей и нижней разводкой обратного трубопровода. Подключение 

стояков систем отопления к магистралям, прокладываемым под потолком 

подвала, осуществляется через узлы, оборудованные запорной, спускной и 

регулирующей арматурой. 

Система отопления нежилых помещений горизонтальная, двухтруб-

ная, с тупиковым движением теплоносителя. Магистрали прокладываются 

под потолком подвала. В лестничных клетках, с учетом противопожарных 

требований, приборы отопления размещаются на высоте 2,2 м от поверх-

ностей площадок. 

В качестве отопительных приборов применяются панельные радиато-

ры фирмы Kermi (или аналог) с рабочим давлением 1 МПа. Регулирование 

теплоотдачи осуществляется с помощью автоматических терморегулято-

ров фирмы «Данфосс» (или аналог), входящих в комплект отопительного 

прибора. 

Удаление воздуха производится автоматическими воздухоотводчика-

ми, установленными в верхних точках системы, на распределительных 

коллекторах и кранами Маевского у отопительных приборов. Для удале-

ния воздуха и спуска воды магистральные трубопроводы прокладываются 

с уклоном. 

Спуск воды предусматривается из системы – через спускные краны на 

стояках системы отопления. Спуск воды из магистралей – через спускные 

краны в ИТП и в нижних точках системы. 

Для гидравлической увязки систем отопления на стояках и ветках 

устанавливаются балансировочные клапаны фирмы «Danfoss» (или ана-

лог). 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления запроекти-

рованы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (диамет-

ром до 50 мм). Соединение трубопроводов - на сварке, за исключением 

участков установки резьбовой или фланцевой арматуры. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов предусматри-

вается в основном за счёт естественных углов поворота. При недостаточ-

ной компенсационной способности проектом предусмотрена установка 

компенсаторов. 

Все магистральные трубопроводы систем отопления подлежат изоля-

ции. 

Перед изоляцией металлические трубопроводы покрываются анти-

коррозийной краской по грунтовке. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий и перегородок про-

кладываются в гильзах. Заделка отверстий и зазоров в местах прокладки 

трубопроводов выполняется негорючими материалами с обеспечением 

нормируемого предела огнестойкости ограждения. 
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После монтажа и закрепления трубопроводов на опорах (до наложе-

ния тепловой изоляции), трубопроводы промываются и подвергаются гид-

равлическому испытанию. 

Магистральные трубопроводы системы водяного отопления, а также 

трубопроводы теплоснабжения приточных установок изолируются тепло-

изоляцией «Энергофлекс» на основе вспененного полиэтилена с закрытой 

ячеистой структурой, толщиной 20 мм. 

Жилой дом № 2. Запроектированы самостоятельные системы водяного 

отопления для следующих групп помещений с учетом их функционального 

назначения:  

- жилые помещения с встроенными техническими помещениями;  

- помещения без конкретного функционального назначения.  

Система отопления жилой части двухзонная. Первая зона включает в 

себя помещения подвала и надземной части до 15 этажа, вторая зона – по-

мещения с 15 и выше.  

Системы отопления двухтрубные с нижней разводкой магистралей.  

В жилых помещениях предусмотрено устройство поквартирных си-

стем отопления. Подключение ответвлений предусматривается через по-

этажные распределительные коллекторы, оборудованные запорной арма-

турой, балансировочными клапанами, фильтрами и квартирными счетчи-

ками тепла. Коллекторы подключаются к распределительным вертикаль-

ным двухтрубным стоякам.  

Системы отопления помещений БКНФ горизонтальная от распредели-

тельных коллекторов, которые также оборудованы запорной арматурой, 

балансировочными клапанами, фильтрами и квартирными счетчиками 

тепла.  

В качестве нагревательных приборов в жилых и технических помеще-

ниях и помещениях БКТ, лестничных клетках принимаются конвекторы с 

регулирующим клапаном малой и средней глубины. Для гидравлической 

увязки конвекторов в лифтовых холлах и вестибюле жилой части устанав-

ливаются настроечные клапаны.  

В электрощитовых и помещениях СС устанавливаются электрические 

конвекторы с термостатом.  

Магистральные трубы и стояки систем отопления - водогазопровод-

ные, обыкновенные по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 50 мм, и электро-

сварные по ГОСТ 10704-91 при диаметре 50 мм и выше. Коллекторы вы-

полняются из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78. Трубы поквар-

тирных систем отопления и по помещениям БКФН от поэтажных коллек-

торов - сшитый полиэтилен, прокладываемой в гофротрубе в стяжке пола. 

В местах прохода через дверные проемы предусмотрена установка гильз. 

Теплоизоляция трубопроводов предусматривается цилиндрами из вспе-

ненного каучука.  

Удаление воздуха из систем осуществляется в верхних точках систем 

через краны Маевского и автоматические воздухоотводчики. Спуск воды 

из систем осуществляется в нижних точках систем через специальные 
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спускные краны. Гидравлические увязки систем отопления осуществляют-

ся с помощью ручных и автоматических балансировочных клапанов. 

Вентиляция 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

Откорректирована таблица воздухообменов, таблица характеристики 

оборудования и таблица тепловых нагрузок. 

Откорректированы принципиальные схемы воздуховодов. Исключены 

противопожарные клапаны на верхнем техническом этаже. Предусмотрена 

огнезащита транзитных воздуховодов. 

Откорректированы принципиальные схемы систем отопления. Преду-

смотрены сильфонные компенсаторы. 

Для жилого дома 2 в связи с полным изменением объемно планиро-

вочных и конструктивных решений производится полная переработка раз-

дела. 

Откорректированные решения. Для обеспечения в помещениях зда-

ния нормативных показателей воздухообмена и обеспечения комфортных 

условий для находящихся в здании людей, проектом предусматривается 

устройство приточной и вытяжной вентиляции. 

Жилой дом № 1. 

Вентиляция жилой части. Проектом предусмотрена вентиляция с 

принудительным побуждением. Удаление воздуха осуществляется из ку-

хонь, санузлов и ванных комнат по вентиляционным каналам-спутника, 

присоединенным к сборным вентиляционным каналам на выше располо-

женном этаже. Часть вентшахт предполагается в строительном исполне-

нии, с применением пазогребневых блоков. 

Часть венткналов выполнена из тонколистовой оцинкованной стали. 

Сборные вентиляционные каналы и каналы-спутники выполняются из 

оцинкованной стали (класс герметичности «В») толщиной 0,8 мм и про-

кладываются в шахтах строительного исполнения. Вытяжные вентиляторы 

приняты в уличном исполнении производства фирмы «Ostberg» (или ана-

лог) и располагаются на кровле здания. 

Из машинного помещения лифтов предусматривается естественная 

вытяжная вентиляция. 

Приток в жилые помещения - через установленные в фрамугах окон 

приточные клапаны. Количество клапанов должно быть определено из 

расчета 30м3/ч на клапан, но не менее 3х клапанов на квартиру. 

Вентиляция нежилой части. Для нежилых помещений коммерческого 

назначения первого этажа (помещения БКТ) предусмотрена приточно-

вытяжная механическая вентиляция. Вытяжные вентиляторы приняты в 

уличном исполнении производства фирмы «Ostberg» (или аналог) и распо-

лагаются на кровле здания. 

Для каждой отдельной группы помещений БКТ предусмотрена само-

стоятельная приточная и вытяжная системы. Также отдельные вытяжные 

системы предусмотрены из помещений санузлов БКТ. 
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Воздухообмены рассчитываются по санитарным нормам, исходя из 

норм кратности и из расчета 60 м3/ч наружного воздуха на одного челове-

ка. Количество людей в помещениях БКТ принято исходя из расчета 

6 м2/чел. 

Приточные установки (обслуживающие БКТ) приняты подвесного ти-

па и установлены в обслуживаемых ими помещениях. 

Забор воздуха осуществляется через утепленный воздухозаборный 

канал. 

Воздухозаборная жалюзийная решетка расположена на фасадах зда-

ния на отметке не менее 2 м от уровня земли. 

На ответвлениях к обслуживаемым помещениям предусматривается 

установка дроссельных клапанов. 

Помещения технического обслуживания здания (ИТП, насосная, во-

домерный узел) и инвентарные, расположенные в подвальной части здания 

также оборудованы системой механической вентиляции. Воздухообмены 

рассчитываются по санитарным нормам, исходя из норм кратности.  

Приточные установки располагаются в отдельных венткамерах в под-

вале. Забор воздуха осуществляется через утепленный воздухозаборный 

канал. Воздухозаборная жалюзийная решетка расположена на фасадах 

здания на отметке не менее 2 м от уровня земли. Выброс вытяжного возду-

ха предусмотрен выше кровли здания (на 1м), по обособленным вытяжным 

шахтам. 

Воздуховоды приточных и вытяжных систем круглого и прямоуголь-

ного сечений выполняются из оцинкованной стали (класс герметичности 

«В») толщиной 0,8 мм. Соединение воздуховодов ниппельное и на флан-

цах. 

Воздухообмен в помещениях АУПТ рассчитывается на два режима: 

- нормальный режим (пожар отсутствует насосы АУПТ не работают); 

- режим «пожар» (работают насосы выделяют тепло в помещение 

насосной АУПТ) в нормальном режиме из помещения насосной АУПТ 

производится удаление воздуха в размере 1-го крата общеобменной систе-

мой, в режиме «пожар» общеобменная система выключается и включается 

система В06. Объем удаляемого воздуха при режиме «пожар» рассчитан на 

ассимиляцию избытков тепла от работающих двигателей насосов. Компен-

сация удаляемого воздуха в аварийном режиме осуществляется из коридо-

ра через нормально закрытый противопожарный клапан, который открыва-

ется при аварийной ситуации. 

Жилой дом № 2. В здании запроектированы общеобменные системы 

приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуж-

дением для следующих группы помещений в пределах пожарных отсеков с 

учетом их функционального назначения: жилые помещения; технические 

помещения; помещения без конкретного функционального назначения.  

Жилые помещения. Предусматриваются системы вытяжной вентиля-

ции с механическим побуждением из кухонь, санузлов и кладовых.  
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Запроектированы системы вытяжной механической вентиляции. При-

ток в жилые помещения - через приточные клапаны.  

Согласно СТУ системы вентиляции приняты общими для двух по-

жарных отсеков. Для обеспечения надежной работы системы и удобства 

наладки запроектированы самостоятельные вертикальные коллекторы для 

помещений до 15 этажа и свыше 15 этажа.  

Технические помещения. Предусмотрена общеобменная, естественная 

и механическая приточно-вытяжная вентиляция.  

В ИТП предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с рециркуля-

цией воздуха в холодный период года. Воздухообмен определен для асси-

миляции избытков тепла в теплый период года.  

В остальных технических помещениях предусмотрена приточно-

вытяжная или вытяжная вентиляция по нормативным кратностям.  

Из шахт лифтов предусматривается естественная вытяжная вентиля-

ция.  

Помещения без конкретного функционального назначения. Преду-

смотрена общеобменная, механическая приточно-вытяжная вентиляция. 

Воздухообмен принят из условия подачи наружного воздуха из расчета 60 

м3/ч на человека. Количество людей принято 6 м2 общей площади на од-

ного человека.  

Предполагается размещение приточных установок в обслуживаемых 

помещениях, вытяжных установок на кровле. Разводка транзитных возду-

ховодов за пределами помещений БКФН разработана в полном объеме. 

Разводка воздуховодов в пределах помещений БКФН и установка обору-

дования для охлаждения воздуха (сплит-систем) выполняется по отдель-

ным проектам арендаторов. 

Противопожарные мероприятия в системах отопления и вентиля-

ции. Нагревательные приборы в лестничных клетках устанавливаются на 

высоте 2,2 м от уровня площадок, в коридорах на путях эвакуации на вы-

соте 2 м от уровня чистого пола.  

Для предотвращения распространения дыма в системах общеобмен-

ной вентиляции предусматриваются следующие противопожарные меро-

приятия:  

- при пересечении воздуховодами ограждающих конструкций с нор-

мируемым пределом огнестойкости устанавливаются огнезадерживающие 

клапаны с нормируемым пределом огнестойкости. 

- воздуховоды систем вентиляции, обслуживающие помещения двух 

пожарных отсеков по вертикали прокладываются в шахтах с пределом ог-

нестойкостью EI150. Предел огнестойкости указанных воздуховодов EI60.  

- в пределах пожарного отсека транзитные воздуховоды прокладыва-

ются в шахтах из строительных конструкций с пределом огнестойкости EI 

45. Предусматривается установка противопожарных клапанов на воздухо-

водах при пересечении конструкции шахт.  
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- открыто проложенные транзитные воздуховоды в пределах обслу-

живаемого пожарного отсека обеспечиваются огнестойкостью EI 30 с при-

менением огнезащитных покрытий;  

- транзитные воздуховоды за пределами обслуживаемого пожарного 

отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 150;  

- вентиляционные камеры для размещения оборудования в пределах 

обслуживаемого пожарного отсека выполняются из строительных кон-

струкций EI 45;  

- все системы общеобменной вентиляции при пожаре отключаются. 

При устройстве общего воздухозабора для приточных систем обще-

обменной и противодымной вентиляции на воздуховодах систем общеоб-

менной вентиляции, при пересечении ограждающих конструкций вентка-

меры устанавливаются нормально открытые противопожарные клапаны.  

Огнезащита воздуховодов предусматривается огнезащитным покры-

тием «Фиброгейн» или аналогичным материалом либо минераловатными 

плитами. 

Автоматизация. Для обеспечения требуемых условий воздушной 

среды в помещениях, повышения надёжности работы систем, экономии 

тепла и электроэнергии предусматривается автоматизация систем вентиля-

ции и кондиционирования воздуха.  

Основные функции, выполняемые средствами автоматики:  

- регулирование производительности отдельных систем за счет изме-

нения частоты вращения электродвигателей вентиляторов;  

- регулирование температуры приточного воздуха;  

- подача сигнала аварии при остановке вытяжных вентиляторов жи-

лых помещений;  

- отключение систем общеобменной вентиляции при возникновении 

пожара и управление противопожарными клапанами;  

- открывание заслонок систем естественной вентиляции шахт лифтов 

при увеличении температуры воздуха в шахтах выше +25°С.  

 

Сети связи 

Предусматривается корректировка проектных решений по устройству 

внутренних сетей связи жилых домов № 1 (Этап № 1) и № 2 (Этап № 2.1) и 

наружных сетей связи жилых домов № 1 (Этап № 1) и № 2 (Этап № 2.1) 

жилого комплекса, ранее получивших положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы ООО «Мосэксперт» от 26 июня 2018 года № 77-2-

1-3-0090-18. Корректировка проведена в соответствии с вновь разработан-

ным заданием на корректировку проектной документации.  

Корректировка проведена: 

Внутренние сети: 

- жилой дом № 1 в связи с частичными изменениями архитектурно-

планировочных решений, вызвавших корректировку поэтажных планов с 

учетом количества и площади коммерческих помещений 1-го этажа всех 

секций и помещений кладовых в подземной части здания; 
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- жилой дом № 2 в связи с изменением объемно-планировочных ре-

шений, этажности, квартирографии, отказом от размещения подземного 

паркинга и инвентарных в подземной части. 

Наружные сети комплекса: 

В связи с изменением планировки территории участка и соответству-

ющим изменением красных линий, границ участков, состава и посадки 

жилого дома № 2 и исключением под ним автостоянки. Корректировка 

раздела выполнена с изменением трассы кабельной канализации для сетей 

связи, трасс прокладки и емкости оптических кабелей, с изменением 

структуры сети, вызванным созданием нового узла связи "Телеком Центр" 

(УС ТЦ) в техническом помещении СС (Блок №4, секция VII) Жилого до-

ма № 1.  

С исключением из состава проектной документации (том 5.5.17) ранее 

разработанных проектных решений по устройству наружных сетей связи 

(телефонная канализация и мультисервисная оптическая сеть) Жилых до-

мов №№ 1 и 2. С включением в состав тома 5.5.17 вновь разработанных 

проектных решений по устройству и прокладке телефонной канализации 

до вводов в Жилые дома №№ 1 и 2 и прокладке ВОК от существующего до 

проектируемого узла связи и от проектируемого узла связи до домовых уз-

лов доступа Жилых домов №№ 1 и 2. Изменена структура сети, в связи с 

созданием нового узла связи «Телеком Центр» (УС ТЦ) в техническом по-

мещении СС (Блок №4, секция VII). Проектируемый УС ТЦ подключается 

к существующему УС ТЦ в серверной ООО «Телеком Центр» (ул. Бориса 

Пастернка, д. 5, 1 этаж, секция I). К проектируемому УС ТЦ подключаются 

узлы доступа жилых домов №1, 2. Изменена трасса кабельной канализации 

для сетей связи. 

С исключением из состава проектной документации (том 5.5.17) ранее 

разработанных проектных решений по устройству наружных сетей связи 

(телефонная канализация и мультисервисная оптическая сеть) Жилого до-

ма № 3 и ДОО. Проектные решения по прокладке и устройству телефон-

ной канализации до вводов в Жилой дом № 3 и ДОО и ВОК от УС ТЦ 

комплекса (проект.) до домовых узлов доступа ДОО и Жилого дома №3 

будут разработаны при корректировке проектной документации подэтапа 

2.2 этапа 2 (ДОО) и этапа 3 (Жилой дом № 3) соответственно.  

Корректировка произведена в соответствии с вновь разработанным 

заданием на корректировку проектной документации и: 

Ранее разработанными и полученными:  

- ООО «Телеком Центр» от 29 ноября 2017 года № 1-ОТПУР на про-

ектирование сетей телефонизации, телевидения и передачи данных; 

- ООО «Телеком Центр» от 29 ноября 2017 года № 4-ОТПУР на ра-

диофикацию; 

- письмом ООО «Телеком Центр» Исх. от 13 июня 2018 года № 11288 

о предоставлении сетей оператора для передачи данных систем видеона-

блюдения и диспетчеризации проектируемых объектов 
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и специальными техническими условиями на проектирование проти-

вопожарной защиты объекта капитального строительства «Жилой дом № 

1» - разработчик ООО «ВИНГС» 

Вновь полученными и разработанными техническими условиями:  

- Департамент ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 28 сентября 2018 

года № 7661 на сопряжение объектовой системы оповещения Жилого дома 

№ 1; 

- Департамент ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 14 марта 2019 го-

да № 10318 на сопряжение объектовой системы оповещения Жилого дома 

№ 2 

и Специальными техническими условиями на проектирование проти-

вопожарной защиты объекта капитального строительства «Жилой ком-

плекс, расположенный по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, тер. 

ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А. Жилой дом №2 корпус 1, 2, 3» - разработ-

чик ООО «ВИНГС». 

Внесение изменений в подраздел 5 произведено в соответствии с тре-

бованиями п. 7.4. ГОСТ Р 21.1101-2013.  

Задание на корректировку проектной документации представлено в 

томе 1.1 раздела 1. Откорректированный состав проектной документации 

представлен в томе 1.2 раздела 1. 

В процессе корректировки приняты следующие проектные решения. 

Головное оборудование оператора связи размещается в напольном те-

лекоммуникационном шкафу вновь проектируемого нового узла связи 

«Телеком Центр» (УС ТЦ) в техническом помещении СС (Блок №4, секция 

VII) Жилого дома № 1. 

Головное общедомовое оборудование сетей связи размещается в 

напольном телекоммуникационном шкафу домового узла доступа ТС в 

помещении СС: 

- жилой дом № 1 – Блок № 4, секция VII, техподполье, узел доступа 

ТС1.7 (домовой узел доступа Жилого дома №1 (TC1.7) организуется в од-

ном помещении с УС ТЦ); 

- жилой дом № 2 – корпус 3, секция III, техподполье, узел доступа 

ТС3.1. 

Дополнительные узлы доступа размещаются в настенных телекомму-

никационных шкафах в техническом подполье и на техническом этаже 

возле стояка каждой секции дома № 1 и в каждом корпусе дома № 2.  

АРМы и пультовое оборудование систем безопасности и диспетчери-

зации размещено в диспетчерской комплекса (пом. 126) на 1-м этаже сек-

ции III дома № 1. Пультовое оборудование пожарной сигнализации и си-

стемы оповещения и управления эвакуацией при пожаре жилых корпусов 

размещается в помещении консьержа секции 1 жилых домов.  

Внутренние сети связи. телефонизация и передача данных, радиофи-

кация, этажное оповещение, телевидение, охрана входов, охранное телеви-

дение, обеспечение доступа инвалидов, домовой кабелепровод, автомати-

ческая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией. 
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Телефонизация и передача данных. Предусмотрена установка в шкафу 

домового узла доступа управляемого коммутатора и абонентских голосо-

вых шлюзов, которые подключаются к трибутарным портам домового 

коммутатора. Телефонные линии от каждого шлюза (два кабеля ТППэП-

20х2х0,5) прокладываются к соответствующим шкафам дополнительных 

узлов доступа. Коммутация осуществляется через кросс-панель 110 типа 

на соответствующее количество пар. От кросс-панели на каждый этаж 

прокладывается отдельная кабельная линия (кабель FTP) к этажной рас-

пределительной коробке, от которой осуществляется присоединение або-

нентов сети телефонизации. Абонентами телефонизации и сети передачи 

данных являются: квартиры, диспетчерская, помещения БКТ, помещения 

консьержей, насосная (подвал). Прокладка абонентского кабеля от этаж-

ной коробки и оконечное квартирное оборудование проектом не преду-

сматривается и устанавливается провайдером. 

В шкафах дополнительных узлов доступа устанавливаются управляе-

мые комутаторы, от трибутарных портов которых на каждый этаж прокла-

дывается отдельная кабельная линия (кабель FTP) к этажной распредели-

тельной коробке, от которой осуществляется присоединение абонентов се-

ти передачи данных. 

Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания от модуля проводно-

го вещания с монтажом универсальных радиотрансляционных абонент-

ских коробок РОН в этажных шкафах связи, абонентских радиорозеток в 

квартирах (на кухне и в смежной с кухней комнате) и служебных помеще-

ниях, с прокладкой провода распределительного в коробе связи и меж-

этажных трубах стояка и абонентского провода до квартир в горизонталь-

ных каналах кабелепровода. Радиорозетки установливаются не далее 1,0 

метра от электрических розеток 220В для обеспечения возможности под-

ключения 3-х программного громкоговорителя. 

Этажное оповещение. Предусмотрено устройство системы этажного 

оповещения жителей и ДОО с контролем и управлением блоком П-166М-

БУУ-02, объектовой станцией и выделенным усилительным оборудовани-

ем, устанавливаемым в шкафу в помещении узла доступа, по командам 

ГОЧС, передаваемым по сети передачи данных с сопряжением оборудова-

ния П-166 с выделенным усилительным оборудованием с этажными гром-

коговорителями с прокладкой линий управления, квитирования и сигналь-

ной от оборудования комплекса П-166 до блока коммутации каналов до 

управляющего входа усилителя (блока управления).  

Телевидение. Сети в составе распределительной и абонентской коак-

сиальных сетей от проектируемых секционных оптических приемников с 

нижней разводкой, обеспечивающая прием и распределение не менее 50-ти 

аналоговых телевизионных программ в полосе частот 47-862 МГц с мон-

тажом домовых усилителей с эквалайзерами и домовых делителей, або-

нентских ответвителей в этажных шкафах связи. С прокладкой телевизи-

онных коаксиальных кабелей распределительных в каналах стояка, або-

нентских в горизонтальных кабельных каналах до помещений консьержей, 
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в жилых домах до квартир по заявкам жильцов. Предусмотрен запас або-

нентской емкости в отводах абонентских ответвителей для телефикации 

нежилых помещений. 

Охрана входов. На базе многоабонентного видеодомофонного обору-

дования с применением электронных идентификаторов, с обеспечением: 

- контроля доступа в жилые секции с применением электронных 

идентификаторов и кодонаборных клавиатур; 

- управления подъездными дверями с пульта консьержа и квартирных 

сигнальных устройств; 

- передачи изображения от подъездной панели вызова на пульт консь-

ержа и на квартирные сигнальные устройства; 

- двусторонней телефонной связи от квартирных сигнальных 

устройств с консьержем; 

- двусторонней телефонной связи от подъездной панели вызова с 

квартирами и консьержем; 

- дистанционного разблокирования всех входных дверей в подъезды 

на длительный период при возникновении чрезвычайных ситуаций – от 

консьержа и диспетчера ОДС; 

- разблокирования всех входных дверей в подъезды по сигналу от ав-

томатической пожарной сигнализации 

в составе: комплекты подъездного, этажного и квартирного оборудо-

вания. Квартирное оборудование устанавливается по заявке жильцов. 

Охранное телевидение. Цифровая система на базе программно-

технического комплекса с использованием IP–технологий предназначена 

для обнаружения проникновений в контролируемую зону с передачей ви-

деоинформации в диспетчерскую с видеонаблюдением и видеоохраной с 

видеозаписью главного и эвакуационного входов в секции, лифтового хол-

ла с функциями обнаружения движения, круглосуточного контроля в по-

лиэкранном режиме и круглосуточной видеозаписи с регистрацией време-

ни, даты и номера видеокамеры. С присоединением к трибутарным портам 

активного оборудования локальной вычислительной сети через кабели и 

коммутационное оборудование структурированной кабельной системы.  

Обеспечение доступа инвалидов. С устройством в жилых домах: 

- светозвуковой тревожной сигнализации из санузлов для инвалидов с 

выводом в диспетчерскую; 

- двусторонней громкоговорящей селекторной связи с помещением 

диспетчерской из санузлов и пожаробезопасных зон на базе селекторного 

пультов и абонентских громкоговорящих станций. 

Автоматическая пожарная сигнализация. Системы зданий на базе 

адресно-аналогового оборудования в составе системы жилой части и си-

стемы для помещений БКФН для своевременного автоматического опре-

деления появления факторов пожара, формирования и выдачи предвари-

тельного сигнала «Внимание» и сигнала «Пожар», сигналов управления 

системами пожарной автоматики, технологического и инженерного обору-

дования с управлением с объектового АРМа пожарного поста в помеще-
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нии диспетчерской застройки. Извещения о работе автоматической пожар-

ной сигнализации выводятся на пульт контроля управления в помещении 

консьержа 1-й секции, на АРМ диспетчерской по каналам ВТСС в Блоке 2 

на 1-м этаже дома № 1, на пульты контроля и управления, и блоки индика-

ции в помещении консьержа секции I жилых домов и на пульт ФКУ ЦУКС 

ГУ МЧС России по г. Москве по радиоканалам ПАК «Стрелец-

Мониторинг». 

Помещения общественного назначения; лифтовые холлы, вестибюли 

и внеквартирные коридоры дома, нежилые помещения 1-х этажей; поме-

щения техподполья, за исключением помещений, указанных в п А.4 При-

ложения А СП5.13130.2009, оборудуются точечными дымовыми адресно-

аналоговыми пожарными извещателями и адресными ручными извещате-

лями. В квартирах точечные тепловые адресно-аналоговые пожарные из-

вещатели и адресные ручные извещатели устанавливаются в прихожих. 

Комнаты и кухни квартир оборудованы автономными дымовыми пожар-

ными извещателями. На путях эвакуации устанавливаются ручные адрес-

ные извещатели. 

Оборудование системы отнесено к электроприемникам 1-й категории.  

Система в составе: пульты контроля и управления (для жилой части и 

БКФН), клавиатуры, преобразователи интерфейсов, контроллеры, адрес-

ные расширители, пожарные извещатели точечные адресно-аналоговые 

дымовые и тепловые, адресные ручные, автономные дымовые, резервиро-

ванные источники электропитания, оборудование домового кабелепровода, 

кабели силовые, соединительные и сигнализации, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением. 

Система оповещения и управления эвакуацией. Предусматривается 

оборудование систем 2-го типа в жилых домах и в помещениях БКФН с 

автоматическим управлением от автоматической пожарной сигнализации в 

составе звуковых и звуковых оповещателей и автономных дымовых изве-

щателей. 

Наружные сети связи: мультисервисная оптическая сеть, внутриквар-

тальная технологическая сеть связи, этажное оповещение в соответствии с 

заданием на проектирование в соответствии с заданием разработку про-

ектной документации и техническими условиями:  

- Департамент ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 28 сентября 2018 

года № 7661 на сопряжение объектовой системы оповещения Жилого дома 

№ 1; 

- Департамент ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 14 марта 2019 го-

да № 10318 на сопряжение объектовой системы оповещения Жилого дома 

№ 2; 

- ООО «Телеком Центр» от 29 ноября 2017 года № 1-ОТПУР на про-

ектирование сетей телефонизации, телевидения и передачи данных; 

- ООО «Телеком Центр» от 29 ноября 2017 года № 4-ОТПУР на ра-

диофикацию; 
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- письмом ООО «Телеком Центр» от 13 июня 2018 года № 11288 о 

предоставлении сетей оператора для передачи данных систем видеона-

блюдения и диспетчеризации проектируемых объектов. 

Мультисервисная оптическая сеть. С прокладкой 2-х отверстной те-

лефонной канализации (960 м) из ПНД труб диаметром 110 мм: 

- от существующего смотрового колодца НК-52 до ввода в дом № 1 

(НК52- ТК-8 - ввод в ЖД№1); 

- от ТК-8 до ввода в Жилой дом №2 (ТК-8 - ТК-15 - ввод в ЖД№2). 

Объём работ. Строительство 2-х отв. телефонной канализации из ПНД 

труб ∅110 мм (толщ. 6,3 мм) – 494 м с монтажом по трассе смотровых ко-

лодцев ККС-2 – 13 шт. 

Центральным узлом сети проектируемого жилого комплекса является 

проектируемый узел связи (УС ТЦ) в Жилом доме №1 в техническом по-

мещении СС (Блок №4, секция VII).  

Проектируемая ВОК-16 внешней транспортной сети передачи данных 

от существующего узла связи ООО «Телеком Центр» УС ТЦ в серверной 

ООО «Телеком Центр» (ул. Бориса Пастернка, д. 5, 1 этаж, секция I) до 

проектируемого УС ТЦ в Жилом доме № 1 прокладывается по существу-

ющей телефонной канализации жилой застройки по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, севернее д. Рассказовка и далее по проектируемой 

канализации от НК52 до проектируемого УС ТЦ и оптического кросса 

(16SC) в доме № 1. Для подключения проектируемого объекта: «Жилой 

комплекс по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. «Рассказовка», Боров-

ское ш., 28 км, вл. 1» к внешней транспортной сети передачи данных в 

данной существующей стойке устанавливается оптический кросс 16SC, к 

которому подключается волоконно-оптическая линия связи (ВОК-16).  

Активное оборудование проектируемого УС ТЦ жилого комплекса 

размещается в телекоммуникационной стойке 19''. В данной стойке уста-

навливается коммутатор ядра, к которому подключается волоконно-

оптическая линия внешней транспортной сети передачи данных от суще-

ствующего узла связи ООО «Телеком Центр» УС ТЦ в серверной ООО 

«Телеком Центр» (ул. Бориса Пастернка, д. 5, 1 этаж, секция I). К коммута-

тору ядра подключаются агрегирующие коммутаторы. Агрегирующие 

коммутаторы распределяют трафик по домовым узлам доступа. 

Проектом предусматривается прокладка следующих линий связи: 

- в существующей и проектируемой телефонной канализации между 

УС ТЦ (сущ.) до УС ТЦ жилого комплекса в Жилом доме № 1 (проект.) 

кабель марки ОКСТМ 10-0,1-0,22-16 2,7 – общая длина 1700 м; 

- в каналах домового кабелепровода между УС ТЦ (проект.) и домо-

вым узлом доступа Жилого дома №1 (TC1.7) кабель марки ОКСТМ 10-0,1-

0,22-64 2,7 - общая длина 10 м; 

- в проектируемой телефонной канализации между УС ТЦ (проект.) и 

домовым узлом доступа Жилого дома № 2 (TC3.1) кабель марки ОКСТМ 

10-0,1-0,22-64 2,7 - общая длина 310 м. 
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Проектные решения по прокладке и устройству телефонной канализа-

ции до вводов в Жилой дом № 3 и ДОО и ВОК от УС ТЦ комплекса (про-

ект.) до домовых узлов доступа Жилого дома № 3 и ДОО будут разработа-

ны при корректировке проектной документации подэтапа 2.2 этапа 2 (Жи-

лой дом № 3) и этапа 3 (ДОО) соответственно. 

Внутриквартальная технологическая сеть связи. ВТСС служит для 

передачи на автоматизированные рабочие места (АРМ) диспетчеров в объ-

единённую диспетчерскую службу (ОДС), расположенную в диспетчер-

ской Жилого дома № 1 следующей информации: сигналы системы автома-

тической пожарной сигнализации (АПС); сигналы автоматизированной си-

стемы управления и диспетчеризации (АСУД); сигналы системы видеона-

блюдения; информация автоматизированной системы коммерческого учёта 

энергоресурсов (АСКУЭ). ВТСС строится по топологии «плоское кольцо». 

Проектом предусматривается установка шкафов ВТСС в следующих по-

мещениях: шкаф ВТСС №1 - Жилой дом №1, техническое помещение СС 

(техподполье, Блок №4, секция VII); шкаф ВТСС № 2.3 - Жилой дом № 2, 

помещение СС (техподполье, Корпус 3, секция III); шкаф ВТСС №2.2 - 

Жилой дом №2, помещение СС (техподполье, Корпус 2, секция II), шкаф 

ВТСС № 2.1 - Жилой дом № 2, помещение СС (техподполье, Корпус 1, 

секция II). 

В каждом шкафу ВТСС устанавливается оптический кросс и коммута-

тор SNR-S2965-24T. Коммутатор имеет: 20 портов 100Base-TX – для под-

ключения оборудования АПС, АСУД, СОВ, АСКУЭ Жилого дома №1; 4 

порта 1000Base-TX – для подключения АРМ АПС, АРМ АСУД, АРМ 

СОВ, АРМ АСКУЭ; - 4 порта 1000Base-X SFP – для объединения сетевых 

коммутаторов ВТСС Жилого комплекса в единую сеть (по топологии 

«плоское кольцо»). 

Между проектируемым УС ТЦ и шкафом домового узла доступа 

(TC1.7) Жилого дома №1 для линии ВТСС используется оптическое во-

локно в оптическом кабеле мультисервисной сети (кабель марки ОКСТМ 

10-0,1-0,22-64 2,7 - общая длина 10м). Волокно используется в соответ-

ствии с письмом провайдера ООО «Телеком Центр» Исх. № 11288 от 

13.06.2018 г. о предоставлении оптических волокон в оптическом кабеле 

мультисервисной оптической сети связи для передачи сигналов видеона-

блюдения, систем сигнализации и диспетчеризации. 

Между проектируемым УС ТЦ и шкафом домового узла доступа 

(TC3.1) Жилого дома №2 для линии ВТСС используется оптическое во-

локно в оптическом кабеле мультисервисной сети (кабель марки ОКСТМ 

10-0,1-0,22-64 2,7 - общая длина 310м). Волокно используется в соответ-

ствии с письмом провайдера ООО «Телеком Центр» Исх. № 11288 от 

13.06.2018 г. о предоставлении оптических волокон в оптическом кабеле 

мультисервисной оптической сети связи для передачи сигналов видеона-

блюдения, систем сигнализации и диспетчеризации. 

Между корпусами №1,2,3 Жилого дома №2 проектом предусматрива-

ется прокладка отдельных линий связи для ВТСС: 
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- между шкафом ВТСС 2.3 и шкафом ВТСС 2.2 кабель марки ОКСТМ 

10-0,1-0,22-4 2,7 – общая длина 200м; 

- между шкафом ВТСС 2.2 и шкафом ВТСС 2.1 кабель марки ОКСТМ 

10-0,1-0,22-4 2,7 – общая длина 200м. 

ВОК между шкафами ВТСС в Жилом доме 2 прокладываются по тех-

подполью в трубе гофрированной. 

Этажное оповещение. Сети для присоединения объектовой системы 

оповещения проектируемых зданий к сети оповещения РАСЦО г. Москвы 

с присоединением проектируемого объектового комплекта оборудования 

КТСО П-166 по TCP/IP каналу к автоматизированному пульту управления 

региональной системы оповещения г. Москвы (АПУ РСО) через точку об-

мена трафиком на ММТС для обмена информационными и служебными 

сигналами оповещения и квитирования по арендуемому цифровому каналу 

VPN. Для присоединения к Региональной автоматизированной системе 

централизованного оповещения г. Москвы через комплекс технических 

средств оповещения (КТСО) на кровле устанавливаются коллинеарные ан-

тенны с рабочей частотой 470 МГц, станции оповещения ПАК «Стрелец-

Мониторинг». От антенны до станции ПАК «Стрелец-Мониторинг» про-

кладывается снижение кабелем 10D-FB.  

 

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты. 

Жилой дом № 1. В корректируемую проектную документацию в части 

автоматизации и диспетчеризации инженерных систем жилого дома №1 

внесены следующие изменения: 

Решения по автоматизации и диспетчеризации ИТП приведены в со-

ответствие с вновь принятой принципиальной схемой: функции систем ав-

томатизации и диспетчеризации объединены в одном управляющем 

устройстве; добавлены датчики давления для защиты насосов от «сухого 

хода»; добавлены решения по автоматизации системы заполнения; исклю-

чены решения по контролю жесткости сетевой воды;  

Проектные решения по автоматизации и диспетчеризации систем об-

щеобменной вентиляции приведены в соответствие с вновь принятым со-

ставом оборудования и местами расположения;  

Изменены решения по управлению освещением. 

Для автоматизированной системы учета потребления энергоресурсов 

добавлены решения по индивидуальному поквартирному учету тепловой 

энергии. 

Жилой дом №2. Корректировка проектной документации в части ав-

томатизации и диспетчеризации инженерных систем жилого дома №2 вы-

полнена в полном объеме. Предусмотрена автоматизация для следующих 

систем: общеобменной вентиляции; теплоснабжения; водоснабжения; во-

доотведения; электроснабжения; электроосвещения; противопожарной за-

щиты (система противодымной защиты, подача сигнала на отключение си-

стемы общеобменной вентиляции, система внутреннего проти-
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вопожарного водопровода и автоматического пожаротушения, формирова-

ние сигнала на перевод лифтов в режим «пожарная опасность», на разбло-

кировку дверей на путях эвакуации, на включение систем оповещения). 

Для каждой системы в качестве оборудования систем автоматизации 

приняты интеллектуальные программируемые логические контроллеры. 

Часть инженерного оборудования поставляется комплектно с системами 

автоматизации.  

Средства пожарной автоматики, используемые для управления и кон-

троля систем противодымной защиты, внутреннего противопожарного во-

допровода и автоматического пожаротушения имеют сертификат, под-

тверждающий соответствие пожарной безопасности.  

Автоматизация и диспетчеризация системы противодымной защиты 

выполнена на средствах пожарной сигнализации. 

Автоматизация и диспетчеризация системы внутреннего противопо-

жарного водопровода и автоматического пожаротушения базе оборудова-

ния системы «Спрут-2» производства компании «Плазма-Т». 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 

приборно-программного комплекса с передачей всей необходимой инфор-

мации в систему диспетчеризации эксплуатирующей организации. На вво-

де в ИТП предусмотрен узел учета тепловой энергии с возможностью пе-

редачи показаний в эксплуатирующую организацию. Предусмотрены от-

дельные приборы контроля и учета тепловой энергии по системам тепло-

снабжения на жилую и нежилую части здания.  

Система диспетчеризации лифтов обеспечивает контроль состояния 

лифтового оборудования, двухстороннюю переговорную связь кабин лиф-

тов для перевозки пассажиров с диспетчерским пунктом, двухстороннюю 

переговорную связь кабин и основного посадочного этажа лифтов для по-

жарных в режиме «перевозка пожарных подразделений» с диспетчерским 

пунктом.  

В здании предусмотрена автоматизированная система учета потребле-

ния энергоресурсов, позволяющая получать информацию о потреблении 

каждого из видов энергоресурсов с общедомовых и индивидуальных при-

боров учета. 

Диспетчеризация здания выполняется в объединенную диспетчерскую 

службу. 

Кабельные линии сетей автоматизации и диспетчеризации выполня-

ются кабелями и проводами, не распространяющими горение при группо-

вой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Кабельные линии 

систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями и 

проводами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с 

пониженным дымо- и газовыделением.  
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Технологические решения 

Вертикальный транспорт. Жилой дом № 2 

Вертикальное передвижение жителей в корпусе 1 в 1-й секции преду-

смотрено посредством 2-х лифтов грузоподъёмностью 450 кг и одного 

1000 кг без машинного помещения, предусмотренного для перевозки по-

жарных подразделений и МГН. Во 2-й секции посредством 3-х лифтов гру-

зоподъёмностью 450 кг и одного 1000 кг без машинного помещения, 

предусмотренного для перевозки пожарных подразделений и МГН. 

В корпусе 2 в 1-й и 2-й секциях для вертикального перемещения жи-

телей предусмотрены 2-х лифта грузоподъёмностью 450 кг и один 1000 кг 

без машинного помещения, предусмотренный для перевозки пожарных 

подразделений и МГН. В 3-й секции предусмотрены 3 лифта грузоподъём-

ностью 450 кг и один 1000 кг без машинного помещения, предусмотрен-

ный для перевозки пожарных подразделений и МГН. 

В корпусе 3 в каждой из 4-х секций предусмотрены 2-х лифта грузо-

подъёмностью 450 кг и один 1000 кг без машинного помещения, преду-

смотренного для перевозки пожарных подразделений и МГН. 

 

Разработаны решения, направленные на обнаружение взрывных ве-

ществ, оружия, боеприпасов. В соответствии с СП 132.13330.2011 данный 

объект по значимости нанесения ущерба в случае реализации террористи-

ческих угроз относится к 3 классу (низкая значимость). 

 

4.2.2.6. Проект организации строительства 

На рассмотрение представлена корректировка раздела 6 «Проект ор-

ганизации строительства». Проектная документация рассмотрена в ООО 

«Московская негосударственная экспертиза строительных проектов» 

(ООО «Мосэксперт») и получила положительное заключение от 26 июня 

2018 года № 77-2-1-3-0090-18. 

Корректировкой проектной документации предусматривается измене-

ние организационно-технологической схемы возведения жилого дома № 2, 

уточнение местоположения временных дорог с учётом изменений органи-

зационно-технологической схемы возведения жилого дома № 2, изменение 

продолжительности второго этапа строительства, изменение потребностей 

в электроэнергии, изменение потребностей в основных машинах и меха-

низмах, изменение строительного генерального плана.  

Внесена корректировка общей продолжительности строительства жи-

лого здания в связи с изменением продолжительности второго этапа стро-

ительства и смещением начала строительства каждого этапа. 

Остальные решения – без изменений в соответствии с ранее приняты-

ми проектными решениями, содержащимися в составе проектной докумен-

тации, рассмотренной в ООО «Мосэксперт» и получившей положительное 

заключение от 26 июня 2018 года № 77-2-1-3-0090-18. 
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4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

На основе оценки воздействия проектируемого объекта на компонен-

ты окружающей среды проектной документацией предусмотрен перечень 

мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рацио-

нальному использованию природных ресурсов на период строительства и 

эксплуатации объекта. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при экс-

плуатации проектируемого жилого комплекса будут являться легковые ав-

томобили и грузовой автотранспорт, ежедневно вывозящий твёрдые быто-

вые отходы. 

Теплоснабжение объектов комплексной застройки осуществляется от 

существующих тепловых сетей в соответствии с договорами подключения 

к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» от 21 января 2019 года № 10-

11/19-28, № 10-11/19-29, № 10-11/19-33, № 10-11/19-34. 

Планируемый проектными материалами выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух будет осуществляться от 3-х неорганизован-

ных площадных источников (открытые автостоянки, площадки загрузки 

мусоровоза). В атмосферу поступят загрязняющие вещества 7-ми наиме-

нований. Декларируемый валовый выброс составит 1,215 т/год, при сум-

марной мощности выброса 0,773 г/с. Согласно проведенным расчетам, ре-

ализация проектных предложений не приведет к сверхнормативному за-

грязнению атмосферного воздуха на рассматриваемой территории. Влия-

ние проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха являет-

ся допустимым. 

В период проведения строительных работ источниками выделения за-

грязняющих веществ в атмосферу является строительно-дорожная техника, 

сварочные работы, выброс пыли в атмосферу при проведении земляных 

работ, работы по окраске и гидроизоляции. В атмосферный воздух будут 

выбрасываться девятнадцать наименований загрязняющих веществ. Рас-

четным путем определено, что загрязнение атмосферного воздуха на тер-

ритории нормируемых объектов окружающей застройки в наиболее 

напряженный период не превысит предельно-допустимые концентрации с 

учётом фоновых загрязнений.  

Участок проектирования не затрагивает особо-охраняемые природные 

территории. 

 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

Водоснабжение жилого комплекса предусмотрено с использованием 

существующих городских сетей в соответствии с договором подключения 

АО «Мосводоканал» от 17 августа 2019 года № 6719 ДП-В, от 24 апреля 

2019 года № 7992 ДП-В.  
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Канализование проектируемого жилого комплекса предусмотрено с 

использованием существующих городских сетей в соответствии с Техни-

ческими условиями на присоединение к централизованной системе водо-

отведения ООО «Олета» б/д № 2-29/04/19, б/д № 3-29/04-19. Общий хозяй-

ственно-бытовой сток от проектируемого объекта по содержанию загряз-

няющих веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой 

канализации. 

В соответствии с Техническими условиями от 29 апреля 2019 года № 

8-29/04/19, от 29 апреля 2019 года № 9-29/04/19, выданными ООО «Олета», 

поверхностный сток с кровли здания и с территории участка осуществля-

ется присоединением к магистральной сети дождевой канализации жилой 

застройки «Переделкино Ближнее» в существующие колодцы при выпол-

нении особых условий присоединения, указанных в данных Технических 

условиях. Расчет средней степени загрязнения ливневого стока показывает, 

что поверхностный сток с рассматриваемой территории соответствует по-

верхностному стоку с селитебных зон. 

Проектом организации строительства предусматривается установка на 

въезде на строительную площадку поста мойки колес автотранспорта, обо-

рудованного системой оборотного водоснабжения с локальными очистны-

ми сооружениями. На период проведения строительных работ предусмат-

ривается комплекс водоохранных мероприятий, позволяющий снизить 

негативное воздействие на поверхностные и грунтовые воды в районе про-

ведения работ. Участок проектирования не затрагивает территории водо-

охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 

 

Мероприятия по обращению с опасными отходами 

В период эксплуатации проектируемого жилого комплекса образуют-

ся отходы производства и потребления 7-ми наименований. Суммарный 

нормативный объем образования отходов составит 609,79 тонн (жилой дом 

№ 1) и 779,50 тонн (жилой дом № 2) 

Проектом определены места временного накопления отходов, их обу-

стройство и предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории 

намечен по договорам со специализированными организациями.  

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортиров-

ки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду при эксплуатации проектируемого объекта. 

 

Мероприятия по обращению со строительными отходами 

В результате проведения строительных работ образуются отходы 

производства и потребления 7-ми наименований. Суммарный норматив-

ный объем образования отходов составит 407,13 тонн (жилой дом № 1) и 

375,22 тонн (жилой дом № 2) за весь период строительства. 

Договора на вывоз строительных отходов будут заключаться гене-

ральной подрядной организацией. Соблюдение разработанных правил сбо-

ра, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицатель-
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ное воздействие на окружающую среду при строительстве проектируемого 

объекта. 

В соответствии с «Технологическим регламентом процесса обращения 

с отходами строительства и сноса», разработанным ООО «СТРОЙЭКО-

ЦЕНТР», образуются строительные отходы 8-ми наименований в количе-

стве 4175,55 тонн в результате строительства зданий, 4-х наименований 

отходов в количестве 60,08 тонн в результате прокладки наружных инже-

нерных сетей и 1-го наименования отходов в количестве 42,07 тонн в ре-

зультате благоустройства территории. Технологическим регламентом 

определены объекты, на которые планируется осуществлять вывоз строи-

тельных отходов.  

 

Мероприятия по охране объектов растительного мира 

В соответствии с представленными материалами в зоне разработки 

стройгенплана зеленые насаждения, подлежащие вырубке, отсутствуют.  

Проектом благоустройства и озеленения предусматривается высадка 

40-ка деревьев и 411-ти кустарников (1 этап), 59-ти деревьев и 410-ти ку-

старников (2.1 этап) в соответствии с ведомостью элементов озеленения. 

Предусматривается формирование газона и цветников. 

 

Мероприятия по охране почв и грунтов 

Локальное нарушение почвенного покрова вследствие проектируемо-

го строительства не повлечет за собой изменений в структуре и функцио-

нировании почвенного покрова прилегающих территорий.  

На период проведения строительных работ предусмотрен ряд меро-

приятий и рекомендаций по предотвращению загрязнения почвенного по-

крова на территории строительства. По окончании строительства террито-

рия будет благоустроена.  

 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам 

Корректировка объемно-планировочных решений жилых домов №1 и 

№2 проектируемого жилого комплекса, квартирографии жилого дома №2, 

а также размещение технических помещений и инженерного оборудова-

ния, выполнены в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях».  

Отделка рассматриваемых корректируемых помещений принята в со-

ответствии с их функциональным назначением.  

Планировка прилегающей селитебной территории и размещение при-

домовых площадок соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов».  

По данным представленных акустических расчетов установлено, что 

после данной корректировки, гигиенические нормы шума в помещениях 
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проектируемого жилого комплекса и на территории окружающей застрой-

ки будут соответствовать СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за-

стройки», при условии реализации предложенного проектом комплекса 

шумозащитных мероприятий (применение звукоизолирующих строитель-

ных конструкций и материалов, установка глушителей аэродинамического 

шума на системы приточно-вытяжной вентиляции).  

В результате представленного исследования светоклиматического ре-

жима, выполненного ООО «Партнер-Эко», установлено, что после коррек-

тировки квартирографии жилого дома №2, расчетные параметры есте-

ственного освещения и инсоляционного режима рассматриваемых квартир, 

а также окружающей застройки и прилегающей территории будут удовле-

творять требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требова-

ния к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обществен-

ных зданий».  

Все указанные в проектной документации материалы и технологиче-

ское оборудование может быть заменено на их аналоги. 

 

4.2.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти 

В соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Заказ-

чиком, строительство объектов, расположенных в границах ГПЗУ, предпо-

лагается вести поэтапно: 

1 этап: Жилой дом №1, Трансформаторная подстанция №1(4БКТРП); 

2.1 этап: Жилой дом№2 в составе 3-х корпусов; 

2.2 этап: Дошкольная образовательная организация (ДОО). 

Жилой дом №1 

Корректировкой проектной документации предусматривается: 

- изменение площади участка строительства; 

- добавление помещений венткамер дымоудаления и венткамер 

подпора воздуха в подвальных помещениях; 

- увеличение количества помещений инвентарных жильцов с 

уменьшением их площади (деление на более мелкие); 

- изменение планировочных решений квартир 2Б-4 и 2Б-3; 

- изменение проектных решений по сетям электроснабжения све-

товых указателей номера дома и пожарных гидрантов; 

- добавление сети питания огнезадерживающих клапанов (ОЗК) на 

планах подвала; 

- добавление в планировочные решения 1-го и типовых этажей 

клапанов дымоудаления. 

В соответствии с требованиями п. 45 Постановления правительства РФ 

от 05 марта 2007 г. № 145 экспертной оценке подлежала часть проектной 

документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость 
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внесенных изменений с проектной документацией в отношении которой 

была ранее проведена экспертиза - положительное заключение ООО «Мос-

ковская негосударственная экспертиза строительных проектов (ООО 

«Мосэксперт») от 26 июня 2018 года регистрационный № 77-2-1-3-0090-18.  

Комплекс объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-

технических решений выполнен в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений» и СТУ. 

Решения по генеральному плану и наружному пожаротушению. 

Проезды (подъезды) к зданию для пожарных автомобилей предусмот-

рены в соответствии с отчетом «О предварительном планировании дей-

ствий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара проведе-

нию аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров», полу-

чившим отзывом ФКУ «ЦУКС» ГУ МЧС России по г. Москве, который 

подтверждает достаточность проектных решений в части обеспечения дея-

тельности пожарных подразделений.  

Остальные решения по генеральному плану и наружному пожароту-

шению не изменялись – в соответствии с решениями, получившими поло-

жительное заключение ООО «Мосэксперт» - положительное заключение 

от 26 июня 2018 года регистрационный № 77-2-1-3-0090-18.  

Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Помещения венткамер дымоудаления и венткамер подпора воздуха в 

подвальных помещениях предусмотрены на месте технических и помеще-

ний ПВК без конкретного назначения. 

Ограждающие конструкции подсобных и технических помещений 

предусмотрены с пределом огнестойкости не менее ЕІ 60 с установкой 

противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

При увеличении количества помещений инвентарных жильцов с 

уменьшением их площади предусматривается: 

- выделение блоков инвентарных помещений площадью не более 250 

м2, предусмотрено конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 

150; 

- перегородки смежных помещений инвентарных в пределах блока за-

проектированы с пределом огнестойкости не менее EI 45. Двери инвентар-

ных помещений предусмотрены противопожарными 1-го типа. 

Изменение объемно-планировочных внутриквартирных решений не 

влияет на пожарную безопасность здания. 

Остальные решения – в соответствии с решениями, получившими по-

ложительное заключение ООО «Мосэксперт» - положительное заключение 

от 26 июня 2018 года регистрационный № 77-2-1-3-0090-18.  

Решения по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара. 

Изменения объемно-планировочных решений не влияют на обеспече-

ние эвакуации из здания, помещений и приняты в соответствии с решени-
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ями, получившими положительные заключения ООО «Московская негосу-

дарственная экспертиза строительных проектов» (ООО «Мосэксперт») от 

26 июня 2018 года регистрационный № 77-2-1-3-0090-18.  

Остальные решения – в соответствии с решениями, получившими по-

ложительное заключение ООО «Мосэксперт» - положительное заключение 

от 26 июня 2018 года регистрационный № 77-2-1-3-0090-18. от 12 сентября 

2016 года № 77-2-1-2-0131-16.  

Решения по системам противопожарной защиты 

Изменения инженерных решений, связанные с изменением планиро-

вочных решений, не ухудшают характеристик автоматической пожарной 

сигнализации, спринклерных установок водяного пожаротушения, внут-

реннего противопожарного водопровода, систем противодымной защиты, 

систем оповещения людей при пожаре, аварийного и эвакуационного 

освещения. 

Остальные решения – в соответствии с решениями, получившими по-

ложительное заключение ООО «Мосэксперт» - положительное заключение 

от 26 июня 2018 года регистрационный № 77-2-1-3-0090-18.  

Жилой дом № 2 

В связи со значительными изменениями в проектных решениях и раз-

работки СТУ на жилой дом №2 экспертной оценке подлежала проектная 

документация в полном объеме. 

Здание представляет собой композицию из трех 28 этажных жилых 

корпусов (9-ть секций), высотой не выше 92 м.  

Первый и второй корпуса в уровне первого этажа объединены между 

собой одноэтажным стилобатом, а все три корпуса объединены   общим 

подземным уровнем, разделенным по высоте на технический этаж с тех-

ническими помещениями для обслуживания жилого дома и помещений 

БКТ (высотой более 1,8 м) и техническим пространством для прокладки 

инженерных коммуникаций (высотой менее 1,8 м). Пониженная часть 

подвала, высотой 1,7-1,75 м этажом не является и в площади здания не 

учитывается. 

В техническом пространстве не предусматривается помещений для 

постоянного пребывания людей. Техническое пространство предназначе-

но только для прокладки инженерных коммуникаций с применением не-

горючих материалов. 

В третьем корпусе предусмотрено устройство стилобата. 

На первом этаже жилого дома предусмотрены входные группы в жи-

лую часть здания и нежилые помещения, а в корпусе 1 (секция 2) и корпу-

се 2 (секции 1, 2, 3) на первых этажах предусматривается также устройство 

квартир. 

Между первым и вторым этажом в корпусах 1, 2 предусмотрено 

устройство междуэтажного пространства высотой менее 1,8 м (для про-

кладки инженерных коммуникаций). В корпусах 1, 2, 3 в местах отсут-

ствия междуэтажного пространства между первым и вторым этажом за-

проектированы помещения со вторым светом. 
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В составе входной группы жилой части здания предусмотрены: вести-

бюль, колясочная, помещение для консьержа с санузлом, комната убороч-

ного инвентаря. 

На 2 – 28 этажах размещены квартиры. 

На отметке +86,76 - технический чердак. 

Связь по этажам - одной лестницей и тремя лифтами грузоподъемно-

стью 1х1000 кг и 2х450 кг в каждой секции, кроме секции 2 корпуса 1 и 

секции 3 корпуса 2; двумя лестницами и четырьмя лифтами грузоподъем-

ностью 1х1000 кг и 3х450 кг в каждой секции. 

Высоты этажей: 

- подвальный этаж. – 1,71м - 4,23 м - (в свету). 

- 1 этаж (БКТ) – 4,8 м-5,9м (в свету); 

- техническое пространство между 1м и 2м этажом - 1,6 м - для про-

кладки 

инженерных коммуникаций – (в чистоте); 

- 1 этаж (Входные группы) – 2,98-5,03 (1 и 2 корпус в свету), - 5,78м (3 

корпус в 

свету); 

- 2-28 этажи - 3,0 м (от пола до пола); 

- технический чердак -1,75 м (в свету). 

На данный объект были разработаны специальные технические усло-

вия (СТУ), отражающие специфику противопожарной защиты сооружения.  

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием норматив-

ных 

требований пожарной безопасности к: 

 проектированию жилого дома высотой более 75 м; 

 эвакуации людей с этажей секций жилого дома высотой более 50 

м по незадымляемым лестничным клеткам типа Н2, без устройства эвакуа-

ционных незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 

 отсутствию естественного освещения в эвакуационных незадым-

ляемых лестничных клетках типа Н2; 

 отсутствию аварийных выходов на балконы или лоджии квартир, 

расположенных на высоте 15 м и более, в каждой секции жилого дома;  

 уменьшению расстояния по горизонтали в наружных ограждаю-

щих конструкциях между проемами незадымляемых лестничных клеток 

типа Н2 и соседних помещений; 

 расходу воды на наружное пожаротушение для жилого здания с 

объемом наибольшего пожарного отсека более 150 000 м3;  

 зданиям без устройства сквозных проходов через объемы лест-

ничных клеток; 

 отсутствию остановки лифта с режимом работы «перевозка по-

жарных подразделений» в подвальном этаже, а также на чердаке и в меж-

дуэтажном пространстве; 
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 устройству единой для двух пожарных отсеков шахты дымоуда-

ления и шахты подачи наружного воздуха для возмещения объема удаляе-

мых продуктов горения из коридоров жилой части здания; 

  устройству единой для двух пожарных отсеков шахты системы 

вытяжной общеобменной вентиляции жилой части здания. 

Комплекс объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-

технических решений выполнен в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений», разработанными СТУ. 

Решения по генеральному плану и наружному пожаротушению. 

Противопожарные разрывы от проектируемого здания до соседних 

зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130. 

Расстояния от здания до открытой площадки для хранения автомобилей 

предусмотренs не менее 10 м. 

Подъезды к зданию запроектированы согласно отчета «О проведении 

предварительного планирования действий пожарно-спасательных подраз-

делений по тушению пожара проведению аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров, с отзывом ФКУ «ЦУКС» ГУ МЧС России 

по г. Москве, который подтверждает достаточность проектных решений в 

части обеспечения деятельности пожарных подразделений при: 

- устройстве подъездов пожарных автомобилей к жилому дому с од-

ной продольной стороны, с учетом ориентации всех квартир на сторону 

проезда; 

- устройстве проездов для пожарных автомобилей с ненормируемым 

минимальным расстоянием от края проезда до стен здания, но не менее 1 

м; 

- устройств проездов для пожарных автомобилей с локальными за-

ужениями, но не менее 3,5 м; 

- устройстве площадок для разворота пожарной техники размером не 

менее чем 15х10 м; 

- устройстве стилобатной части здания шириной не более 18 м; 

- устройстве сквозных проходов в здании через вестибюли или про-

ездные арки; 

-  отсутствии остановки лифта с режимом работы «перевозка пожар-

ных подразделений» в подвальном этаже, а также на чердаке и в между-

этажном пространстве. 

Въезд (выезд) для пожарной техники во внутренний двор жилого дома 

должен быть предусмотрен шириной не менее 3,5 м и высотой не менее 4,5 

м. 

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основ-

ным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к 

проезду. 
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Конструкции дорожной одежды пожарных проездов рассчитаны на 

нагрузку от пожарных автомобилей не менее 21 тонны на ось, а конструк-

ции площадок для установки не менее 36 тонн на ось аутригера. 

В зоне между стенами здания и проездами для пожарной техники не 

предусматривается посадка деревьев, установка ограждений или устрой-

ство каких-либо сооружений, препятствующих установке специальной по-

жарной техники.  

Для наружного пожаротушения предусматривается расход воды не 

менее 110 л/с. Наружное пожаротушение обеспечивается от гидрантов, 

установленных на кольцевой водопроводной сети. Количество гидрантов 

принято не менее 3-х на расстоянии не более 200 метров от здания с уче-

том длины рукавных линий. На стенах здания предусмотрена установка 

светоуказателей пожарных гидрантов, подключенные к сети аварийного 

освещения, с обеспечением включения при срабатывании систем противо-

пожарной защиты здания. 

Сквозные проходы в здании предусмотрены на расстоянии не более 

100 метров один от другого через вестибюли 1-го этажа жилой части или 

проездные арки. При этом проходные вестибюли жилой части здания обо-

рудованы автоматической системой спринклерного пожаротушения с ин-

тенсивностью 0,08 л/с•м2. 

Сквозные проходы в корпусе не предусматриваются при размещения 

пожарных гидрантов с двух продольных сторон здания и обеспечения 

наружного пожаротушения каждой точки корпуса от трех пожарных гид-

рантов. 

На кровлях жилых корпусов предусматривается устройство 

специальных площадок для посадки транспортно-спасательной кабины 

вертолета: 

- выход на кровлю из всех незадымляемых лестничных клеток 

надземной части типа Н2;  

- размер площадки для спасательных кабин не менее 5х5 м; 

- максимальный наклон площадок к горизонту не более 8°; 

- максимальную высоту препятствий относительно поверхности 

площадки в радиусе 10 м от её центра не более 3 м; 

- нагрузку на перекрытие из расчета общей нагрузки кабины 2500 кг, 

удельной нагрузки - до 2,5 кг/см2; 

- конструкции площадки класса пожарной опасности К0. 

Объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечиваю-

щем прибытие пожарных подразделений в пределах 10 минут. 

Конструктивные, объемно-планировочные, технологические решения. 

Здание жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3 с 

размещением в нем следующий помещений: 

Ф1.3 – жилые помещения; 

Ф2.1 – клубы, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом 

посадочных мест; 
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Ф2.2 – музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учре-

ждения; 

Ф3 – помещения первого этажа, где возможно устройство помещений 

по обслуживанию населения; 

Ф4.3 – помещения первого этажа, где возможно устройство офисных 

и административных помещений; 

Ф5.1 – производственные помещения (венткамеры, электрощитовые, 

ИТП, насосные и т.п.); 

Ф5.2 – складские помещения (инвентарные, кладовые, подсобки и 

т.д.). 

Размещаемые в здании помещения складского и технического назна-

чения (кладовые и технические помещения и т.п.) отнесены к категориям 

В1-В4, Д. 

Степень огнестойкости здания принята – I, с повышенными предела-

ми огнестойкости всех несущих конструкций здания (несущие стены, ко-

лонны и другие несущие элементы) (в т.ч. подземного этажа), участвую-

щих в его общей устойчивости и геометрической неизменяемости не ме-

нее R (EI) 150. Класс конструктивной пожарной опасности - С0.  

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания, клас-

су конструктивной пожарной опасности и СТУ. 

Отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена из мате-

риалов групп горючести Г1 или из негорючих материалов, наружные 

ограждающие конструкции зданий с применением навесных фасадных си-

стем в проектной документации не распространяют горение с последую-

щим документальным подтверждением обеспечения данного требования.  

Здание разделено на шесть пожарных отсеков (ПО) – подземная и 

надземная части здания высотой не более 75 м и площадью в пределах од-

ного этажа не более 2500 м2, а именно: 

- ПО1 и ПО2 - корпус 1; 

- ПО3 и ПО4 – корпус 2; 

- ПО5 и ПО6 – корпус 3. 

Пожарные отсеки разделены между собой противопожарными стена-

ми и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Деление на пожарные отсеки по вертикали предусмотрено на уровне 

плиты перекрытия между 14 и 15 этажами. 

При опирании противопожарных преград на конструкции здания, 

предел огнестойкости этих конструкций, а также узлов крепления кон-

струкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признаку EI 

предусматривается не менее предела огнестойкости преград. 

Деление на пожарные отсеки между 2-м и 3-м корпусами в надземной 

части -противопожарными разрывами не менее 6 м. 

Сообщение пожарных отсеков запроектировано только по техэтажу, 

через противопожарные двери 1-го типа. 
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Технический этаж, в пределах пожарного отсека, разделен противо-

пожарными перегородками 1-го типа по секциям, с заполнением проемов 

противопожарными дверями 2-го типа. 

В каждой секции на техническом этаже на уровне подземной части 

здания проектом предусмотрено устройство не менее 2-х окон с приямка-

ми. Размеры окон предусмотрены не менее 0,9х1,2 м. 

Технические помещения, размещенные в техническом этаже под жи-

лым домом - ИТП, венткамеры, электрощитовые и насосная пожаротуше-

ния выделены противопожарными стенами и перегородками с пределом 

огнестойкости не менее R(ЕI) 60, с заполнением проемов с пределом огне-

стойкости не менее ЕI 30. перекрытия, отделяющие данные помещения и 

техническое пространство, должны быть с пределом огнестойкости не ме-

нее REI 150. 

Перекрытия, техническое пространство предусматриваются с преде-

лом огнестойкости не менее REI 150. 

Предел огнестойкости внутренних стен лестничных клеток и лифто-

вых шахт общих для разных пожарных отсеков предусматривается не ме-

нее REI 150, предел огнестойкости маршей и площадок лестниц - не менее 

R 60. Покрытия над лестничными клетками, не возвышающимися над 

кровлей имеют предел огнестойкости не менее REI 150, соответствующий 

пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток.  

В местах изменения конфигурации здания под углом менее 1350, при 

расстоянии по горизонтали между проемами, расположенными в наруж-

ных стенах по горизонтали менее 4 м, данные проемы предусматриваются 

с противопожарным заполнением 2-го типа. 

Предел огнестойкости междуэтажных перекрытий (не участвующих в 

общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания) в преде-

лах пожарных отсеков жилого дома предусмотрен не менее REI 90. 

Предел огнестойкости внутренних стен и перегородок, отделяющих 

квартиры друг от друга, от внеквартирных коридоров и других помеще-

ний, предусматривается не менее (R)EI 60, а перекрытий не менее REI 150. 

Части здания и помещения различных классов функциональной по-

жарной опасности разделены между собой противопожарными преграда-

ми. 

Жилые помещения отделены от общественных помещений 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа 

без проемов. 

Помещения категорий В1–В3 выделены противопожарными 

перегородками 1-го типа с заполнением проемов в перегородках 2-го типа. 

Участки наружных стен в местах примыкания к междуэтажным 

перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены высотой не менее 1,2 м с 

пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости перекрытия.  

Предел огнестойкости лифтовых шахт лифтов принят не менее REI 

150, дверей шахт лифтов EI 60.  
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Ограждающие конструкции и двери машинных помещений пожарных 

лифтов вне зависимости от типа привода лифтов запроектированы 

противопожарными с пределами огнестойкости не менее REI 150 и EIS 60. 

Стены и перекрытия пожаробезопасных зон, размещаемых на этажах 

жилых корпусов, предусмотриваются с пределом огнестойкости не менее 

REI 90 и с противопожарными дверями 1-го типа (в 

дымогазонепроницаемом исполнении). 

Конструкции участков покрытий кровель жилых корпусов, использу-

емых для устройства площадок для транспортно-спасательных кабин вер-

толетов, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120 и 

класса пожарной опасности – К0. 

Защитный слой кровель корпусов жилого дома должен предусматри-

ваться из негорючих материалов. Устройство защитного слоя из гравия 

или крупнозернистой посыпки не допускается. 

Мусоросборные камеры имеют самостоятельный выход, ограждаю-

щие конструкции мусоросборных камер, предусмотрены с пределом огне-

стойкости не менее ЕІ 60, двери выходов из мусоросборной камеры преду-

смотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

Вынос стилобатной части здания не превышает 18 м. 

Выходы из подземной части здания, расположенные в общих с 

надземной частью лестничных клетках, отделены на высоту одного этажа 

от выходов из надземной части глухими конструкциями с пределом огне-

стойкости не менее REI 45. 

При расстоянии по горизонтали между проемами в наружных стенах 

лестничных клеток и проемами в наружных стенах здания менее 1,2 м, 

предусмотрено заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток 

противопожарными дверями (окнами) не ниже 2-го типа. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций единой для двух 

пожарных отсеков (вертикальных) шахты дымоудаления и шахты подачи 

наружного воздуха для возмещения объема удаляемых продуктов горения 

из коридоров жилой части предусмотрен не менее EI 150. Клапаны в 

данных шахтах предусматриваются с переделом огнестойкости не менее EI 

60. Данные шахты предусматриваются только для коридоров жилой части 

здания. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций единой для двух 

пожарных отсеков (вертикальных) шахты системы вытяжной общеобмен-

ной вентиляции и воздуховодов «спутников» жилой части здания преду-

сматриваются не менее EI 150. 

В коммуникационных шахтах, предназначенных только для 

трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации 

допускается применение труб из материалов группы горючести Г1. 

Коммуникационные шахты разделяются в плоскостях перекрытий 

противопожарными диафрагмами с пределом огнестойкости, 

соответствующим пределу огнестойкости пересекаемого перекрытия. 
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Заполнение проемов в противопожарных стенах 1-го типа предусмот-

рено противопожарными дверями 1-го типа с пределом огнестойкости не 

менее ЕI 60, в противопожарных перегородках 1-го типа - противопожар-

ными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не менее ЕI 30. 

На каждом этаже (кроме подземного, первого этажей, междуэтажного 

пространства и чердака) предусмотрены безопасные зоны для маломо-

бильных групп населения. В качестве безопасных зон использованы лиф-

товые холлы с лифтами для транспортировки подразделений пожарной 

охраны. Безопасные зоны отделяются от других помещений и примыкаю-

щих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огне-

стойкости: стены – не менее REI 90 и перекрытия - не менее REI 150, две-

ри противопожарные 1-го типа (EIS 60). 

Решения по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара. 

Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, Феде-

рального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, СП 1.13130, СТУ. 

Подвальный этаж обеспечен эвакуационными выходами, изолирован-

ными от жилой части здания.  

Выходы из технических помещений секций и помещений для про-

кладки инженерных сетей, расположенных на минус первом уровне в тех-

ническом пространстве высотой менее 1,8 м, предусматриваются в общий 

коридор, имеющий выходы на две лестницы, ведущие непосредственно 

наружу. 

Расстояние от наиболее удаленной точки технического пространства 

до выхода в коридор или наружу должно быть не более 25 м.  

Ширина дверей эвакуационных выходов в подвальном этаже преду-

смотрена не менее 0,8 м. 

Ширина маршей лестничных клеток подвального этажа принята не 

менее 0,9 м в свету, уклон маршей лестничных клеток из подвального эта-

жа составляет не более 1:1,5. 

Помещения общественного назначения, расположенные на отметке 1-

го этажа жилого дома, обеспечиваются эвакуационными выходами, 

изолированными от жилой части здания.  

Каждый блок площадью более 90 м2 обеспечен двумя рассредоточен-

ными выходами наружу. 

Входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 из междуэтажно-

го пространства и чердака предусмотрены через тамбур-шлюзы 1-го типа с 

подпором воздуха при пожаре. 

Эвакуация людей с 1-го этажа жилой части запроектирована через ве-

стибюль непосредственно наружу здания. 

Эвакуация из надземных этажей жилой части предусмотрена: 

- в жилых секциях при общей площади квартир на этаже до 500 м2 

эвакуация людей предусматривается по одной незадымляемой лестничной 

клетке типа Н2; 
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- в жилых секциях при общей площади квартир на этаже 500 м2 и бо-

лее эвакуация людей предусматривается не менее чем по двум незадымля-

емым лестничным клеткам типа Н2. 

Поэтажные входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 

предусмотрены через тамбур-шлюзы 1-го типа. 

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 предусмотрены 

противопожарными 1-го типа. 

Светопрозрачное заполнение дверных полотен дверей на путях эваку-

ации выполняется из армированного стекла. 

Квартиры, расположенные на высоте 15 м и более, в соответствии с 

СТУ не обеспечены аварийными выходами на балкон или лоджию. 

Внеквартирные коридоры жилой части здания разделены на участки 

длиной более 30 м, но не более 35 м противопожарными перегородками 1-

го типа с противопожарными дверями 2-го типа и оборудуются установка-

ми АУПТ (с расстановкой оросителей, обеспечивающих орошение вход-

ных дверей квартир) и системами противодымной вентиляции. 

Остановка лифтов с режимом работы «перевозка пожарных подразде-

лений» не предусматривается в подвальном этаже, а также на чердаке и в 

междуэтажном пространстве. При этом, выходы из подвала запроектиро-

ваны непосредственно наружу здания, а выходы с чердака и междуэтаж-

ного пространства на незадымляемые лестничные клетки типа Н2 преду-

сматриваются через тамбур-шлюзы 1-го типа. 

Отделка незадымляемых лестничных клеток типа Н2 предусматрива-

ется материалами НГ. 

В незадымляемых лестничных клетках без естественного освещения 

предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение, запитанное по 1-й 

категории надежности электроснабжения. В лестничных клетках надзем-

ной части с естественным освещением предусматриваются оконные прое-

мы в наружных стенах лестничных клеток с общей площадью не менее 1,2 

м2 на каждом этаже. На первом этаже естественное освещение обеспечива-

ется через остекление в двери. 

Выход из эвакуационных лестничных клеток предусмотрен наружу. 

Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей с 

этажей жилых секций, выполнена не менее 1,05 м, максимальный уклон 

маршей лестниц предусмотрен не более 1:1,75. 

Между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной не менее 75 

мм. 

Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не имеют проемов, за 

исключением дверных и подачи воздуха системами приточной противо-

дымной вентиляции. 

Ширина лестничных площадок запроектирована не менее ширины 

маршей. Ширина наружных дверей лестничных клеток предусмотрена не 

менее ширины марша лестниц. Двери, открывающиеся внутрь лестничных 

клеток, в открытом положении не умешают требуемую ширину маршей и 

лестничных площадок. 
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В лестничных клетках не предусматривается размещение 

оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м, 

кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 

Наибольшее расстояние от дверей наиболее удаленной квартиры до 

выхода в лестничную клетку составляет не более 25 м. 

Ширина внеквартирных коридоров в жилых секциях здания преду-

смотрена не менее 1,5 м. Высота горизонтальных участков путей эвакуа-

ции в свету предусмотрена не менее 2 м. 

Эвакуация МГН предусматривается непосредственно наружу с 

уровня 1-го этажа и в пожаробезопасные зоны со 2-го этажа и выше.  

Представлено расчётное обоснование, подтверждающее соответствие 

пожарного риска на объекте допустимым значениям, выполненное по 

методике, утверждённой приказом МЧС России от 30 июня 2009 года № 

382. 

Ответственность за достоверность внесенных данных и правильность 

проведения расчетов несет исполнитель работы. 

Декоративные материалы, покрытия полов на путях эвакуации вы-

полнены из материалов в соответствии с таблицей 28, а помещений с таб-

лицей 29 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. 

Выходы на кровлю (на покрытие) жилых секций предусматриваются 

из объемов незадымляемых лестничных клеток типа Н2. 

В местах перепада высот кровли более 1 м предусмотрено устройство 

пожарных лестниц типа П1. По периметру кровли (покрытий) установлены 

ограждения высотой не менее 0,6 м. 

На кровле каждого корпуса запроектирована площадка для транс-

портно-спасательной кабины вертолета. 

Решения по системам противопожарной защиты 

Системы противопожарной защиты, запроектированы в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 

5.13130, СП 7.13130, СП 10.13130, СТУ.  

В здании предусматриваются системы противопожарной защиты, 

включающие в себя: 

 автоматическую пожарную сигнализацию – адресно-аналоговая 

АУПС, защита помещений, выполненную в соответствии с требованиями 

СП 5.13130 и СТУ; 

 спринклерная установка водяного пожаротушения – защита вне-

квартирных коридоров с орошением входных дверей квартир помещений, 

в вестибюлях, где предусмотрен сквозной проход через здание, с расходом 

воды не менее 10 л/с, с интенсивностью орошения не менее 0,08 л/с·м2 и 

расчётной площадью тушения не менее 60 м2. Время работы установки 

предусматривается не менее 1 часа, выполненный в соответствии с требо-

ваниями СТУ и СП 5.13130; 

 внутренний противопожарный водопровод – защита для жилых 

секций 3 струи с расходом не менее 2,5 л/с время работы внутреннего про-
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тивопожарного водопровода принимается не менее 3 часов, выполненный 

в соответствии с требованиями СТУ и СП 10.13130; 

 системы дымоудаления: из общих коридоров жилых этажей и 

подвала, а также вестибюлей жилой части, из поэтажных внеквартирных 

коридоров, холлов с незадымляемыми лестничными клетками, выполнен-

ные в соответствии с требованиями СТУ и СП 7.13130; 

 системы подпора воздуха: в шахты пассажирских лифтов, в шах-

ту лифта для перевозки пожарных подразделений, в незадымляемые лест-

ничные клетки типа Н2, в тамбур-шлюзы, в помещения пожаробезопасных 

зон с подогревом, для возмещения удаляемых продуктов горения система-

ми дымоудаления, выполненные в соответствии с требованиями СТУ и СП 

7.13130;  

 системы оповещения людей при пожаре – защита всех помеще-

ний, 3-го типа, выполненные в соответствии с требованиями СТУ и СП 

3.13130;  

 аварийное и эвакуационное освещение; 

 электроснабжение систем противопожарной защиты предусмот-

рено по первой категории надёжности. 

Здание оборудуется системой молниезащиты.  

Предусматривается автоматизация систем противопожарной защиты и 

систем инженерного оборудования зданий. 

Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты за-

проектирован на пульт ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве. 

На фасаде здания предусмотрена установка светоуказателей с 

нанесенными на них направлениями и расстояниями до ближайших 

пожарных гидрантов, а также светоуказателей мест для подключения 

передвижной пожарной техники к сухотрубам системы внутреннего 

противопожарного водопровода. Светоуказатели подключены к сети 

аварийного освещения и включаются при срабатывании систем 

противопожарной защиты здания. 

Проектом не предусмотрено устройство рассечки в незадымляемых 

лестничных клетках типа Н2, при этом предусматриваются технические 

решения для организации распределенной подачи наружного воздуха в 

объем незадымляемой лестничной клетки типа Н2 и обеспечения условия 

не превышения максимально допустимого давления (не менее 20 Па и не 

более 150 Па по СП 7.13130). 

Система внутреннего противопожарного водопровода должна быть 

предусмотрена совмещённой с системой АУПТ. 

Помещения мусоросборных камер, расположенные на первом этаже 

здания, защищены по всей площади спринклерными оросителями, под-

ключенными к системе внутреннего противопожарного водопровода, с па-

раметрами по первой группе помещений согласно СП 5.13130. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире жи-

лого дома предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для 
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присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 

его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 

для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать 

возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

Помещение пожарного поста запроектировано в соответствии с тре-

бованиями п.п. 13.14.10 – 13.14.13 СП 5.13130. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются ог-

нестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение 

при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 не 

содержащими галогенов (нг-HFFR). 

Удаление воды, пролитой при испытании или срабатывании сприн-

клерных оросителей допускается осуществлять с помощью уборочной тех-

ники. 

Для рассматриваемого комплекса проектом предусмотрены и другие 

противопожарные мероприятия, изложенные в разделе «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности». 

 

4.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

к объекту  
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов выполнен 

на основании задания на разработку проектной документации Раздела 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» для строительства 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: город Москва, поселение Внуков-

ское, дер. Рассказовка, Боровское шоссе, 28 км, вл. 1. 1 этап – Жилой дом 

№ 1, согласованного Департаментом труда и социальной защиты населе-

ния города Москвы 18 июня 2018 года и задания на корректировку проект-

ной документации объекта капитального строительства «Жилой комплекс 

по адресу: город Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, тер. ТПУ «Расска-

зовка», з/у 13/6А, 13/9А, утвержденное застройщиком ООО «ТПУ «Расска-

зовка» в 2018 году. 

 

Жилой дом № 1 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- изменение путей движения по территории жилого дома № 1 от при-

объектных стоянок до мест обслуживания и жилых секций; 

- уточнено количество машино-мест для маломобильных групп насе-

ления на открытой автостоянке на территории жилого дома № 1.  

Организация безбарьерной среды на прилегающей территории жило-

го дома № 1: 

ширина тротуаров, доступных для маломобильных групп населения, 

принята не менее 2,00 м, продольный уклон – не более 5%, поперечный – 

1-2%; 

места съездов с тротуара на проезжую часть имеют понижение борто-

вого камня или локальный пандус; 
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высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, примыкающих к путям пеше-

ходного движения, не превышает 0,015 м; 

покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выделены кон-

трастным цветом и имеют шероховатую поверхность; 

на путях движения инвалидов применяются тактильные средства, вы-

полняющие предупредительную функцию с размещением не менее чем за 

0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направ-

ления движения, входа;  

установка при входе знака доступности учреждения для инвалидов, 

указателей направления движения, обладающие высокой степенью кон-

трастности;  

контрастная окраска декоративных ограждений, выполняющих 

направляющую функцию, окраска контрастным цветом малых форм бла-

гоустройства; 

на основных путях движения, не менее чем через 100 – 150 м преду-

смотрены места отдыха для маломобильных групп населения, оборудован-

ные скамьями с опорой для спины, местом для инвалида-колясочника, так-

тильными полосами, с удобными подходами и подъездами и окруженные 

зелеными насаждениями. 

Выделение машиномест для автотранспорта маломобильных групп 

населения – предусмотрено выделение 10% машиномест для парковки ав-

томобилей маломобильных групп населения на открытой автостоянке жи-

лого дома № 1, в том числе 5% для группы мобильности М4: 

ширина зоны для парковки автомобиля маломобильных групп населе-

ния группы мобильности М4 предусматриваются размером 6,0х3,60 м; 

места для стоянки автотранспортных средств инвалидов выделяются 

разметкой и обозначаются специальными символами, принятыми ГОСТ Р 

52289 и ПДД на поверхности и продублированы знаком на вертикальной 

поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026. 

 

Остальные мероприятия по обеспечению доступа инвалидов жилого 

дома № 1 - без изменения, в соответствии с проектной документацией, по-

лучившей положительное заключение ООО «Мосэксперт» от 26 июня 2018 

года регистрационный № 77-2-1-3-0090-18.  

 

Жилой дом № 2 

Корректировкой проектной документации предусматривается: 

- изменение мероприятий по обеспечению доступа инвалидов Жилого 

дом № 2 в связи с изменением объемно-планировочных решений здания. 

Откорректированные решения 

Выделение машиномест для автотранспорта маломобильных групп 

населения – предусмотрено выделение 14 мест (10% машиномест) на от-

крытых автостоянках, из них 7 для автомобилей для маломобильной груп-

пы населения группы мобильности М4: 
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ширина зоны для парковки автомобиля маломобильных групп населе-

ния группы мобильности М4 предусматриваются размером 6,0х3,60 м; 

места для стоянки автотранспортных средств инвалидов на открытых 

автостоянках располагаются вблизи входа, не далее 50 м; 

места для стоянки автотранспортных средств инвалидов выделяются 

разметкой и обозначаются специальными символами, принятыми ГОСТ Р 

52289 и ПДД на поверхности и продублированы знаком на вертикальной 

поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026. 

Обеспечение безбарьерной среды при входах - для маломобильной 

группы населения М1 – М4 доступны входы в жилую часть и во встроен-

ные помещения общественного назначения на 1 этаже: 

входные группы, предназначенные для маломобильных групп населе-

ния, выполняются с поверхности тротуара; 

перед препятствиями (двери и т.д.) на расстоянии 60 см наносятся 

тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную 

поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026;  

высота порога входной группы не превышает 0,014 м; 

входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м;  

входы защищены навесами и имеют наружное освещение.  

Обеспечение безбарьерной среды внутри здания – предусмотрен до-

ступ маломобильных групп населения в жилую часть и во встроенные по-

мещения общественного назначения на 1 этаже: 

диаметр зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле-

коляске на 90°- не менее 1,20 м, на 180°- не менее 1,4 м;  

глубина зоны перед дверью при открывании двери на «себя» - 1,50 м, 

от «себя» - 1,20 м; 

глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и односто-

роннем открывании дверей принята не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 

м; при последовательном расположении навесных или поворотных дверей 

обеспечено минимальное свободное пространство между ними не менее 

1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного простран-

ства; 

ширина пути движения в коридорах в чистоте не менее: при движении 

кресла-коляски в одном направлении – 1,50 м, при встречном движении (в 

вестибюлях и холлах) - 1,8 м; 

установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих 

знаков. 

Предусмотрены лифты для маломобильных групп населения по од-

ному в каждой секции: 

кабины лифтов, предназначенных для пользования инвалидом на 

кресле-коляске, имеют внутренние размеры не менее: ширина - 2,1 м, глу-

бина - 1,1 м, с шириной дверного проема не менее 1,20 м; 

в лифтах предусмотрена система внутренней связи пассажира с дис-

петчерским пунктом и размещена в зоне досягаемости инвалида в кресле-

коляске и расположена на высоте не более 1,20 м от пола кабины;  



86 

  2285-МЭ/18 

кабины лифтов оборудуются поручнями на одной из стен кабины, на 

высоте 0,90 м; расстояние между стеной кабины и предназначенной для 

рук частью поручня должно быть не менее 35 мм;  

у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, устанавли-

ваются тактильные указатели уровня этажа, напротив выхода из таких 

лифтов на высоте 1,5 м расположено цифровое обозначение этажа разме-

ром не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены; 

лифты оборудуются световой и звуковой информирующей сигнализа-

цией. 

Пожаробезопасные зоны предусмотрены в лифтовых холлах на каж-

дом этаже (кроме первого) в каждой секции: 

площадь пожаробезопасной зоны рассчитана на всех инвалидов, 

оставшихся на этаже; 

пожаробезопасная зона - незадымляемая, отделена от других помеще-

ний и примыкающих коридоров противопожарными преградами; 

материалы, применяемые для отделки стен, потолков и покрытий по-

жаробезопасной зоны, предусмотрены негорючими; 

двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными и 

самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. 

Лестницы, доступные маломобильным группам населения: преду-

смотрены для эвакуации маломобильных групп населения М1 и М3: 

ступени лестниц запроектированы ровными, без выступов и с шерохо-

ватой поверхностью; 

ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м; 

краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. 

Устройство санитарных комнат для маломобильных групп населения 

- предусмотрено в нежилых помещениях на первом этаже: 

с/узлы в общественных помещениях с размерами кабины не менее 

2,20 (ширина)х2,25 (глубина) м; 

дверные проемы проектируются шириной 0,90 м; 

предусматривается установка кнопки аварийного вызова; 

монтируются опорные поручни у унитаза и раковины, крючки для ко-

стылей, направляющие поручней контрастных цветов или тактильные по-

лосы от входа к унитазу; 

обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-

коляски 1,40х1,40 м;  

маркировка помещения дублируется выпуклыми символами или азбу-

кой Брайля. 

 

Специализированные квартиры для маломобильных групп населения 

не предусмотрены.  

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам ДОО и 

жилого дома № 3 – без изменения, в соответствии с проектной документа-
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цией, получившей положительное заключение ООО «Мосэксперт» от 26 

июня 2018 года регистрационный № 77-2-1-3-0090-18.  

 

4.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объ-

ектов капитального строительства  

Раздел содержит:  

- требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 

инженерных сетей и систем, а также к мониторингу технического состоя-

ния зданий и сооружений окружающей застройки;  

- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, 

освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных кон-

струкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуата-

ции;  

- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превы-

шать в процессе эксплуатации;  

- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причине-

ния вреда; 

- требования к эксплуатации технических средств и систем, служащих 

для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов; 

- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (тех-

ническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных 

конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных 

лестниц, ограждений на кровле и т.д.) и систем инженерно-технического 

обеспечения (автоматического пожаротушения, внутреннего противопо-

жарного водоснабжения, противодымной защиты, оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализа-

ции, аварийного освещения и т.д.); мероприятия по соблюдению правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства PФ от 25 апреля 2012 года № 390; 

- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ 

27751-2014. 

 

4.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов  

Корректировка жилого дома № 2 выполнена в связи с изменением 

объемно-планировочных и конструктивных решений. Предусмотрено 

утепление наружных ограждающих конструкций: 

- наружных стен – плитами из минеральной ваты общей толщиной 200 

мм в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым воз-

душным зазором; 
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- стен цокольной части и стен в грунте – плитами экструдированного 

пенополистирола толщиной 130 мм; 

- покрытий – плитами из минеральной ваты общей толщиной 220 мм; 

- внутренних стен, граничащих с входными тамбурами – плитами из 

минеральной ваты толщиной 50 мм;  

- внутренних перекрытий над входными тамбурами – плитами из ми-

неральной ваты толщиной 100 мм; 

- перекрытий над подземным техническим этажом – плитами экстру-

дированного пенополистирола толщиной 50 мм; 

- покрытий встроенно-пристроенных помещений в зоне балконов – 

плитами из минеральной ваты общей толщиной 120 мм. 

 

Заполнение световых проемов: 

- блоки оконные и балконные дверные – по ГОСТ 30674-99, из ПВХ 

профилей с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием 

стекла, приведенным сопротивлением теплопередаче 0,66 м2∙0С/Вт;  

- витражи нежилых помещений – из комбинированных алюминиевых 

профилей с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием 

стекла, приведенным сопротивлением теплопередаче 0,6 м2∙0С/Вт (по 

ГОСТ 21519-2003). 

 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

- учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнер-

гии; 

- устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного авто-

матизированными системами управления и учета потребления энергоре-

сурсов; 

- установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

- автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции; 

- теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего водо-

снабжения и воздуховодов системы вентиляции; 

- установка современной водосберегающей сантехнической арматуры 

и оборудования; 

- применение насосов с регулируемым приводом; 

- установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью 

светоотдачи, применение систем освещения общедомовых помещений, 

оснащенных датчиками движения и освещенности; 

- применение современного электрического оборудования с улучшен-

ными характеристиками. 

 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания 

не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 СП 

50.13330.2012. 
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Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое значе-

ние в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

 

4.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения ра-

бот по капитальному ремонту жилого дома  

Раздел содержит:  

- общие указания по капитальному ремонту жилищного фонда; 

- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (тех-

ническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных 

конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных 

лестниц, ограждений на кровле и т.д.); 

- сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации дома, об объеме и составе работ; 

- указания по планированию и финансированию ремонтных работ, по 

подготовке и разработке проектно-сметной документации, по организации 

проведения капитального ремонта жилых зданий; 

- контролю качества работ и приемке в эксплуатацию зданий после 

ремонта; 

- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ 

27751-2014. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В разделе «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Уточнен баланс участков проектирования. 

 

В разделе «Архитектурные решения»: 

Возможность размещения венткамер и других помещений с оборудо-

ванием, являющимся источником шума и вибраций обосновано в соответ-

ствии с требованиями п. 4.15 СП 118.13330.2012. 

Отсутствие двойных тамбуров при входах в жилую часть обосновано 

п. 1.7 СТУ. 

Исключено размещение мусоросборой камеры и ствола мусоропрово-

да смежно с жилыми комнатами в соответствии с п. 9.26 СП 54.13330.2011. 

 

В разделе «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Текстовая часть: 

- указан тип защиты подземной части здания с описанием принятых 

мероприятий; 

- указана зона влияния проектируемого здания на окружающую за-

стройку и инженерные коммуникации; 
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- приведены в соответствие с архитектурным разделом по составу ма-

териалов детали наружных стен и кровель, уточнен состав подстилающих 

слоев фундамента; 

- уточнены толщины защитных слоев несущих монолитных железобе-

тонных конструкций; 

- описаны мероприятия по шумо- и виброзащите от внешних источни-

ков (проектируемая ветка метрополитена); 

- текстовая часть дополнена пунктом «Описание инженерных реше-

ний и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капи-

тального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капи-

тального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природ-

ных и техногенных процессов». 

 

В подразделе «Система электроснабжения»: 

Определена итоговая нагрузка. 

Представлена таблица нагрузок. 

Уточнены размеры устанавливаемого электрооборудования в элек-

трощитовых помещениях. 

Уточнено место расположения электрощитовых помещений. 

 

В подразделе «Система водоснабжения» и «Система водоотведе-

ния»: 

Уточнен источник наружного пожаротушения жилого дома №2. 

Уточнен диаметр водопроводного ввода, ПЗ лист 3. 

Уточнен диаметр водопроводного ввода, диаметр счетчика на вводе, 

ПЗ лист 7. 

Уточнена суть корректировки по внутренним сетям водоснабжения. 

В текстовой части раздела уточнено зонирование систем хозяйствен-

но-питьевого и горячего водоснабжения (этажи, отметки). 

Уточнена схема горячего водоснабжения второй зоны. 

Уточнен объем корректировки по сетям АПТ, ВПВ. 

Уточнен объем корректировки по сетям канализации, водостока, дре-

нажных стоков, представлены расчетные расходы хозяйственно-бытовых 

стоков. 

Уточнен материал труб для сетей канализации от жилых помещений, 

нежилых помещений на первом этаже. 

Для полипропиленовых канализационных стояков предусмотрены 

противопожарные муфты. 

В текстовой части указаны сети дренажа от трапов в межквартирных 

коридорах, ИТП, насосной, венткамер, подземной автостоянки. 

Текстовая часть дополнена решениями по наружным сетям канализа-

ции, водостока (диаметры, материалы труб, способ прокладки, основание, 

уклоны, тип колодцев, защита сетей от нагрузок, грунтовых вод). 
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В подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети»: 

Установлены вводные задвижки, регулятор перепада, фильтр на вво-

де, общий балансировочный клапан на обратке, показывающие приборы 

КИП. Предусмотрена возможность отключения каждого стояка в секции. 

У компенсаторов предусмотрены направляющие опоры.  

Представлены решения по обеспечению работы систем вентиляции с 

точки зрения наладки на проектные расходы. 

Исключены решения по устройству вытяжных вентиляционных реше-

ток в кухнях, санузлах и ванных комнатах владельцами квартир собствен-

ными силами, поскольку они создадут не проектный режим.  

Вытяжные вентиляторы не приняты с 100% резервированием со ссыл-

кой на СТУ. 

Из текстовой части исключено решение по организации притока в 

жилую часть периодическим проветриванием при помощи открывания 

фрамуг и створок окон. Для поступления наружного воздуха предусмотре-

ны специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.  

Представлено обоснование работы системы и удобства наладки си-

стемы отопления жилого дома №1.  

Откорректирована принципиальная схема вентиляции ИТП.  

Обоснована установка приборов отопления лестничной клетки Раз-

мещение приборов отопления предусмотрено не выше 12-14 этажей. 

 

В подразделе «Сети связи»: дополнительно истребованы, предостав-

лены и включены в состав проектной документации:  

- письмо провайдера ООО «Телеком Центр» Исх. от 13 июня 2018 го-

да № 11288 о предоставлении оптических волокон в оптическом кабеле 

мультисервисной оптической сети связи для передачи сигналов видеона-

блюдения, систем сигнализации и диспетчеризации; 

- задание на корректировку проектной документации, дополненное 

требованиями по корректировке: с исключением из состава проектной до-

кументации (том 5.5.17) ранее разработанных проектных решений по 

устройству наружных сетей связи (телефонная канализация и мультисер-

висная оптическая сеть) Жилых домов №№ 1 и 2 и с включением в состав 

тома 5.5.17 вновь разработанных проектных решений по и устройству и 

прокладке оптического кабеля от существующего узла оператора до вновь 

проектируемого узла связи, телефонной канализации от вновь проектиру-

емого узла до вводов в Жилые дома №№ 1 и 2 и ВОК от УС ТЦ (проект.) 

до домовых узлов доступа Жилых домов №№ 1 и 2 в рамках этапов 1 и 2.1; 

с исключением из состава проектной документации (том 5.5.17) ранее раз-

работанных проектных решений по устройству наружных сетей связи (те-

лефонная канализация и мультисервисная оптическая сеть) ДОО и Жилого 

дома № 3 разработкой этих решений в рамках этапов 2.2 и 3 соответствен-

но; 
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- согласованные Специальные технические условия на проектирова-

ние противопожарной защиты объекта капитального строительства «Жи-

лой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, поселение Внуков-

ское, тер. ТПУ «Рассказовка», з/у 13/6А. Жилой дом №2 корпус 1, 2, 3»; 

- действующие технические условия Департамента ГОЧСиПБ Прави-

тельства Москвы на устройство и присоединение системы объектового 

оповещения жилого дома № 2 и проектные решения по устройству с со-

пряжения с КТСО РСО для домов № 1 и № 2 в соответствии с п. 6. «Поло-

жения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» введенного в действие Постановлением Прави-

тельства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 (в ред. от 15.02.2014 г.), Поста-

новление Правительства Москвы от 1 декабря 2015 года № 795-ПП, СП 

133.13330.2012, СП 134.13330.2012, Приказ руководителя Департамента 

ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 29 июля 2016 года № 27-10-469/6; 

- том 5.5.17 с откорректированными проектными решениями по 

устройству наружных внутриплощадочных и внеплощадочных сетей связи 

в соответствии с составом проекта и заданием на корректировку и допол-

ненный записью, поясняющей причины отсутствия в томе ранее предо-

ставлявшихся на экспертизу проектных решений по прокладке и устрой-

ству телефонной канализации до вводов в Жилой дом № 3 и ДОО и ВОК 

от вновь проектируемого УС ТЦ комплекса в Жилом доме № 1 до домовых 

узлов доступа Жилого дома №3 и ДОО. 

Внесение изменений в подраздел 5 приведено в соответствие с требо-

ваниями п. 7.4. ГОСТ Р 21.1101-2013 в части с дополнением текстовой ча-

сти предоставленных томов подраздела сведениями о внесении изменений 

и их кратким описанием. 

 

В подразделе «Технологические решения»: 

«Вертикальный транспорт»: 

Представлен расчет требуемого количества лифтов. 

 

В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

В раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности» внесен перечень изменений проектных решений, связанных с кор-

ректировкой.  

Представлен ситуационный план организации земельного участка с 

указанием проездов (подъездов), площадок для установки пожарной тех-

ники к объекту, мест расположения пожарных гидрантов, выполненный в 

соответствии с отчетом «О предварительном планировании действий по-

жарно-спасательных подразделений по тушению пожара проведению ава-

рийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров». 

 

В разделе «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

Количество машино-мест для маломобильных групп населения в раз-

деле 2 и разделе 10 приведены в соответствие.  
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В разделе «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов»: 

Откорректирован расчет теплотехнических, энергетических показателей 

жилого дома №2. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов ин-

женерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной докумен-

тации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соот-

ветствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие ре-

зультатам инженерно-геологических, инженерно-экологических и инже-

нерно-геодезических изысканий. 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической ча-

сти проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требовани-

ям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Архитектурные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, СТУ и требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, СТУ, требованиям к содержанию раздела и результатам инженер-

ных изысканий. 

 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений»: 

Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Си-
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стема водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и про-

ектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют тре-

бованиям технических регламентов, СТУ и техническим условиям под-

ключения к сетям инженерно-технического обеспечения и требованиям к 

содержанию раздела. 

Технологические решения соответствуют требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Проект организации строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

Проектные решения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и 

экологическим требованиям, требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, СТУ и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-

ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ресур-

сов»: 

Проектные решения в части тепловой защиты и энергосбережения со-

ответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к со-

держанию раздела. 

 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту жилого дома»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов. 








